N°{ /% -2018-CENEPRED/J
Lima. 22 ENE 2018

VISTOS:

El Informe N* 007-2018-CENEPRED/DGP, del 18 de enero de 2018, emitido por fa
., Direccion de Gestion de Procesos y el infarme Técnico N* 001-2018-CENEPRED/DGP/SML, del

2 "’""’"‘":‘1._ 18 de enero de 2018, emitido por la Subdireccidn de Normas y Lineamientos, y;

HH‘I@.|

COMNSIDERANDO:

Que, son derechos fundamentales de la persona la vida, la integridad moral, psiquica
y fisica, y bienestar consagrados en el literal 1, del articulo 2 de la Constitucion Politica del
Peru;

Cue, por Ley N* 29664 se crea el Sisterna Naclonal de Gestidn del Riesgo de Desastres
{SINAGERD) vy se constituye &l Centro Macional de Estimacian, Prevencian v Reduccién del
Riesgo de Desastres (CENEPRED) coma un organismo piblico ejecuter que conforma el
S5INAGERD, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulacidn e
implementacidn de la Politica Nacional y el Plan Naclonal de Gestidn del Riesgo de Desastres,
en los procesos de estimacion, prevencidn y reduccion del riesgo y reconstruccidn, asl como
proponer y asesorar al ente rector v a los distintos entes publicos y privados gue integran el
SINAGERD sobre la politica, linearmientos y mecanismos referidos a los citados procesos, de
conformidad con su Reglamento, aprobado por Decreto Suprema N* 048-2011-PCM;

Que, mediante Decreto Suprema N° 111-2012-PCM se aprueba la Politica de Gestign
i del Riesgo de Desastres, como una Politica Nacional de obligatorio cumplimiento formulada,
entre otros sobre [a base de la gestion correctiva, entendida como el conjunto de acciones
gue & planifican y realizan con el objeto de corregir y mitigar el riesgo existente, dentro de
las cuales se encuentran las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones ejecutadas
por los Gobiernos Locales;

Que, el CENEPRED tiene competencia normativa prevista en el literal k), del articulo
4 del Decreto Supremo N* 104-2012-PCM del 18 de octubre de 2012, que aprobd el
Reglamento de Organizacidn y Funciones del CENEPRED {en adelante, ROF} gue precisa su
obligacién de promover que las entidades publicas desarrallen ¢ implementen politicas,
instrumentos vy normativas relacionadas con la estimadon, prevencidn y reduccicn del riesgo
de desastres;



Quue, la Cuarta Disposicidn Complementaria y Final del Decreto Suprema N° 043-2013-
PCM aprueba el Reglamenta de Organizacion y Funciones del Instituto Macional de Defensa
Civil, y dispone que desde |a entrada en vigencia del Reglamento de Drganizacion y Funciongs
del CENEPRED, toda referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa
Civii, debe entenderse como Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, {&n
adelante ITSE]

Oue, mediante Decreto Legislativa N' 1200, publicado en el Diario Oficial El Peruano
gl 73 de setiembre del 2015, se modificd la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de
Funcionamienta v las funciones dispuestas en la Ley N* 29664, Ley que crea el SINAGERD con
el ohjeto de facilitar las inversiones y mejorar el clima de negocios, asegurar la prestacion de
servicios a los administrados bajo estdndares de calidad y salvaguardando iz vida de las
personas que habitan, concurren y laboran en kos establecimiantos; cambiando la concepcion
de la Inspecciones a una actividad mediante la cual se evalta el riesga y las condiciones de
seguridad de la edificacian vinculada con |a actividad que se desarrolla, se verifica la
implementacion de las medidas de seguridad con el que cuenta y se analiza [a vulnerabilidad;

Clue, la Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislative N° 1200
sefala que el CENEPRED propone el Nuevo Regiamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, lo que comprende las condiclones de coguridad en espectaculos
piblicos deportivas y no deportivos;

e, &l literal &), del articulo segundo, del citado Decreto Legisliative N° 1200 precisa
gue la institucién competente para ejecutar la ITSE son los Gebiernos Locales denominados
Organos Ejecutantes quienes deberdn utilizar la matriz de riesgo, la cual es aprobada por el
CEMEPRED y s considerada como el instrumento técnico para determinar el nivel de riesgo
existente en la edificacidn, en base a las criterios de riesgos de incendio y colapso en la
edificacién vinculada a las actividades econdmicas que desarrolian para su clasificacion, con
la finalidad de determinar si se realiza una Inspaccidn Técnica de Seguridad en Edificaciones,
antes o después del atorgamiente de |3 licencia de funcionamients;

Oue, mediante Decreta Legislativo N° 1271 que modifica la Ley N° 28976, Ley Marco
de Licencias de Funclonamlento se introdujo modificaciones con |a finalidad de simplificar el
procedimients para reducir reguisitos, costos y plazos, la misma gue serd aplicable a partir de
la entrada en vigencia del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones;

Que, segin el Decreto Supremo N° 046-2017-PCM, que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley Marco de Licencias de Funcionamiento y los Formatos de Declaracion
Jurada, con la finalidad de establecer el marco juridico de las disposiciones aplicables al
procedimiento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento expedidas por los
Gobiernos Locales, en el cual, se han incorparade las modificaciones sefialadas ¢n los parrafos
precedentes, acorde con lo regulade por el Decreto Legislativa N° 1200;

Que, los numerales 3.1 y 3.2 del articulo 3 del Decreto Supremao N° 018-2017-PCM,
establecen que las competencias en Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
carrespenden al Ministerio de Vivlenda, Construccidn y Saneamignto, una vez que entre en
vigencia el Nueva Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,

Que, asimismo, el articulo tercero del Decreto Supremo N DOZ-2018-PCM,
denominado Nueve Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,



dispone que el Manual, matriz y formatos serdn aprobados por ¢l CENEPRED, en un plaze de
guince [15) dias calendarios de publicada dicha norma,

Que, mediante Informes de vistos la Direccidn de Gestidn de Procesos del CENEPRED,
en aplicacidn de las competencias funcionales seflaladas en el Reglamento de Organizacion y
funciones del CENEPRED - ROF, aprobado por Decreto Supremo N 104-2012-PCM, ha
propuesto el Proyecto de Manual de Ejecucidn de Inspeccidn Técnica de Seguridad en
Edificaciones que comprende |a Matriz de Riesgo y anexa los Formates, dentro del plazo
dispuesto en el Decreto Supremo N 002-2018-PCM, para su correspondiente aprobacion por
la Jefatura del CENEPRED;

Con la visacian de la Secretarla General, 13 Direccion de Gestion de Procesos y la
Oficina de Asesoria Juridica, v,

De conformidad con lo dispuesto en el literal t) del articulo 5° del ROF del CENEPRED,
aprobado por Decreto Suprema N* 104-2012-PCM; el Decreto Legislative N° 1200; el Decreto
Supremao N° 002-2018-PCM; v, en uso de las facultades conferidas mediante |3 Resolucidn
Suprema N® 2581-2016-PCM;

SE RESUELVE!

Articule 1°.- Aprobar el Manual de Ejecucion de Inspeccidn Técnica de Seguridad en
Edificaciones, dispuesto en ¢l Nuevo Reglamento de Inspecciones Tacnicas de Seguridad en
Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° D02-2018-PCM, que consta de ciento

cuarenta y nueve {143) folios y que como anexo forma parte integrante de la presente
Resolucidn Jefatural,

Articulo 2°.- Dispaner |a publicacian de la presente Resolucian lefatural en el Diario

Oficial E| Paruano y del anexo en el Portal Web Institucional def Centro Nacional de Estimacian
Prevencidn y Reduccion del Riesgo de Desastres.

Registrese, comuniquesa y publiquese,

VICEALMIRANTE (F)
JEFE DEL CEMNEPRED
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ANEXOS

1. Formato de solicitud de Inspeccion Técnica de Seguridad en Edificaciones —
ITSE y de Ewvaluacién de Condiciones de Seguridad en Espectaculos
Deportives y No Deportivos - ECSE.

2. Fommate de Iinformacion proporcicnada por el solicitante para la
determinacion del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspaccion,

3. Formata de Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiente Objeto de
Inspeccidn.

4. Formato de Declaracién Jurada del Cumplimients de Condiciones de
Seguridad para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento o Ia ITSE posterior al inicio de actividades,

5. Formato de Declaracidn Jurade para renovacidn del Cerdificado de
Inspaceién Técnica de Seguridad en Edificaciones.

6. Formato de Informe de Verificacion de Cumplimiento de Condiciones de
Seguridad Declaradas para la ITSE posterior al otorgamienta de la licencia
de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades.

7. Formato de Informe para la ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento o la ITSE previa al inicio d2 actividades.

B. Formate de Informe de Evaluacion de Condiciones de Seguridad en
Espectaculos Publicos Deportives y No Deportivos - ECSE.

8. Formato de Acta de Diligencia de ITSE.

10. Formato de Acta de Diligencia de ECSE

11. Formato de Acta de VISE para ITSE posterior al olorgamiento de la licencia
de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades.

12. Formalo de Acta VISE para ITSE previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento o la ITSE previa al inicio de actividades.

13. Formato de Certificado de ITSE posterior,

14. Formato de Centificada de ITSE previa.

15. Calculo de Aforo.

16. Actividades ClIU asociadas a cada funcidn de la Matriz de Riesgos.

17. Marco Tedrico y Conceplual para la sjecucion de las ITSE y ECSE.

18. Formato para panel fotografico.
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INTRODUCCION

A fraves de la Ley N® 29664 se crea el Sistema MNacional de Gestion del
Riesgo de Desasires (Simagerd), como un sistema interinstitucional,
sinérgico, descentralizade, transversal y participative, con la finglidad de
identificar y reducir los rlesgos asociados a peligros o minimizar sus
efeclos, asi como evitar la generacidn de nuevos resgos, preparacion ¥
atencion ante situacionas de desastre mediante el establecimiento de
principios, lineamientos de politica, componentes, procescs e
instrumentos de la Gestion del Riesgo de Desastras;

El Centro Nacional de Estimacion, Prevencidn y Reduccién de Riesgo de
Desastres ~ CENEPRED, creado por la Ley N° 29664, 83 un organismo
publico ejecuter, adscrito al Ministerio de Defensa, responsable técnico
de coordinar, facilitar y supervisar la formulacion e implementacion de la
Palitica Macional y el Plan Nacional de Gestion del Rissgo de Desastres,
en los procasos de estimacion, prevencion y reduccidn del riesge de
desastres, asl como de la reconstruccion. Asesora y propone al ente
rector |a mormativa que asegure y facllite los procesos tecnicos y
administratives de estimacion, prevencién y reduccién del riesgo, asi
como de reconstruccidn.

La Ley N® 28976, Ley Marco de Licencia de Funcicnamiento, cuyo Texto
Unico Ordenado ha sido aprobado con Decreto Suprema N* 046-2017-
PCM, establece el marco juridico de las disposiciones aplicables al
procedimiento para el otorgamiento de la licencla de funcionamiento
expedida por las municipalidades; entre los cuales se evalian como
requisito, las condiciones de seguridad en adificaciones.

A través del Decreto Legislativo N° 1200, se modifican diversos articulos
de la mencionada Ley, con el objeto de facilitar las inversiones y mejrar
el clima de negocios. a través de la implementacion de medidas
orentadas a la efective simplficaciéon de los  procedimientos
administratives para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento e
Inspeccion Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y asegurar |a
prestacion de los servicios al administrado bajo estindares de calidad, en
beneficio de los administrados y salvaguardando la vida de las personas
que habitan, concurren y laboran en los establecimientos.

La Ley N® 30619 modifico el articulo 11 de la Ley N® 28978, Lay Marco
de Licencia de Funcionamiento a fin de establecer que el cedificado de
inspeccion técnica de seguridad en edificaciones Hene vigencia de 2 afios
a pariir de su expadicidn;

A través del Decreto Supremo N® 002-2018 sa aprueba al Nuevo
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,
donde se regulan los aspectos técnicos y administrativos referidos a Ia
Inspeccion Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), la Evaluacion
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de laz Condiciones de Seguridad en los Espectiaculos Publicos
Depaortivas ¥y No Deportives (ECSE) v la Visita de Inspeccidon de
Seguridad en Edificaciones (VISE), asi como la renovacion del
Certificado de ITSE.

Segln el Nueve Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, la Inspeccién Técnica de Seguridad en Edificaciones es
una actividad mediante la cual se evalian el riesgo y las condiciones de
segundad de la edificacidn vinculadas con la actividad que se desarrolla
en ella, se verifica la implementacion de las medidas de seguridad que
requiera y s& analiza la vulnerabilidad. Los Gobiernos Locales a través
de sus Organos Ejecutantes deben utilizar la Matriz de Riesgos para
determinar si la inspeccién se realiza antes o después del otorgamienta
de la licencia de funcionamiante o dal inicie de actividades.

Segun el articulo 3 del Decreto Supremo N" 002-2018 que aprueba el
Mueve Reglamentc de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, &l CENEPRED aprueba, mediante Resolucidn Jafatural, el
Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones que
incluye la Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiclones de
Sequridad en la Edificacidn, v demas formatos sobre la materia, asi como
la Matriz de Riesgos; es en este contexto que el CENEPRED pone a
disposicion de los Goblernos Locales, de los administradores de las
Establacimientos Objeto de Inspeccién, de los Inspectores Técnicos de
Seguridad en Edificaciones y publico en general el MANUAL DE
EJECUCION DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES, a través del cual se establecen las disposiciones
complementarias para la ejecucion de las ITSE, ECSE y VISE.
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OBJETIVO GENERAL

El Manual de Ejecucién de Inspeccion Técnica de Seguridad en
Edificacicnes (el Manual) tiene por objeto establecer los procedimientos
tecnicos y administrativos complementarios al Nuevo Reglamento de
Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por
Decreto Supremo N* 002-2018-PCM (el Reglamento) para la ejecucitn
de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en las Edificaciones - ITSE,
la Evaluacién de las Condiciones de Seguridad en los Especticulos
Publicos Deportivos y No Deportivos — ECSE vy las Visitas de Seguridad
en Edificaciones — VISE, asi como la Renovacion de la ITSE que permitan
verificar e cumplimiento de las condiciones de seguridad en los
Establecimiantos Objeto de Inspeccidn

OBJETIVOS ESPECIFICOS

El Manual de Ejecucién de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, tiene los siguientes objetivos especificos:

Estandarizar los procedimientos técnicos ejecutados por los Inspectores
Tecnicos de Seguridad en Edificaciones en las diligencias de ITSE, ECSE
¥ VISE que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones de
seguridad en los establecimientos objete de inspeccion, bajo el enfoque
de resgo.

Contar y difundir la Matriz de Rissgos y orientar en su utilizacion a los
administrados, inspectores técnicos de seguridad en edificaciones, asi
como a los Organos Ejecutantes de los Gobiemos Locales,

Contar y difundir los formatos de Actas @ Informes para la ejecucion de |a
ITSE, ECSE y VISE gue permitan verficar el cumplimienta de las
condiciones de seguridad en los Establecimientos Objeto de Inspeccin,
asi como precisar su uso correcto

Establecer de forma clara los procedimientos administrativos en materia
de Inspecciones Técnicas de Segurided en Edificacionas, con el
propdsitc que el plblico usuario conozca y sea bensficiado con un
sistema de atencidn rapido y confiable.

ALCANCE

El Manual y formatos de ejecucion de ITSE, ECSE y VISE estin dirigidos
a los adminisiradores de los Establecimientos Objeto de Inspeccion, asi
como tambign a los Inspectores Tecnicos de Seguridad en Edificaciones
y a lezs Organos Ejecutantes de los diferentes Gobierno Locales
responsables de su administracion y ejecucion.
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|.- GENERALIDADES

1.1. INSPECCION POR RIESGO
1.1.1.NATURALEZA DE LA INSPECCION

Madiante la Inspeccion Técnica de Seguridad en Edificaciones {ITSE) se
evaluan el riesgo y las condiciones de seguridad del Establecimiento
Objeto de Inspeccion vinculado o relacicnado con la actividad que se
desarrolla an &l mismo, con |a finalidad de proteger la vida de la pablacion
y &l palrimonio de las personas y del Estado. En la inspeccion se analiza
la wvulnerabilidad y se verifica la implementacién de las medidas de
segundad que requiere, evaludndose el area ocupada del
establecimiento, sus instalaciones, equipamientos y las condicicnes
especificas de operacidn que se emplean para el desarrollo de la
actividad economica propia del negocio, las mismas que presentan la
probabilidad de ocurrencia de algin evento o incidents con caracter
negetive o dafing.

El riesgo viene a ser en la ITSE |a probabilidad de que el Establacimiento
Objeto de Inspeccion y sus ocupantes, sufran dafos vy pérdidas como
consecuencia de su wvulnerabilidad referida a las condiciones de
seguridad fisicas de sus instalaciones, equipamientos y obros
relacionados a la actividad, debido a la ccurrencia de un aventa de
caracter negativo o dafino.

Por consiguiente, e riesge siendo probabilistico, depende de las
amenazas o peligros presentes o propios de la actividad vy de la
vulnerabilidad de los sujetos expuestos a esta amenaza, siendo mayor el
riesge cuanto menor es |a capacidad de resistir o no ser afectados por el
impacto de las amanazas o peligros.

El riesgo presenta caracteristicas integrales y una multiplicidad de
variedades y formas. Sin embargo, no todas se presenian en la vida
cotidiana, por lo que existan eventos negativos o dafiinos mas frecuentes
que otros. Por otra parte, cuando los peligros o amenazas s manifiestan,
los efectos o consecuencias no son siempre los mismos, pues algunos
impactos son Mas severos o graves que olros,

planteamiento tedrico del nueve madslo de inspecciones técnicas de
seguridad en edificaciones. Reconociendo gue hay multiplicidad de
riesgos, se parte de la premisa de que algunos son mas importantes que
otres, por la frecuencia en que se presentan y por la magnitud de los
dafios o severidad que ellos implican

r—;bﬁf Sobre los criterios de frecuencia y severidad se desarolla el

Bajo este enfoque de riesgos, |a ITSE busca que an el Establecimisnto
Ubjeto de Inspeccidon donde se desarrollan actividades econdmicas se
tenga control del riesgo existente, a través de la reduccion de los factores
que originan este riesgo, para lo cual se debe cumplir con las condiciones
de seguridad seguln los criterios de evaluacion consfituidos por requisitos,
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especificaciones  técnicas, estindares y exigencias minimas de
operatividad, mantenimiento y de accesibilidad respectivas, en el marco
de |las normas vigentes, considerando el enfoque de gestion de riesgos,

1.1.2MATRIZ DE RIESGOS Y SU APLICACION

A traves del Decreto Legislativo N* 1200 se modifico la Ley N* 28976, Ley
Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual implementa un nuevo
instrumento técnico denominado Matriz de Riesgos que so utiliza pars
determinar &l nivel de riesgo existente en el Establecimiento Objeto de
Inspeccion, considerando caracteristicas propias del establecimiento que
lo hacen mas vulnerable al riesgo, la frecuencia v los efectos probables
ante [a ocurrencia de un incendio ylo colapso, los mismos gue se
encuentran vineulados a las actividades econdmicas que se desarollan,
y definir el tipo de inspeccidn que corresponde.,

En base a esla clasificacion, se determina si la ITSE se realiza de manera
previa o posterior al otorgamiento de Is licencia de funcionamiento o al
inicie de actividades para establecimisntos que no requieren de dicha
licencia.

La Matriz de Riesgos establecs cuatro (4) niveles de riesgo: bajo, medio,
alto y muy alio en base a los criterios de rizsgo de incendio y de colapsa,
per funcién. La funcion es de caracter general, agrupa los usos o giros de
las diferentes actividades scondmicas y describe caracteristicas propias
del establecimiento que contribuyen a hacerlo mas o menos vulnerable al
nesgo. Estas caracteristicas estan referidas al area, nimero de pisos,
usos, tipo de construccion, drea techada, si s una edificacién nueva, si
bene sdlano, entre otros,

Dentro de una funcion general cada tipo de edificaclon con determinadas
caracteristicas presanta un nivel de nesgo para el incendio v colapsao,
Cuando coexistan edificaciones gue tienen distinto nivel de riesgo segun
la Matriz de Riesgos, se tomara en cuenta el nivel de riesge mas alta’.

! Concordante con el Lineamiento 5 para determinar kos gitos afines v complementarios entre =i para el
otorgamiento de licencias de fundonambsnto ¥ listado de actividades simultaneas y adicionales que
pueden desamrollarse con 14 presentacion de una declaracidn jurada ante las municipalidades, segin &
Decreto Supramo N® 011-2017-FRODLUCE.
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La Malriz de Riesgos se desarrolla en |2 siguiente tabla:

Tabia de la Motriz de Riesgas por Funcida

Ricsgo de Riesgo de

FUNCION Incendio Colapso

1. SALUD?

1.1 Primer Nivel de Atencidn sin camas de Internarmiento
Categoria 1: Puesto o posta de salud, consultorip de |
profesional de la salud (no médice).

Categoria I-2: Puesto o posta de salud, consultorio médico.
1.2 Primer MNivel de Atencidn sin camas de internamianto
Categoria I-3: Centro de salud, centro médico, centro médico
especializado, polichnico.

1.3 Primer Nivel de Atencidn. Categoria 1-4: Centro de salud o
centro médico con camas de internamiento, tiene usuarios no

S

1.4 Segundo Nivel de Atencidn,

Tiene usuarios no aulosuficientes o cuenta con camas de
Internamiento,

Categoria ll: Hospitales y clinicas de atencidn general.

1.5 Tercer Nivel de Atencidn. WL ALTC
Tiene usuarios no autosuficientes o cusnta con camas de
internamiento.

Categoria lll: Hospitales v clinicas de atencidn especlalizada,
Institutos Especializados.

2, ENCLIENTRD

2.1 Edificacidn con carga de ocupantes hasta 50 personas®, MEDID
2.2 Edificacién con carga de ocupantes® mayor a 50 personas. [

2.3 La actividad de encuentra se realiza en el sétano.

2.4 Edificacion donde s desarrollan los siguientes Us0s!
discotecas, casinos, tragamonedas, teatros, cines, salas de
concierto, anfiteatros, auditorios, centros de convenciones,
clubes, estadios, plaras de toros, coliseos, hipodromaos,
velbdromas, autddromos, polideportivos, parques de
diversion, zooldgicos v templos.

MUY ALT

P
3. HOSPEDAJE

! M. N 546-2011/MINSA, Norma Técnica de Salud "Categerias de Establecimientos del Secter Salyd™

1 Mo autosuficiente: Persona que no puede desplararse por sus propios medias, o no cwenta con
elementos de apoyo tales como; sillas de ruedas, muletas o similares, gue tiene impedimanto fisiea,
fisiplogico o rastorma mental, que no pueds evacuar por sus propios medios, o que es incapaz da tamar
decisiones adecoadas para preservarse a sl mismao, inchine 135 que se encuentran en las unidadee da
emergencia, de cuidados intensivos v salas de hospitalizacion [UPSS)

* Literal d} articulo 8 de la Norma A.130 Requisitos de Seguridad

¥ Carga de ocupantes o aforo
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3.1 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 !sheIEs ¥
hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado
jl@ﬂﬁlﬂuiﬂra de los cuatro (4] pisos, sin sdtano.®

3.2 Establecimientos de Hospedaje de o hasta 3 estrellas y |
hasta 4 pisos, ecolodge, albergue o establecimiento ubicado |
en cualquiera de los cuatro (4) pisos, con sétano. |
3.3 Hospedaje con mas de cuatro (4) pisos, o establecimiento
ubicado en piso superior al cuarto.

3.4 Para todo tipo de hospadaje que cuenta con sitane de EEETES RS
estacionamients con drea mayor 2 500m2 o 250m2 de
depdsitos o servicios generales.’

4. EDUCACION®

4.1 Centros de educacién inicial, primaria y secundaria, para
personas con discapacidad: hasta tres (3) pisos.

4.2 Tada edificackin educativa mavyor a (3] pisos,

4.3 Centro de Educacidn Superior: Universidades, Institutos,
Centros v Escuelas Superiores,

4.4 Toda edificacion remodelada o acondicionada para uso
educativo.

MEDIO

3. INDUSTRIAL

5.1, Taller Artesanal, donde se transforman manualmente o
con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias
en nuevos productos’. El establecimiento puede incluir un
area destinada a comercializacion.

MEDID

5.2, Industria en General,

»3. Fabricas de productos explosivos o materiales
| relacionados. Talleres o Fabricas de productos pirotécnicos.

6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS

6.1. Edificacién hasta cuatro [4) pisos y/o planta techada por | MEDID
pis0 igual o menor a 560m2,

6.2. Edificacién con conformidad de obra de una antigiedad
no mayor a {5} afios donde se desarrolla la actividad o giro
correspondiente  al  disefio o habiéndose realizado
remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta
con conformidades de obras correspondientes.

6.3. Establecimiento ubicado en cualguier piso de
edificaciones cuyas dreas e instalaciones de uso comibn
cuentan con Certificado de ITSE vigente,

* RME G.040 Articulo dnlco: Piso, sé entiende por piso al espacio habitable o utillizable limitado por una
P e superficie inferior transitable y una superior qua |a techa. Mo incluye cuarte de bombas o maguinas en

sdtano o azotea, cuando estas no ocupan la totafidad del piso.

AMNE A010 Art. 2Bc) 1

* Articulo 73 de [a Norma A.130 Requisitos de Seguridad del RME.

¥ RNE A.D40 Educacidn, Articulo 3

* Definbcidn de la Ley N™ 29073, Ley del Artesano v del desarrollo de la actividad artesanal, Art. 4 ¢ 5
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B.4. Establecimiento ubicade en cualquier piso de
edificaciones cuyas areas e Instalaciones de uso comin no
cuentan con Eertillita_ﬂn de ITSE vigente.

6.5. Edificacion con cualguier ndmero de pisos con planta
techada por piso mayor a 560m2.

7. COMERCIO

7.1. Edificacion hasta tres (3) pisos yfo drea techada total
hasta 750m2.

7.1. Modulos, stands o puestos, cuyo mercado de abastos, MEDID
galeria comercial o centro comercial cuenten con una licencia
de funcionamiente en forma corporativa.

7.3. Edificacion mayor a tres [3) pisos y/o drea techada total
mayor a ?50m2,

7.4, Areas e Instalaciones de uso comin de las edificaciones
de use mixto, mercados de abastos, galerias comerciales y
centros comerciales.

7.5. Mercado minorista, mercado mayerista, supermercadas,
tiendas por departamentos, complejo comercial, centros
comerciales y galerias comerciales.

7.6. Comercializacion de productos explosivos, pirotécnicos y
relacionados.

B. ALMACEN

8.1. Almacen o estacionamiento no techado: puede incluir
areas administrativas y de serviclos techadas.

8.2. Almacén o estacionamiento techado. MUY ALTO
8.3. Almacén de productos ewplosivos, pirotécnicos vy
_l'_-glaciﬂnadns.
FACTORES ADICIONALES QUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA

TODAS LAS FUNCIONES

En el caso |a edificacidn o el establecimiento clasificade con nivel de riesgo bajo o medio segiin
lo establecido anteriermente, presente los sigulentes factores adicionales, el nivel de FlEsgo
38 incrementa segln lo siguiente:

A. El establecimiento cuenta con tanque de Gas Licuado de
Petrdbzo (GLP) y/o liquido combustible y sus derivados en

cantidades superiores a 0.45m3 (118.18g)) v 1m3 MELD
(264.17gl), respactivamente,
B. El establecimiento usa caldero, MEDID
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Las precisiones y alcances de cada funcidn son las siguientes:

a) Funcion Salud
Referida a aquella edificacion, o parte de ella, usada para atencién da
pacientes, invesbgacion medica, y iratamientos, aclividades y servicios
complementarios para [a salud humana. Por extensian, [a funcidn es aplicable
a loz tratamientos o actividades relacionados con el restablecimiento de
pacientes que presentan alguna deficiencia o discapacidad fisica, mental y/o
sensorial temporal o parmanenta’®,

La caracteristica determinante para incrementar su nivel de riesgo a alto es la
imposibilidad de sus usuanos de poder desplazarse por sus proplos medios,
ya sea por un impedimento fisico, fisiologico o algin trastorno mental que
afecte al paciente. A esta caracteristica se le doenomina no autasuficients, Por
ello, se asume que los establecimientos con capacidad para hospitalizacidn o
internamiento para &l fratamiento de los pacientes califican como nesgo alto
¥y muy alto.

En el caso de establecimientos donde se realicen examenes y cirugias
menores o del tipo ambulatorio, el riesgo no se incrementa si fales
procedimientos afectan la autosuficiencia del paciente de forma parcial o por
periodos breves de tiempo y el establecimiento cuenta con personal de apoyo
que pusde proteger o asisiir a los pacianies.

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por
incendio o colapso en los establecimientos de salud, se han considerado las
siguientes criterios:

a.1) Se han determinado cinco (5) grupos o tipos de establecimientos de
salud, para lo cual se ha tomando como refarencia la Resolucion
Ministerial N* 546-2011/MINSA, Norma Técnica de Salud "Categorias de
Establecimientos del Sector Salud”, la cual establece niveles y categorias
de atencion que han sido considerados en la Matriz de Riesgos.

a.2) Adicionalmente se ha incluido a estos grupos, dos factores que
contribuyen al incremento del nivel de riesgo en el establecimianto, que
son: si cuenta con camas de intermamiento o si fiene usuaros no
autosuficientes, ya que en caso de presentarse un incendio o colapso de
la edificacion, estos factores incrementan |a wvulnerabilidad del
astablacimianto,

&.3) Por otro lado, no es muy frecuante la ocumencia de incendios y colapsos
en [os establecimientos de salud en nuestro pais, pero en caso de ocurrir,
SUs consecuencias serian muy severas y dafiinas para los usuarios y la
edificacian.

a.4) Por consigulente, el criterio utilizado para determinar que un Puesto de
Salud, perteneciente al Primer Nivel de Alencion, de la Categoria |-1,
segln la Matriz de Riesgos, presenta un nivel de riesge bajo para

¥ NT N* 0021-MINSA/DGSP V.01
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incendio y colapso, es que la probabilidad de ocurrencia de un incendio
ylo colapso en este lipo de establecimiento no es muy frecuente, y
adicionalmente al no contar con camas de internamiento ylo usuarios no
aulosuficientes, las personas son menos vulnerables permitienda una
evacuacion mas rapida y fluida, cuyvas consecuencias no serian tan
severas y daninas para las personas y la edificacion, en comparacion sl
este ocurriera en un hospital o clinica, donde existe upa mayor
concentracion de personas, ademas de tener camas de internamiento y
usuarios no autosuficientes, razén por la cual, 2l riesgo de incendio en
este caso, es muy alto y el riesgo de colapso alto.

a.5) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para
un determinado grups de edificacion, prima el de mayor riesgo.

b) Funcion Encuentro
Refarida a los establecimientos donde se realizan encuentros, reuniones o
concentracion de personas por motivos ardisticos, de diversion, religiosas,
deportivos, entre ofras

Para la determinacidn de los niveles de riesgo bajo, medio. alto y muy alto por
incendio o colapso en los establecimientos de encuentro, se han considerado
los siguientes criterios:

b.1) Se han determinado cuatro (4) grupos o tipos de establecimientos de
encuentro con diferentes caracteristicas gue confribuyen en mayor o
MENOT proporcion a incremeantar su nivel de riesgo; la carga de ocupantes
o aforo hasta o mayor o menor a 50 personas, si la actividad de reunién
0 encuentro se realiza an sdtano, asi como como los giros o actividadas
que tienen en comin la concentracidn de una gran cantidad de personas.
Con respecto a [a carga de ocupantes se ha tomado como referancia la
cantidad de personas que pueden evacuar en un local de reunicnes por
una puerta de evacuacion con barra antipanico que es de 50 personas
segun el literal d) articulo & de la Norma A 130 Requisitos de Seguridad
del Reglamento Nacicnal de Edificaciones. El desarrollo de la actividad
en sotano es un factor que incrementa &l nivel de riesgo, ya gue an caso
de incendio, s2 hace mas dificil la evacuacién y debido a la concentracién
de humos las personas mueren por asfixia, teniéndose en nuestro pais
antecedentes de incendios en discolecas ubicedass en sdtano con
lamentablas perdidas de vida. Con respecto a los usos o actividades se
ha consideradc aquellos establecimientos donde se concentran una
mayor cantidad de personas fales como: discotecas, casinos,
tragamonedas, teatros, cines, salas de concierto, anfiteatros, auditorios,
centros de convenciones, clubes, estadios, plazas de toros, coliseos,
hipédromos, velddromos, autodromos, polideportives, parques de
diversion, zooldgicos y templos.

b.2) Por otro lado, es muy frecuente la ocurrencia de incendios en los
establecimientos de encuentro (discolecas, casinos, teatros, cines, alg.)
en nuestro pais, cuyas consecuencias han sido muy severas v dafinas
para los usuarios y la adificacion,
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b.2) For consiguiente, el criterio utilizado para considerar que una edificacion
de encuentro sin sdtano, con carga de ocupantes (aforo) hasta 50
personas presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel de
riesgo bajo para colapso, es que en caso de ocurrir un incendic yio
colapso, las consecuencias no serian tan severas y dafiinas para las
personas y la edificacion, en comparacidn si este ocurriera en una
discoteca, casino, teatro, cine, etc., donde existe una gran concentracian
de persenas que resultarian afectadas, razdn por la cual, s considera
que el riesgo de incendio en este caso es muy alte. En caso acurrir el
colapso en este tipo de establecimientos, las consecuencias serian
también muy severas y dafinas para las personas y la edificacidn, por lo
cual tambian s2 considera el riesgo de colapse como alto.

b.4) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incandio v colapso para
un determinado grupo de adificacion, prima el de mayor fesgo.

¢} Funcién Hospedaje
Referida a establecimientos que prestan servicio v atencién temporal de
alojamiento a personas, tales como: hoteles, apart-hotsles, hostales, resor,
ecclodge. albergues, entre otros, segin lo establecido en el Decreto Supremo
N® D0G6-2014-VIVIENDA, que modificd la Norma A.030 Hospedaje del
Reglamente Nacional de Edificaciones.

Para la delerminacion de los niveles de riesgo bajo, media, alte y muy alto por
incendio o colapso en los establecimientos de hospedaje, se han considerado
oz siguientaes criterios;

c.1} Se han determinado cuatro (4) grupos o tipos de establecimientos de
hospedaje con difersntes caracteristicas gue contribuyen en mayor o
menor proporcion 8 incrementar su nivel de resgo s BE un
establacimiento de hospedaje clasificado por el Reglamento Nacional de
edificaciones como de o hasla 3 estrellas, si es hasta o mayor a cuatro
(4) pisos, si cuenia o no con sdtano y si este sétano es utilizade para
estacionamiento yl/o depésitos o servicios generales. Se considera que el
solanc es un factor gue incrementa el nivel de riesgo en el
establecimients, ya gue en caso de ocumir un incendio, es mayer la
concentracion de humaos en sdétanos produciendo asfixia a las personas
que se ancuaniran en este lugar y haciendo mas dificil su evacuacion. No
son muy frecuentes en nuestro pais los incendios en hospedajes, pero en
caso de ocurrir las consecuencias serfan muy severas y dafinas para las
personas y la edificacidn. En los establecimientos de hospedaje
sefalados en la Matriz de Riesgos segdn la Norma A. 130 del Reglamanto
Nacional de Edificaciones, no es exigible el uso de sistemas de agua
contra incendios, siendo este exigible para establecimientos iguales o
mayores a cuatro (4) pisos y mayor a tres (3) estrellas.

.2} Por consiguiente, el criterio ufilizade para considerar que una edificacion
de hospedaje sin sotano hasta cuatro (4) pisos, o un hospedaje ubicado
en una adificacion sin sbtano en cualquiera de los cuatro (4) pisos,
presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel de riesgo bajo
para colapso, es gue en caso de ocurmir un incendic ylo colapso, las
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COMSecuencias no serian tan severas y dafiinas para las personas y la
edificacion, en comparacién si este ocumiera en una edificacion de
hospedaje con mas de cuatro {4) pisos, con sélano, o con satano utilizado
como estacionamiento, depasitos o servicios generales.

¢.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para
un determinado grupa de edificacion, prima el de mayor riesgo.

d} Funcién Educacion
Referida a aguella edificacion utilizada para actividades educstivas en sus
diferentes modalidades, niveles y horarios, aun cuando estas sean
astacicnales.

Para la determinacion de los niveles de riesgo medio, alto y muy alto por
incandio o colapso en los establecimientos de educacidn, se han considerada
los siguientes criterios:

d.1) 5e han determinado cuatro (4) grupos o fipos da establecimientos
educatives con diferentes caracteristicas que contribuyen en mayor o
menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo: si es cenfro de
educacian inicial, para personas con discapacidad, primaria y secundaria,
hasta o mayor a tres (3) pisos, si es centro de educacion superior v =l la
edificacion ha sido remodelada o acondicionada para uso aducativo. Los
establecimientos educativos inicial, para personas con discapacidad,
primaria y secundaria alberga una poblacién vulnerable frente a la
ocurrencia de un incendio o colapse. La utilizacion de aulas para uso
educative segin las disposiciones del Ministerio de Educacidn es hasta
el tercer piso para los alumnos de educacion secundaria. Los
astablecimientos de educacion superior, no tienen limitacion en &l uso de
los pisos por parte de los alumnos, concentrando en la mayoria de casos
una gran cantidad de poblacion estudiantl, la misma que se veria
expuasia en caso de ocumir un incendic o colapso. La edificacion
remodaiada o acondicionada para uso educativo, como es el caso de
edificacién que inicialmente fue vivienda o tenia otro uso, por el mismo
hecho de haber sufrido cambios y adaptaciones para uso educativa, se
vuelve mas vulnerable, franta al nesgo de incendio v colapso, mas ain si
estos cambios han afectado o alterado las estructuras e instalaciones de
seguridad.

d.2} Por consiguiente, el criterio utilizado para determinar gue un centro de
educacion inicial, para personas con discapacidad, primania y secundariz
de hasta tres (3) pisos, presenta un nivel de riesgo alto para incendio y
nivel de riesge medio para colapso, 8s que en caso de ocwrir un incendio
yfo colapso, las consecuencias no serian tan severas y dafinas para las
personas y la edificacidn en comparacion si este ocumiera en una
edificacion de educaliva mayer a (3) pisos, 0 en un cantra de Educacian
Supafior gue alberga una gran cantidad de pablacion estudiantil, o enuna
edificacion remodelada o acondicionada para uso educativo, por o cual,
se ha considerado gue el riesgo de incendio es muy alto y el de colapso
alto en este caso,
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d.3) En caso se tenga diferentas niveles de riesgo de incendio y colapso para
un determinado grupo de edificacidon, prima el de mayer riesgo.

¢} Funcién Industrial

Referida a aquella edificacidn, o parte de ella, en la que se realizan
actividades de transformacidn de materias primas en productes terminados,
que se usa para procesos de elaboracion, o produccion de diversos tipos v
escalas, sea artesanal, manufacturera, mecanizada o automatizada; incluye
el almacenamiento inherente a esta aclividad. Esta funcidn incluye
actividades de produccién agropscuaria, en tanto esta se dé en escalas
pemmitidas en espacios urbanos o periurbanos sujetas a la lcencia de
funcicnamiento municipal.

Esta funcién comprende a los talleres artesanales vy a las industrias
siementales y complementarias, las industrias vianas, la gran industria v la
industria pesada, clasificacion establecida en la Norma A 060 Industria del
Reglamenio Nacional de Edificacionas.

Para la delerminacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por
incendio o colapso en los establecimientos industriales, se han considerado
los siguientes criterios:

2.1} Se han determinade Wres (3) grupos o lipos de establecimientos
industriales con diferentes caracteristicas que coniribuyen en mayer o
menor proporcion a incramantar su nivel de riesgo: el taller artesanal, la
industria en general y aguella donde se fabrica explosivos, pirotécnicos o
materiales relacionados. El taller artesanal donde se transforman
manualmente o con ayuda de herramientas manuales, materiales o
sustancias en nuevos productos. gue pusde incluir un area destinada a
comercializacion, corresponde a los lalleres donde se realizan trabajos
En cueros y pieles, en madera, en fibra vegetal, tapices y alfombras,
trabejos en metales prociosos ¥ no preciosos, textiles, bordados,
sombreros y tocados, piedras talladas, cerdamica, vidrio, instrumentos
musicales, muables, productos de mate, trabajos en ceras y parafinas,
astampados y tedidos, ofras lineas, seqin el Listadoe de Lineas
Ariesanales Peruanas del Reglamento de la Ley del Artesano, Ley N*

_,.E? 28073; en el taller, por el tipo de actividad que desarrolla se le otorga un

Pt

nivel de resgo medio para incendio y bajo para el colapso.

La industria en general incluye tedo tipe de industria, |2 liviana, mediana,
la gran industria o la industria pesada, la cual por la propia actividad que
desarrolla resulta ser muchas veces molesta y peligrosa, por lo cual s la
otorga un nivel de nesgo muy alto para incendio y alte para &l colapss.
Las caracteristicas de la industria dedicada a la fabricacion de explosivos,
pirolecnices y materiales relacionados’ por la propia actividad que
desarrolla resulta ser de riesgo muy alto para incendic y alto para &l
colapso, teniéndose antecedantes en nuesiro pais de incendios ocurridos

1 Reglamento de s Ley N™ 30299, Lay de armas de Tuege, municionss, sxplasives, productos pirotémnicas
¥ materiales relacionados de wso civil agrobado por of Decreto Suprermo N O0E-2016 1M

HDE 14%



frecuentemente en falleres de fabricacion de pirotécnicos con perdida
incluzo de vidas humanas.

a.2) Por consiguiente, el criterio utiizade para determinar que un taller
artesanal presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel de
riesgo bajo para colapse, es que en case de ocurrir un incendlo ylo
colapso, las consecuencias no serfan tan severas v dafiinas en
comparacion a que si este ocurriera en cualquier tipo de industria o en el
taller o fabrica de produclos explosives, pirotécnicos y materiales
relacionados, al que 52 le ha considerade un nivel de riesgo muy alto para
incendio y alto para el colapsa.

2.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para
un determinado grupe de edificacion, prima el de mayor riesgo.

f) Funcion Oficinas Administrativas
Referida a aqualla edificacién, o parte de ella, destinada a la prestacion de
serviclos administrativos, técnicos, financieres, banca y  seguros,
empresariales, gestion, asesoramiento vy otros similares:  actividades
Intelectuales y ejercicio de profesiones u oficios que no requisren
equipamiento de produccidon de objetos o bienes.

El riesgo se incrementa a medio y alto si el establecimiente se encuentra
ubicado en piso quinto (5) o superior de un edificio. Sin embargo, cuando un
edificio de propiedad horizontal cuenta con ITSE vigente para las zonas de
propiedad y uso comon, todas las unidades se consideran de riesgo bajo,
independientemente del piso en donde se ubiquen,

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto por
incendio © colapso en los establecimientos de uso de oficinas, se han
considerado los siguientes criterios:

f.1} Se han determinadeo cinco (5) grupos o tipos de establecimientos de uso
de oficinas con diferentes caracteristicas gue contribuysn en mayor o
menor proporcidn a incrementar su nivel de riesgo; el nimere de pisos,
el area de la planta techada por piso, si la edificacion cuenta con
conformidad de obra de una antigledad ne mayer a (5) afos y se
desarrolla la actividad o giro correspondiente al disefio o habiéndose
realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con
conformidades de obras comespondientes, y la ubicacién del

F. L(? establecimiento dentro de una edificaciton cuyas dreas e instalaciones de

use comin cuentan o no con Ceriificado de ITSE wigente. En
establecimientos de oficinas, en general hasta el cuarto piso y drea de
planta techada por piso igual o menor a 580m2, segun la Norma A 130
del Reglamento Macional de Edificaciones, no ez exigible el uso de
sistemas de agua contra incendios, slendo este exigible para
establecimientos de cualquier nimero de pisos con drea de planta por
piso mayor & 560m2, al ser mas vulnerables al riesgo de incendio.

5e ha considerado como riesgo medio para incendio y bajo para el
colapso a la oficina ubicada en una edficacion cuyas dreas e
instalaciones de uso comidn cuentan con Cerlificado de ITSE vigente, y
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de no ser asi, su riesgo se ve incrementado, siendo riesgo alto para
incendio y medio para colapso.

Con respecio a la conformidad de obra de una antigiledad no mayor a (5)
anos de una edificacidn de uso de oficinas administrativas, donde ze
desarrolla la actividad o giro correspondiente al disefio o habiéndose
realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se cuenta con
conformidades de obras correspondientes, este es uno de los criterios
considerados para clasificar a las oficinas administrativas como de riesgo
medio, ain cuando en la conformidad de obra no se verifica la
implementacion del establecimiento para el desarrollo de la actividad, es
dedr, de su mobiliario, equipos y otros, los cuales afiaden un riesgo
adicional; sin embargo, esta aclividad dentro de las establecidas en la
Matriz de Riesgos, es aguella donde la frecuencia de incendios es menor
¥ por el tipo de usuarios, 2z menas vulnerable.

i.2) Por consiguiente, el criterio utiizado para determinar que una edificacitn
de uso de oficinas hasta cuatro (4) pisos y/o planta techada por piso igual
o menor a 560m2, presenta un nivel de riesgo medio para incendio y nivel
de nesgo bajo para colapso, es que en caso de ocurrir un incendio ylo
colapso, l8s consecuencias no serian tan severas y dafiinas para las
personas y la edificacion, en comparacidn si este ocurriera en una
edificacion con planta techada mayor a 560m2. ya que esta incremento
de drea hace mas vulnerable al riesgo de incendie al tener mayor
cantidad de mobiliario, incremento de personas y otros, por lo que se e
considera como de riesgo muy alte para incendio y alto para el colapso.

f.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para
un delerminado grupo de edificacidn, peima el de mayor riesgo.

g) Funcion Comercial
Referida a aquella edificacion, o parte de ella, usada para transacciones de
compra y venta de materales, bienes y servicios.

Para la determinacion de los niveles de riesgo bajo, media, alte y muy alto por
incendio o colapso en los establecimientos comerciales, se han considerado
los sigulentes criterios:

g.1) Se han determinado seis (6) grupos o tipos de establecimientos
comerciales con diferentes caracteristicas que centribuyen en mayor o
menor proporcion a incrementar su nivel de riesgo: el ndmero de pisos,
el area techada total, si corresponde a un mddule, stand o puesto de
mercado, galeria comercial o centro comercial, si el establecimisnto
corresponde a las areas e instalaciones de uso comdn, si es mercado
minorista, mercado  mayorista, supermercados, tiendas  por
depariamentos, complejo comercial, centros comerciales y galerias
comerciales y si se comercializa productos explosives, pirotécnicos y
relacionados.

En general una edificacion comercial mayor a tres (3) pisos y drea
techada total mayor a 750m2, segun la Norma A 130 Requisitos de
Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones reguiere de un
sistema de proteccion contra incendios a base de agua, no siendo asi
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para edificaciones comerciales hasta tres (3) pisos y area techada hasta
F50m2; al sar mayor &l numero de pisos y area hay un incramento del
riesgo de incendio, por lo que la norma exige en estos casos el uso de
siztemas confra incendios a base de agua.

El mercado minorista, mercado mayorista, supermercados, tiendas por
departamentos, complejo comercial, centros comerciales y galerias
comerciales y sus areas e instalaciones de uso comln, asl como la
comercializacion de productos explosivos, pirotécnicos y relacionados,
son actividades que han sido consideradas come de riesgo muy alto para
incendic y alto para el colapso de la edificacion, ya que se conoce que
log incendios son frecuentes en este tipo de edificaciones, teniendo
consecuencias fatales an la mayoria de casos.

Los madulos & stands o puestos, cuyo mercado de abastos, galeria
comarcial y centro comercial cusnten con una licencia da funcionamiento
en forma corporativa han sido considerados como de riesgo medio para
incendio y bajo para &l colapso.

En el caso de los madules, stands o puestes del mercado de abastos,
galeria comercial y centro comercial que hubleran optado por solicitar una
licencia de funcionamiento individual, la clasificacién del nival da riesgo
que les corresponde es de acuerdo a lo establecido en la Mafriz de
Riesgos.

g.2) Por consiguiente, el criterio utilizado para determinar que una edificacidn
de ugo comercial hasta tres (3) pizos y/o drea techada total hasta 750m2,
presenta un nivel de riesgo medio para Incendio y nivel de riesgo bajo
para colapso, es gque en caso de ocurrir un incendic o colapsa, las
CONSECUBncias serian menos severas ¥ dafinas en comparacidn =i aste
ocurfiera en un mercado minerista, mercade mayorista, supermercado,
tiendas por departamentos, complejo comercial, centros comerciales y
galerias comerciales y sus areas o inslalaciones de uso comin, debido
al uso y la mayor concentrecion de personas en esie tipo de
aslablecimientos, por lo que se considera que presenta un nivel de riesgo
muy alto para incendio y alto para el colapso.

9.3} En caso se lenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para
un determinado grupo de edificacidn, prima el de mayer riesgo.

h) Funcion Almacén

Comprendes los establecimientos cuya actividad principal es aimacenamiento
de mercancias, perecibles o no perecibles, refrigeradas o no refrineradas,
liguidos (inflamables, combusiibles o no combustibles), y materiales
peligresos. Mo se aplica para el almacenamiento de hidrocarbures v sus
derivades, que son competencia del Organismo Supervisor de |a Inversidn en
Energia y Mineria - OSINERGMIN. Dentro de esta funcibén también se
encuentran las playas de estacionamiento.

Fara la determinacion de los niveles de riesgo bajo, medio, alte y muy alte por

incendio o colapso en los establacimiantos de almacén, se han considerado
los siquiantes critenos:
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h.1} Se han determinado tres (3) grupos o tipos de establecimientos de

almacen y estacionamiento con diferentes caracteristicas que
contribuyen &n mayor ¢ menor propercion a incrementar su nivel de
riesgo: si es o no techado, pudiendo incluir dreas administrativas y de
servicios techadas y si almacena productos explosives, pirotécnicos y
relacionados.
En caso de ocwrrir un incendio en un almacén no techade la probabilidad
de pérdidas de vidas humanas es menor a que si ocurmiera en un almacén
techado, debido a la acumulacién de humos produciendo asfixia a las
personas que se encuentran en este lugar y haciendo mas dificl su
evacuacion. El iesgo se incremaenta adn mas en el almacén gue contiene
productos explosives, pirotecnicos y relacionados.

h.2) Por consiguiente, el criterio utiizado para determinar gue un almacén no
techado, presenta un nivel de riesgo alto para incandio y nivel de resgo
medio para colapso, s que en caso de ocurrr un incendio v/o colapso,
ias consecuencias no serian tan seaveras y dafinas para las personas, en
comparacion s aste ocurriera en un almacén techado o en uno que
almacena productos explosivos, pirotécnicos y relacionados, por lo que
s& la ha considerado como de riesge muy alte para incendic y alte para
el colapso.

h.3) En caso se tenga diferentes niveles de riesgo de incendio y colapso para
un determinado grupo de edificacion, prima el de mayor riesgo.

i) Factores adicionales gue contribuyen al incremento del nivel de riesgo
para todas las funciones
Son factores que se aplican a todas las funciones a fin de determinar un
incremento &n al nivel de riesgo en agueilos establecimientos que prasentan
un nivel de riesgo bajo o riesgo medio segln la Matriz de Riesgos.

Estos factores correspondan a:

I.1) Si el establecimiento cuenta con tangue de Gas Licuado de Petrdlea (GLP)
yio liguido combustible y sus derivados en cantidades superiores a
0.45m3 (118,18g0) y 1m3 (264.17gl), respectivamante, su nivel de riesgo
por incendio se incrementa a riesgo alto.

1.2) i el establecimiento usa calders, su nivel de riesgo por incendio se
incrementa a riesgo alto.

1.1.3.CODIGOS CIIU ¥ FUNCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS
Cuando la ITSE esta vinculada a Ia Licencia de Funcionamiento, [os usos
mas generalizados del tramite municipal hacen referencia al término
F' "Gire", que alude a las diferentes aclividades econdmicas en sus
multiples variedades y con las distintas acepciones que |e otorgan las
municipalidades. La Matriz de Riesgos se relaciona con estos usos para
una aplicacion mas sancilla y direcla, Se considera como referencia la
categorizacion de actividades econdmicas de las Maciones Unidas'®
denominada Clasificacion Industnal Internacional Uniforme-ClIU, la

* Departamento de Asuntos Econdmicos v Sociales, Divisidn de Estadiztica, Sistema de Naciones Unidas,
2009,
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misma que ha sido adaptada y adoptada a la regulacidn oficial del Perd
por el Institute Macienal de Estadistica e Informatica-INEIL, en su version
Revision 4", La lista de ClIU establece una serie de categorias y grupos,
de los cuales se han extraido aguellos gque no guardan relacidn con las
ectividades referidas a la licencia de funcionamiento. En &l Anexo 16 del
Manual se encuentran los istados de la agrupacian de los diferentes ClIU
relacionados a las "Funciones” que establece la Malriz de Riesgos.

1.2. DISPOSICIONES COMUNES AL TRAMITE Y PROCEDIMIENTO DE LA
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

1.2.1.En ningdn supuasto son objeto de inspeccion, por si solos, los panales o
avisos publicitarios, antenas de telecomunicacionas, estaciones base de
celulares, cajeros corresponsales o automaticos, e instalaciones para
realizar las actividades simultaneas y adicionales establecidas por el
Ministerio de la Produccion de conformidad con el quinte pamrafo del
articulo 3 del Texto Unico Ordenado de Is Ley M® 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento, aprobade mediante Decreto Supremo N®
D46-2017-PCM. Se incluyen instalaciones o equipamientos gue no
califiguen como una edificacién segin definicién establecida en al
Reglaments; en estos casos, el cumplimiente de las condiciones de
segundad de estas instalacionas o equipamientos deben ser evaluadas
an la ITSE que coresponde al Establecimients Objeto de Inspeccidono a
traves de una Visita de Inspeccion de Segundad en Edificaciones = VISE
para el caso de actividades simultaneas y adicionales.

1.22.En cumplimientc de las normas sobre la materia; no constituyan
Establecimiento Objete de Inspeccién los establecimientos donde se
s aimacenan, comercialicen hidrocarburos tales como estaciones de
servicios, grifos, gasacantros yio similares.
Mo obstante, de identificarse en dichos establecimientos, Areas
administrativas ylo de comercio, entre otros, éslas dreas seran
consideradas objetos de inspeccidn, siendo el Organo Ejecutante ef
responsable de determinar el tipo de inspeccidn gue corresponde segln
la Matriz de Riesgos.

1.2.3.5on Establecimientos Objeto de Inspeccidn los  establecimientos
utiizados para fabricacién de explosives o materiales relacionados,
P“ﬂf comercializacion especial de productos pirotécnicos de uso recreativo
para la venta directa al piblico, fabricas o talleres de productos
piretécnicos o materiales relacionados, fabricacidn, comercializacion y
almacenamiento de productos explosivos, pirotécnicos v relacionados
de uso civil, segdn lo establecido en la Ley N 30289, Ley de armas de
fuego, municionas, explosivos, productos pirotécnicos vy maleriales
relacionados de uso civil, aprobado par Decreto Supremo N 010-2017-
IN.

 La Resoducian Jefatural N2 024-20104INEI establece oficialmente en e pais la adopcidn de la Cuarta
Revision de la Clasificacidn Industrial Internacional Uniforme = CHU de todas las acthidades eeondrmicas,
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1.2.4.En el caso de exislir varias razones sociales en un mismo establecimiento
¥ gque por las caracteristicas de la misma, no pueda diferenciarse las
dreas que corresponda 8 una u olra razdén social, 3 solicitud de los
interesados podrd ejecutarse la corespondiente ITSE al establecimiento
&n su conjunto; incorporanda en el corraspondiente Cerificado de ITSE
&l nombre de cada una de las razones sociales involucradas en el
procedimiento. Se exceptian de este supuesto, las galerlas, mercados
de abasto, centros comerciales, entre ofros de similares caracteristicas.

1.2.5.Para todos los casos de las ITSE, ef drea a inspeccionar esta referida al
area ocupada por el Establecimiento Objete de Inspeccidn; esta
corfesponde:

a) En primer piso, al &rea de terreno que se ocupa para el desarrolio de
la actividad (que incluye las dreas techadas y sin techar)

b) En los pisos superiores, mezanine, azotes, o inferiores, (sétanos o

semisotanos), corresponde a fodo ambiente o zona que se ocupa
para el desarrollo de la actividad, ya sean ambientes lechados o sin
techar.
El piso coresponde al espacio habitable limitado por una supericie
infarior transitable y una coberura que ia techa, La seccidn de la
cobertura forma parte de |a altura de piso (Articulo Unico de la Moma
G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE).
Mo incluye cuarto de bombas o maquinas en sétano o techo, cuando
eslas no ocupan la totalidad del piso.

€) Para el caso de ubicacién da equipos, maquinas, tanques elevados,
antenas, panales y ofros similares gue estén an los techos, el drea
ocupada por éstos debera sumarse sl area ocupada total de e
adificacion, la cual es definida por el administrado. En este caso no
58 No 3& considera como un piso.

d) El area techada corresponde a la superficie y/o drea que se calcula
sumando la proyeccién de |os limites de la poligonal del techo que
encierra cada piso. No forman parte del drea techada; los ductos de
luminacion y ventilacién, tanques cisterna y de agua, cuarta de
maquinas, aleros para proteccion de Buvias, balcones. (Articulo 2 del

F‘ﬁ( Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA)

El area ocupada lotal se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del
area de lerreno mas area techada a partir del segundo piso incluyendo
de ser el caso la azolea. En caso de existir sdtano su drea se adiciona al
area gcupada total.

1.2.6.Las areas del Establecimiento Objeto de Inspeccion declaradas por el
administrado son de su responsabilidad bajo el principio de veracidad y
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reflejan la realidad existente del establecimiento, y no nacesariamente
coinciden con otras dreas de registros o licencias obtenidas otorgadas
por el Gobierno Local.

1.2.7.En caso que el Establecimiento Objsto de Inspeccidn haga uso de
equipos o insialaciones que se encuentran ubicados en &reas e
instalaciones de uso comin da edificacionas de uso mixto, mercados de
abastos, galerias comerciales, centros comerciales o en areas de
edificaciones de uso o propiedad comun, éstos serdn inspeccionados
conjuntameants en |a ITSE que corresponde a las éreas e instalaciones
de uso comin de |a edificacion de la cual forman parte.

1.2.8.Criterios a aplicar los supuestos de suspensidn de la diligencia de ITSE:

@) Por ausencia dellde la administrado/a o de la persona a quien
estefa designe! La ausencia se materializa en el lugar donds se
sncuentra ubicado el Esfablecimiente Objeto de Inspeccidn, al no
haber una persona responsable o encargada gue de las facilidades
para ingresar y/o desarrollar la diligencia de ITSE, situacidn que es
consignada por &l inspector o grupo inspector en el Acla de Diligencia
de ITSE [Anexo 9) programando por dnica vez la nueva facha dentro
de los dos (2} dias habiles siguientes. Si la ausencia se reitera, el
inspecior o grupo inspactor deja constancia en el Acta de Diligancia de
ITSE y el Organo Ejecutante da por finalizada la inspecsion denegado
el Certificado de ITSE.

b} Por la complejidad del Establecimiento Objeto de Inspeccién: La
complejidad esth referids a la extension de su drea ocupada, al
numero de pisos, a la cantidad de sus instalaciones eléctricas, de
seguridad y proteccion contra incendios, de equipos, U ofros, que
originan gue e inspeclor o grupe inspector no pueda culminar |a
diligencia de ITSE en &l dia programado, debiende programar una
nueva fecha para su continuacion dentro de los dos (2) dias habiles
sigulentes. De ser necesario, este procedimisnto se puede repetir
hasta la culminacién de la diligencia de ITSE.

¢} Por existir impedimentos para la verificacion de todo o parte del
Establacimiento Objeto de Inspeccién: Se refiere a la existencia de
rmpedimentos para la verificacion de toedo o parte del Establecimiento
Objelo de Inspeccion por parte del Inspector o grupo Inspector durante
el desarrolio de la diligencia de ITSE, originando que no se pusda
verificar el establecimiento en su tolalidad o en parte, en todas sus
greas, zonas o ambientas, se encuentre impedido ol acceso a
determinadas zonas o imposibilidad de verificar alguna instalacian,
equipos, antre otros similares, debiendo programar por Gnica vez |a
nueva fecha dentro de los dos (2) dias habiles siguientes. 5i dicha
imposibilidad subsiste, el Inspector o grupo inspector puede decidir de
manera fundamentada dar por finalizada la inspeccién, al no poder
verificar &l cumplimiento de las condiciones de seguridad en la
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totalidad del establecimiento. Esta situacion debe ser consignada en
el Acta de Diligencia de ITSE,

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. Estd referido a eventos
extraordinarios, imprevisibles e irresistibles segin lo establecida an &l
articulo 1315 del Cdadige Civil, que imposibilitan la ejecucién de la
diligancia, tales coma I2 ocurrencia de fendmenas naturales adversos
comao inundaciones, sismos y otros similares; en este caso, el Organo
Ejecutante procede con la programacin de la diligencia de ITSE una
vez finalizado el hecho o evento generador del caso forluito o fuerza
mayor, Corresponde al Organo Ejecutante comunicar dicha situacién
al administrado. En este caso, se intemumpe el computo de plazos
hasta la notificacién al administrade da la reanudacion de |a diligencia.

1.2.9. Implementacion del Establecimiento Objeto de Inspeccién
Para la realizacion de la diligencia de ITSE, el Establecimiento Objeto de
Inspeccion deba ancontrarse implementado para el tipo de actividad a
desarrollar, debiende cumplir con las siguientes condiciones basicas.

a) No encontrarse en procesc de construccidn, es decir, que no se
encuentren ejecutando obras de edificacitn nueva, de ampliacion,
reconstruccion, refaccion, remodelacion, acondicionamiento yle
puesta en valor, asi como las obras de ingenieria. Dentro de estas
actividades se incluye la instalacion de sistemas necesarios para el
funcionamiento de la edificacién y/u obra de ingenieria (Segun articulo
unico de la Norma G.040 Definiciones del RNE).

Se entiende por:

a.1) Edificacion Nueva: aquella gue se ejecuts totalmente o por
elapas, sobre un terreno sin construir.

a.2) Ampliacion: obra gque se ejecuta a partir de una edificacion
preaxsiente, incrementando el area techada. Puede incluir o no
la remodelacion del area techada existente.

El incremento de drea techada se puede dar en cualquier piso del
Establecimiento Objeto de Inspeccion.

8.4} Remodelacion: Obra que modifica total o parciaimente la
tipologia ylo = esfilo arquitecténico original de una edificacion
existente.

2.4) Refaccion: Obra de mejoramiento y/lo renovacion de

instalaciones, equipamiente y/o elementos constructives. Mo
altera el uso, el drea techada, nilos elamentos estructurales de la
adificacidn existentea,
Obras en instalaciones eldctricas, sanitarias, instalaciones de
agua contra incendios; de equipos como ascensoras, ascaleras
mecanicas, otros; v de elemenios constructivos como muros,
techos, otros.

a.5) Acondicionamiento: Trabajos de adecuacion de ambientes a las
necesidades del usuario, mediante elementos removiblas, como
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1.2.11.

tabiqueria, falsos cielos rasos. ejecucién de acabados a
instalaciones.

a.8) Puesta en valor histérico monumental: Obra que comprende,
separada o conjuntamente, trabajos de restauracion,
recuperacion, rehabilitacion, proteccidn, reforzamiente v
mejoramiento de una edificacion. Aplicable a mnmuebles
integrantes dal Patrimenio Cultural de la Nacidn.

a.7) Cerco: Obra gue comprende exclusivamente la construccion de
muros parimatricos en un terreno y vanos de acceso.

a.B} Demolicidn: Accidn mediante la cusl se elimina total o
parcialmente una edificacion existenta.

b) Contar con servicios de agua. electricidad, gas, comunicaciones,
instalaciones electronicas, u ofros, debidamente implementados e
instalados, siempre gue el establecimiento lo requiera o haga uso de
estos. No significa necesariaments que estos servicios e instalacionas
sa ancueniren en operacién, sobra todo aguellos servicios como e de
agua, electricidad u otro que dependan de los administradores de los
servicios publicos.

¢) Contar con mobiliario basico e instalado para el desarrollo de |a
actividad. Se considera mobiliario bsico aguel que es utilizado para
definir e aforo del establecimiento y los pasadizos de circulacion v/ o
evacuacion,

d) Los equipos o arefacios tales como: maquinas tragamocnedas,
maquinag del gimnasio, de coser, compresoras, lavadoras,
refrigeradoras, exhibidoras y similares, deben encontrarse instalados
y ubicados an los lugares de uso habitual o parmanents, definiéndoze
de esta manera su drea de uso en la planta del piso, asi mismo al
encontrarse instalados permite la verificacion del cumplimiento de las
condiciones de saguridad que correspondan tales como la conexidn al
sistema de puesta a tierra del equipo o artefacto, entre otras.

Medificacion del Establecimiento Objeto de Inspeccian,

En los supuestos en que el Establecimiente Objeto de Inspeccidn cuente
con un Certificado de ITSE y sea objeto de modificacién o ampliacin que
afecte las condiciones de seguridad iniciales, debe solicitar una nueva
ITSE.

Se entiende por modificacion segln lo dispuesto en los literales a. 1), a.3),
ad), as), aB) a7)y aB) del numeral 1.2.9 del Manual, segun
corresponda,

Se entiende por ampliscion seglin lo dispuesto an al literal a.2) del
numeral 1.2.9 del Manual.

Fanel fotografico

Conjunto de fotos yio videos, en formate fisico o electrdnico, que
evidencien el cumplimiento o &l incumplimiento de las condiciones de
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seguridad u ofras circunstancias durante todas las diligencias de
inspeccion reguladas en el Reglamento. El panel fotogréfice debe ser
entregado por ella inspectorfa al Organo Ejecutante de manera
obligataria.

El panel fotogrdfico o wvideo debe ser remitidoc por el inspector o
coordinador del grupo inspecior por correo electrdnico al Organo
Ejecutante, o entregade en USB, CD u olro medio electrénico, o
entregarlo impreso, ser de buena nitidez y presentarse segin el Anexo
18 dal Manual La cantidad de fotos o tiempo de video debe refigjar las
observaciones y cumplimiento de las condiciones de seguridad del
Establecimiento Objeto de Inspeccion.

1.2.12.  Formatos de informes y actas de ITSE, ECSE y VISE
Los formatos de Infarmes de ITSE, ECSE y VISE, asi como |as Actas de
Diligencia de Inspeccidn, deben ser reproducidos en dos juegos, un
original y una copia. E! original es para el Organo Ejecutanta y la copia
pera el adminisirado. El Organo Ejecutants debe proporcionar estos
formatos al inspector o grupo inspector para la realizacion de las
diligencias de inspeccién o visitas,

1.2.13. Convocatoria del inspector o grupo inspector por parte dal l:flfganu
Ejecutante
El Organo Ejecutante convoca y programa al inspector o grupo Inspector,
para la gjecucion de la ITSE, ECSE o VISE teniendo en consideracion lo
siguiania:

a} Para la realizacion de la ITSE posterior al otorgamiente de la licencia
de funcionamianto o la ITSE posterier al inicio de actividades para los
Establecimientos Objeto de Inspeccién que no requieren licencia de
funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de
Rizsgo Bajo o Riesgo Medio segln la Matriz de Riesgos, convoca a
un Inspactor Basico o Especializado.

b) Para la realizacion de la ITSE previa al otorgamiente de la licencia de
funcionamiento o la ITSE previa al inicio de actividades para los
Establecimientos Objeto de Inspeccién que no requieren licencia de
funcionamiento y sus correspondientes VISE, clasificados con nivel de
Riesgo Alto segln la Matriz de Riesgos, convoca a dos inspectores
espacializados, uno de los cuales debe ser ingeniero electricista,
mecanico electricista o electrdnico. Designada una de estas

!7_ ¥, 7 especialidades, |as dos (2) restantes no podran farmar parte dal grupo

inspector. En la conformacion del grupo inspector no deben coincidir
dos profesiones iguales.

¢) Para la realizacion de la ITSE pravia al olorgamiento de a licencia de
funcionamiento o la ITSE previa al inicio de actividades para los
Establecimientos Objeto de Inspeccion que no requieren licencia de
funcionamienta y sus comrespondientes VISE, clasificados con nivel de
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Riesgo Muy Alto segin la Matriz de Riesgos, convoca a ftres
inspectores especializados de la siguiente manera:

c.1) Ingeniero electricista, mecdnico electricista o electronico.
Designada una de estas especialidades, las dos (2) restantes no
podran formar parte del grupo inspector,

c.2) Ingeniaro civil o arquitecto,

¢.3) Ingeniero mecanico, ingeniero industrial, ingeniero de seguridad e
higiene industrial, ingeniero sanitario, ingeniers gquimico e
ingeniero de minas y profesiones afines que determine el MVCS;
asl mismo, squellos inspeciores técnicos de seguridad en
edificaciones que no cumplan con las especialidades seflaladas
en & Reglamento pero gue han sido homologados segun la
segunda disposicion complementaria final del Reglamento.

En la conformacién del grupo inspector no deben coincidir dos
aspacialidades igusles.

En caso el Organo Ejecutante no cuente con inspeclores
suficientes de las especialidades sefaladas anteriormente para
ejecutar la ITSE y VISE, podra considerar las especialidades de
ingenieria civil y arquitectura en el grupo de especialidades
sefaladas en ¢.3), siempre que no coincidan dos especialidades
iguales,

d) Para larealizacion de la ECSE hasta tres mil (3000) personas convaca
a un Inspector Basico, y para todos los lipos de ECSE a un Inspector
Especializado.

El Organo Ejecutante debe designar al coordinador del grupo inspector,
guian s encargara de la recepcidn y devolucién del expedients de ITSE
al Organo Ejecutante, asi como de la entrega del Informe de ITSE, Acta
de Diligencia de ITSE y oiros documentos gue correspondan al
Establecimients Objelo de Inspeccion en los plazos sefialados en el
Reglamento.

1.2.14, Para la realizacidn de la diligencia de ITSE de riesgo alto y riesgo muy
alto, el administrado debera dispener de un personal técnico electricista
calificade para las labores de apoyo al inspector o grupo inspector
durante la diligencia de inspeccidn, tales como: manipulacion yio apertura
de tablerogs eléctricos, grupos electrdgencs, sub estaciones, molores
eléctrices, pozos a tierra, entrae olros,

PJ? 1.215. Para todos los casos, en la ITSE, ECSE y VISE, el inspector o grupo
inspector  realiza wna verificacidn ocular del cumplimientc o
ncumplimiento de las condiciones de segurdad en el Establecimiento
Objeto de Inspeccion, pudiendo en coordinacidn con el conductor del
establecimiento realizar y/o solicitar pruebas in situ da las instalaciones
ylo equipos de seguridad tales come: sistema centrelizado de deteccién
de incendios, luces de emergencia, mangueras contra incendlo, otras.
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1.2.16. En caso que el inspector o grupo inspector en la verificacion ocular del
cumplimiento de las condiciones de seguridad en el Establecimiento
Objeto de inspeccién, encuantre observaciones no consignadas en los
fermatos de inspeccidn, podra realizar dichas observaciones en la calda
de OTRAS OBSERVACIONES del formato del acta o informe de ITSE,
en cuyo caso debera consignar la(s) observacion{es) relacionada(s) al
riesgo de incendio, colapso o aquella vinculada a la actividad que se
desarrolia en el Eslablacimiento Objeto de Inspeccion, sustentada en |a
normativa y/o en los criterios de evaluacién en materia de seguridad an
edificacionas que cormespondan segin lo establecido en el Reglamento,
con [a finalidad que se tenga control sobre ese riesgo identificado.

Il. TIPOS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACION ES -
ITSE
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento, existen cuatro tipos de inspecciones
técnicas de seguridad en edificaciones:

a) La ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funclonamiento, para los
Establecimientos Objete de Inspeccidn de rigsgo bajo y riesgo medio.

B) La ITSE previa al olorgamiento de la licencia de funcionamiento, para los
Establecimientos Objeto de Inspeccidn de riesgo alto y riesgo muy alto.

c) La ITSE posterior al inicio de actividades para los Establecimientos Objeto de
Inspeccion de riesgo bajo y riesgo medio que no reguieren licencla de
funcionamianto,

d) La ITSE previa al inicio de actividades para los Establecimientos Objeto de
Inspeccidén de riesgo alto y riesgo muy alte que no requieren licencia de
funcionamiento.

21.ITSE POSTERIOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE

—— FUNCIONAMIENTO Y AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LOS
T ESTAELECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO BAJO Y
RIESGO MEDIO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

2.1.1.CARACTERISTICAS
Caorresponde a los Establecimientos Objeto de Inspeccion clasificados
de riesgo baje o riesgo medic segin la Matriz de Riesgos, cuya
inspeccidn se ejecuta con posterioridad al otergamiento de la licencia
P'ﬂf de funcionamiento o con posterioridad al inicio de actividades para el

caso de establecimients que por Ley no se encuentran obligades a
solicitar la licencia de funcionamiento™.

La persona autorizada del Geblerno Local uliliza la informacian
proporcionada por &l solicitante en el formato establecido en el Anexo 2
5 del Manual para determinar la clasificacion del nivel de riesgo que

* Articulo 18 del Texto Unico Ordenado de 1a Ley Mareo de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28972,
aprabado por Decreto Supremo N° 06-2017 POM,
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corresponde al Establecimiento Objeto de Inspeccidn utilizando |a
Matriz de Riesgos, Dicha clasificacién se realiza utiizando el formato
senalado en el Anexo 3 del Manual, el mismo que se adjurta a la
solichtud de licencia de funcionamiento, en caso corresponda.

En caso se otorgue una licencia de funcionamiento en forma corporativa
a los mercados de abastos, galerias comerciales y centros comerciales,
los mddubos, stands o puestos deben pasar por una ITSE individual
posterior al otorgamiento de la referida licencia. Para ello, cada
administrado/a debe presentar wuna Declaracion  Jursda de
Cumplimiento de las Condiciones de Seguridad en la Edificacion, sujeta
a verificacion mediante una ITSE posterior.

Son objeto de una ITSE posterior las oficinas administrativas y
establecimientos comerciales ubicados en edificaciones de uso mixto
cuyas areas e instalaciones de uso comin cuenten con Certificade de
ITSE vigente. Para ello, cada conductor, administrador o propietario
debe presentar una Declaracidn Jurada de Cumplimiento de las
Condiciones de Seguridad en la Edificacién, sujeta a verificacién
mediante una ITSE posterior segin el tramite regulado en el
Reglamento y Manual, En caso las dreas & instalaciones de uso comdn
no cuenten con Cerificado de ITSE, para la clasificacitn del nivel de
riesgo de las oficinas administrativas y establecimientos comerciales se
determinara a través da la Matriz de Riesgos.

2.1.1.1. Etapas

a) Inicio:

A partir del dia de notificada la resolucién que otorga la
icencia de funcionamianto, en la cual se indica la fecha en
la gue se ejecutard la ITSE o a parlir de presentada la
solicitud de ITSE ante el gobierno local compatente, éste
ultimo para el caso de establecimiento gue no se
encuentran obligados a contar con licencia de
funcionamiento. (Anexa 1).

b) Desarrollo:

b.1) El Organc Ejecutante pragrama la fecha de la
diligencia de ITSE.

b.2) El Organo Ejecutante convoca y designa al

inspactor/a, a través de correo eleclronico, u otro

P A medio donde se deje constancia de la comunicacion

y designacion del al inspactorfa.

b.3} El inspectorfa ejecuta |a diligencia de ITSE.

b.4) El inspectorfa entrega al administrado’a copia dal
informa de |TSE de Verificacion de Cumplimiento de
Condiciones de Seguridad Declaradas en |a
Edificacion (Anexo B} al finafizar la diligencia, si no
hubiese observaciones.
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b.5) 5i elfla Inspectorfa verifica que |a clasificacién del nivel
de riesgo del Establecimiento Objete de Inspeccion
no comesponda a la gue figura an e expadiante,
presentando un nivel da riesgo alto o muy alto, deja
constancia de esta circunstancia en el Acta de
Diligencia de |TSE [Anexo 9). Con diche Acta, el
Organo Ejecutante concluye el procedimiento
emitiendo la respactiva resolucion denegatoria.

b.6) Si elfla Inspector/a verifica que el Establecimiento
Objeto de Inspeccion no se encuentra implementado
para el tipo de actividad a desarrollar, segin lo
sefialado en el numeral 1.2.9 del Manual, deja
constancia de esta circunstancia en el Acta de
Diligencia de ITSE (Anexo 9), ante la imposibilidad
de evaluar el nesgo y las condiciones de seguridad.
Con dicha Acta, el Organo Ejecutants concluye el
procedimienio emitiendo la respectiva resolucidn
denegatoria.

b.7) En case el inspector encuentre encuenire
observaciones subsanables en  cuanto al
cumplimiento de condiciones de seguridad no
relevantes en términos de nesgo, deja constancia de
las mismas en el Acta de Diligencia de ITSE (Anexo
9} y suspende la diligencia otorgando un plazo para
subsanarias,

Las observacioness subsanables en cuanta al

cumplimiente de condiciones de seguridad no

relavantes en términos de riesgo se encuentran

referidas a:

- Retirar obstaculos de los medios de evacuacidn,

- Acondicionar las puertas que se utilizan como
medios de evacuacidn para que se manlengan
abiertas an horaro de atencion, sin obstruir la libre
circulacion y evacuacion.

- Completar sefalizacion de seguridad faltante.

- Completar y/o poner an opearatividad |as luces de
emergencia inoperativas, siempre que en el
establecimiento cuente con luces de emergencia

[7. opearativas,

- Recargar extintores con fecha de recarga vencida,
yio ubicarlos a una altura adecuada, siempre que
en el establecimiento cuente con extintores
operativos,

- Ejecutar los empalmes de los cables eléctricos en
cajas de pase.

- Coneclar al sistemna de puesta a tiera el o los
equipos que falten conectar al sistema.
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- Identificar el tablero eléctrico v actualizar el
directorio de circuitos.

- Otfras sefaladas en el formato de Acta de Diligencia
de ITSE e Informe de ITSE Postarior.

b.8) Para el |evantamiento de las observacionas
subsanables en cuanto al cumplimiento de
condiciones de seguridad no relevantes an términos
de riesgo, & administrado debe presentar por mesa
de partes del Gobiemno Local una declaracién jurada
acompafada de panal fotogréfico legible, con
leyends explicativa que sustente &l levantamiento de
las subsanacionss y en las que se pueda apreciar el
cumplimiento de las condicionas de seguridad del
astablecimiento, de sus instalacicnes, equipos y
otros  observados, pudiendo  adicionalmenta
prasentar documentacion que estime perinants para
sustentar al levantamiento de dichas observaciones.

b.89) El inspector proceda a ewvaluar la documentacion
sustentatoria presentada por el administrado, verifica
el levantamientc de observaciones, elabora el
informe de ITSE (Anexo B) y procede a entregarlo al
Organo Ejecutante. De ser favorable el informe de
ITSE, el Organo Ejecutante emite la Resolucitn y sl
Certificado de ITSE correspondiente.

b.10) En caso el inspector durante la diligencia de ITSE
verifique que el Establecimiento Objeto de
Inspeccién no cumple con las condiciones de
saquridad &n edificaciones, enconirando
observaciones relevantes en Wrminos de riesgo,
emite al informe de ITSE desfavorable, procediendao
a entregario al administrado al finalizar la diligencia.
En este caso el inspector no otorga plaro para la
subsanacidn de observaciones, finalizando la
inspeccion,

0.11) El administrado a través del formato que se utiliza
para la ejecucion de la inspeccion, puede expresar
st conformidad o disconformidad con las
observaciones que haya formulade el inspector; en
este caso el Organo Ejecutante es responsable de
evaluar dicha disconformidad por parte del
administrado sobre la(s) observacidn (es) del
inspactor ¥ hacer de conocimiento al mismo del
resultado de dicha evaluacién conjuntameante con la
Resolucion gue pone fin al procedimiento de ITSE.

¢} Finalizacion:
El procedimiento finaliza con la emision de la Resolucion
gue pone fin al procedimiento de ITSE.
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2.1.1.2, Plazos maximos

a) Programacion y nofificacion de la fecha de la diligencia de
ITSE por parte del érea competente de licencia de
funcionamiento o del Organo Ejecutante: En el momento
de la notificacion de la resolucidn que otorga la licencia
de funcionamiento o de la solicitud de ITSE.

b) Elecucion de la difigencia de ITSE per parte del Organo
Ejecutante: Siete (7) dias habiles, a partir de la
notificacion de la licencia de funcionamiento o de la
solicitud de ITSE,

¢} Presentacion al Organo Ejecutante del Informe de ITSE o de
Verficacion de Cumplimiento de Condiclones de Seguridad
Declaradas adjuntando el panel! fotografico por pare del
inspector: Un (1) dia habil luege de finalizada la diligencia
de ITSE o de realizada la verificacién de los documentos
presentados por el administrado para el levantamiento
de observaciones.

d) En el caso de la ITSE posterior & la licencia de
funcionamiento, para la entrega del Informe de ITSE o de
Verificacidn de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad
Declaradas por parte del :'fhrgsnn Ejecutante al drea
competenta de licencia de funcionamiento: Nueve (9] dias
habiles, a partir de la nolificacion de la licencia de
funcionamiento.

e) Para el levantamientc de observaciones subsanables en
cuanto al cumplimiento de condiciones de seguridad no
relevantes en términos de riesgo de la Declaracion Jurada
da Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la
Edificacian por parte del administrado: Tres (3) dias habiles
contados a partir de la fecha de suspension de la
diligencia a través del Acta de Diligencia de ITSE por
parte del inspector.

Pare efectos de los plazos establecidos, no se computa
el otorgade al administrade para la subsanacion de
obsarvaciones.

2.1.1.3. Requisitos

Declaracién Jurada del Cumplimiento de Condiciones de
Seguridad en lz Edificacidn y Reporte del nivel de resgo
adjunto a la solicitud de licencia da funcionamiento.

2.1.1.4. Inspector

Un (1) Inspector Técnico de Seguridad en Edificaciones Basico
o Especializado, segun lo sefialade en el literal a) del numeral
1.2.13 del Manual,
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2.1.2.CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA DILIGENCIA DE

ITSE

2.1.2.1. Verificacién de la Declaracion Jurada de Cumplimiento de
Condiciones de Seguridad en la Edificacion
En la diligencia, el inspector verifica ocularmente el
cumplimiento de las condiciones de seguridad declaradas por
el administrado, contrastadndolas in situ con las condiciones
fisicas 0 materiales existentes que presenta el Establecimienta
Ohbjeto de Inspeccion, de acuerdo a lo siguients:

&) La funcion, actividad economica, aforo, pisos v drea
ocupada,

b) La implementacidon dal Establecimiento Objeto  de
Inspeccion,

c) La correspondencia entre la actividad que se desarmrolla o se
va a desarrollar con la Funcidn de la Matriz de Rissgos que
se asume én |a Declaracion Jurada.

d) Que no existan caracteristicas que determinen un nivel de
riesgo alto o muy alto, segln la Matriz de Riesgos.

g) El cumplimianto de |las condiciones de seguridad declaradas
por el administrado corraspondientas al Riesgo de Incandio,
Riesgo de Colapso v ofros nesgos relacionados a la(s)
actividad{es) que se desarrollain) en &l astablacimianto, que
se encuentran sefaladas en los formatos establecidos en
los Anexos 6 v 9 del Manual,

f] Sblo en el caso que &l inspector encuentre observacionas
subsanables en cuanto al cumplimiento de condiciones de
saquridad no relevantes en términos de riesgo, otorga un

S— plazo al administrado para subsanarias; vencido &l mismo,
de corresponder, evalda la declaracion jurada y demas
documentacion  sustentatoria  presenfada por e
administradc  para el levantamiento de dichas
observaciones procediendo a elaborar en gabinete u oficing
el informe de ITSE (Anexo 6), no retlomande al
Establecimiants Objeto de Inspeccion.

2.1.2.2. Silencio Administrativo Positivo

P ‘L{' En caso ol Organo Ejecutante no hubiese realizado la ITSE
o no hubiese emitido pronunciamiente al vencimiento de
los plazos establecidos en el Reglamento, opera el silencio
administrativo positivo. Elle sin perjuicio de |[a
subsistencia de la obligacion a carge del Organo
Ejecutante de efectuar la verificacidn, a través de una VISE
del cumplimiento de condiciones de seguridad declaradas
por elfla administradola, bajo responsabilidad.

2.1.3.RENOVACION DEL CERTIFICADO DE ITSE
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Para la renovacion del Ceriificado de ITSE ellla administrado/a presenta
una solicitud acompafiada del pago de la tasa comespondiente y una
declaracion jurada segun formato Arnexo 5 del Manual en la gue
manifiesta que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron
el otorgamiento del Cerdificado de ITSE, procediendo el Organo
Ejecutante a entregar el Certificadoe de ITSE renovado; realizande
posteriormenta la ITSE de acuerdo a lo establecido en el articula 23 del
Reglamento y en los numerales 2.1.1 y 2.1.2 del Manual, en lo que
rasulta aplicabla.

En caso de que hubiesen variado las condiciones de saguridad segin
lo sefalado en & numaral 1.2.10 del Manual, en el Establacimiento
Objeto de Inspeccién, el administrado debera solicitar una nueva ITSE
cuya clase de ITSE se determina en funcién al correspondients nivel de
riesgao.

Durante la diligencia de ITSE solo 32 deberd constatar 2i =& mantiznan
las condicionas de seguridad que se verficaron en la dliima diligendcia
de ITSE realizada en el Establecimiento Objeto de Inspeccidn, Solo en
&l caso de que existan nuevas axigencias aprobadas por disposicionas
normalivas posteriores aplicables al Establecimiento Objeto de
Inspeccion, también se podrd verificar si el establecimiento e ha
adecuado a estas exigencias con la finalidad que se mantenga el
cumplimiento de las condiciones de seguridad.

22.1TSE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO O ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA
ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION DE RIESGO ALTO Y
RIESGO MUY ALTO QUE NO REQUIEREN LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

2.21.CARACTERISTICAS
Este tipo de ITSE corresponde a los Establecimientos Objetos de
Inspeccion clasificados con nivel de resge alte o nivel de riesgo muy
alto segin la Msatriz de Riesgos, y =& ejacuta con anteroridad al
otorgamiento de la licencia de funcionamiente o al inicio de actividades.

La solicitud de licencia de funcionamiento o solicitud de ITSE {(Anaxa 1)
debe consignar la clasificacién del nivel de riesgo gque corresponde al
Establecimiento Objeto de Inspeccion efectuada por la persona
autorizada del Gobieme Leocal aplicando la Matriz de Riesgos con la
informacion proporcionada por el solicitante en el formato Anexo 2 del
Manual. El reporte del nivel de riesgo en Anexo 3 debe estar adjunto a
la solicitud de licencia de funcionamiento o a la solicitud de ITSE.

2.2.1.1. Etapas
a) Inicio;
Con la pressntacién de la solicitud de la licencia de
funcionamiento o la solicitud de ITSE (Anexo 1).
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b) Desarrollo:

b.1) El Organo Ejecutante programa |a fecha de Ia diligencia
de ITSE.

b.2) El f.'ir'ganu Ejecutante convoca y designa al grupo
inspector, a través de correo electranics, u otro media
donds se deje constancia de la comunicacion y
designacion al inspactor,

b.3} El grupo inspector ejecuta la diligencia de ITSE.

b.4) El grupo inspeclor entrega al administrado una copia
del informe de [TSE (Anexo 7) al finalizar la diligencia,
si no hubiese observaciones.

b.5} Si el grupo Inspecior verifica que la clasificacion del
nivel de riesgo del Establecimiento Objete de
Inspeccidn no corresponde a |a que figura an el
expadients, presentando un nivel de rliesgo muy alto,
deja constancia de ests circunstancia en el Acla de
Diligencia da ITSE (Anexo ©). Con dicha Acta, el
Organa Ejecutante concluye el procedimients emitiendo
Ia respectiva resolucion denegatoria,

b.6) Si el grupo inspector verifica que el Establecimiento
Objeto de Inspeccion no se encuentra implementado
para el tipe de actividad a desarroliar, segin lo sefalado
en el numeral 1.2.8 del Manual, deja constancia de esta
circunstancia en el Acta de Diligencia de ITSE (Anexo
g8), ante la imposibilidad de evaluar el riesgo y las
condiciones de sequridad. Con dicha Acta, el Organo
Ejecutante concluye el procedimiento emitiendo la
respectiva resolucidn denagatoria,

b.7) En caso el grupo inspector encuentre observaciones
subsanables, las consigna en &l Acla de Diligencia de
ITSE (Anexo 9} junto con el plazo para levantarias.
estableciendo la fecha de reprogramacién de |a
diligencia de ITSE.

b.8) El grupo inspector por encarge del Organo Ejecutante
reanuda la difigencia de ITSE para verificar la
subsanacion de observaciones.

b)) Finalizada la diligencia de subsanacion de
observaciones, el grupe inspector entrega al
administrado del informe de ITSE (Anexo 7), sea esta

I’J._,{' favorable o desfavorable, y de la misma manera al
Grgano Ejecutante para su remision al rea competante
de licencia de funcionamianto, da ser &l caso.

k. 10} El adminisirado & través del formato que se utiliza para
la ejecucion de la inspeccibn, pusede expresar su
conformidad o disconformidad con las observaciones
que haya formulado el grupo inspector; en este caso al
Organo Ejecutante es responsable de evaluar dicha
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disconformidad por parte del administrado sobre la(s)
observacion (es) del grupo inspector y hacer de
conocimiento al mismo del resultado de dicha
evaluacién conjuntaments con la Resolucion que pone
fin al procedimianto de ITSE,

c) Finalizacion:
El procedimiento finaliza con la emision de la Resolucién
que pone fin al procadimiento de ITSE.

2.2.1.2. Plazos maximos

a) Programacion y notificacion de Ia fecha de la diligencia da
ITSE por parte del drea competente de licencia de
funcionamiento o del Organo Ejecutante: En &l momento de
la presentacion de la solicitud de licencia de funcionamiento
o de la solicitud de ITSE.

b) Ejecucion de la diligencia da ITSE previa al otorgamiento da
la kcancia de funcionamiento o al iniclo de actividades por
parte del Organo Ejecutants: Cinco (5) dias habiles, a partir
de @ presentacion de la solicitud de la licencia de
funcionamiento o de la solicitud de ITSE.

c) Presentacion al Organo Ejecutante del Informe de ITSE o de
realizada la verificacion de la subsanacién de observaciones
adjuntando el panal folografico por parte del grupo inspactor
Un (1) dia hahil luego de finalizada la diigencia de ITSE.,

d} Emision de Resolucién y de corresponder el Cerificado de
ITSE (Anexo 14) por parte del Organo Ejecutante: Un (1) dia
hibil de hacer recibide el informe de ITSE del grupo inspecior.

&) De ser el caso, enfrega al drea competenta de licencia de
funcionamiento por parte del Organo Ejecutante dal
expediente conjuntamente con @ resolucion y  de
corresponder gl Certificado de ITSE: Siete (7) dias habiles, a
partir de la solicitud de la licencia de funcionamiento o de la
solicitud de ITSE.

fi Para la subsanacién de observaciones por parte dal
administrado: Veinte (20) dias habiles contados a partir de |a
facha de suspension de la diligencia a través del Acta de

Fj( Diligencia de ITSE por parte del grupa inspector.

Pare efecltos de los plazos establecidos, no se compula el
otorgado  al administrade para la subsanacion de
observaciones

2.2.1.3. Requisitos
a) Croquis de ubicacion
Elaborado por el administrado, debe consignar la ubicacion
del Establecimiento Objeto de Inspeccién indicando la calle,
avenida, pasaje o jirdn con numeracidn exacta e indicar como
referencia alguna avenida principal, edificacibn o
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establecimianto conocido que onente la ubicacidn si fusse
necesario.

b) Plano de arquitectura de la distribucién existents y
detalle de calculo de aforo.
El plano de arquitectura debe incluir la{s) plania(s) fisica(s)
del establecimiento, distribucidn de ambientes, uso, nombres
y disposicion del mebiliario, anche de puertas, pasajes,
pasillos y escaleras;, con cotas y textos legibles de los
ambientes y de las areas de seguridad o refugios como
patios, jardines, entre ofros; niveles de piso y tacho
lerminado; incluye cuadro de dreas, indicando el drea de
terreno, area fibre, area techada y ocupada por piso y total del
Establecimiento Objeto de Inspeccidn, El plano debe ser
elaborado a escala que pemita su lectura vy facil
interpretacion, recomendandose las escalas 1/50, 1/100,
1200,
Para el calculo de aforo se puede tomar como referencia el
Anexo 17 de! Manual.
El plano y calculo del aforo deben estar firmados por
amuitecto colegiado v habilitado,

c) Plano de distribucién de tableros eléctricos, diagramas
unifilares y cuadro de cargas.
El planc debe consignar la ubicacion de los tableros
eléctricos, de los pozos a tierra identificdndose cada uno de
ellos, los diagramas unifilares de los tableros eléctricos y el
cuadro de cargas. Debe estar firmado por ingeniero
electricista o mecanico electricista, colegiado y habilitado.

d) Certificade vigente de medicion de resistencia del
sistema de puesta a tierra.
De conformidad con el Cadigo Nacional de Electricidad, &l
valor de la medicién de resistencia del sistema de puesta a
tierra no debe exceder los 25 ochmios. El certificado de dicha
madicién debe encontrarse vigente (la medicion de la
F j?/ resistencia del pozo a tierra debe realizarse anualmente) y

estar firmada por un ingeniero electricista o mecanico
electricista, colegiado v habilitado.

e) Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de
Inspeccion.
Instrumento de pgestibn gue contiens  procedimientos
especificos destinados a planificar, preparar y organizar las
acciones a ser adoptadas frente a una emergencia que se
puede presentar en el Establecimiento Objeta de Inspaccion,
con |a finalidad de controlar y reducir los posibles dafios a las
personas y su patrimonio. |ncluye, directivas, planos de

TNE 149



sefalizacidn y rutas evacuacidn, cilcule del tiempo de
evacuacion, organizacion de un Comité de Seguridad v
brigadas, sus funciones, cronogramas de capacitacion y
entrenamients del personal, incluye declaracién jurada de
capacitacion y entrenamiento del personal en primeros
auxilios, uso de extintores y sistemas de proteccion contra
Incendios a base de agua de ser el caso, en procedimientos
da evacuacidn y otros necesarios en funcidn a los rigsgos
existentes en el local, El plan debe contener una descripcion
de los equipos e instalaciones de seguridad que cuenta el
establecimiento y su cronograma de mantenimiento,

El plan de seguridad debe estar firmado en todas sus hojas
por el propistario, conductor o administrador v el Jefe de
Seguridad o persona responsable de la Seguridad del
Establecimiento Objeto de Inspeccidn.

El Plan de Seguridad incluye los planos de sefalizacién y
rutas de evacuacion fimados por Arguitecto colegiado y
habilitado,

Los planos de sefafizacidn v rutas de avacuacion contienen
la siguiente informacidn: rutas de escape e indicacién de
salidas, ubicacion de luces de emergencia, extintores,
gabinetes confra incendic y elementos de detececion,
senalizacion y zonas de seguridad.

f] Memeoria o protocolos de pruebas de operatividad ylo
mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccion
contra incendios

Los equipos de seguridad y proteccion contra incendios
corespondean a los extinteres, luces de emergancia, sistemas
de deteccidn y alarmas de incendios, sistemas de agua contra
incendio, gabinetes, rociadores en caso corresponda por uso,
antigledad, tipo y riesgo de la edificacidn, sistema de
administracion de humos, sistema de presurizacion de
escaleras, puertas cortafuego y sus accesorios, sistema de
teléfonos de bomberos entre ofros de acuerdo a las
exigencias establecidas en el Reglamente MNacional de
Edificaciones — RNE.

la elaboracion y firma de las memorias ylo protocolos de los
equipos de saguridad y proteccion contra incendios son;
Ingeniero especializade en Seguridad y Proteccion contra
Incendios, Ingeniero Indusirial, Ingeniero Mecanico, o
Ingenierc de Higiene y Seguridad Industrial, Ingenserc
Sanitario, Ingeniero  Electricista, Ingeniera  Mecanico
Elecfricista, Ingeniero Electranico y profesiones similares, o

F i/ Los profesionales colegiados y habilitados, responsables de
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empresa calficada, segin lo sefialado en el RME, Mormas
Técnicas Peruanas - NTP y otras normas aplicables sobre |a
materia,

Las Memorias o protocolos de prusbas de operatividad yio
mantanimiento de los equipos de seguridad vy proteccion
contra incendio que el administrado debe presentar segun
correspanda son los siguientes:

f.1) Memoria del sistema de deteccidn y alarma de incendios:
El administrade debe presentar la memoria descriptiva
gue sustente la cantidad y ubicacion de detectores del
sistermna de deteccion y alarma de incendios centralizada
con gque cuanta el Establecimiento Objeto de Inspeccian,
la cual incluye el protocolo de prusbas de operatividad
ylo mantenimianto del sistema. Para la elaboracién de
dicha memoria se debe considerar lo sefialado en los
articulos 52 al 85 de la Morma A 130 Requisitos de
Seguridad del Reglamento Macional de Edificaciones —
RNE, la inspaccion, prueba y mantenimiento sagun lo
establecido an el Capitule 14 de la NFPA 72.

f.2) Memoria de los extintoras:
El administrado debe presentar la memoria descriptiva
gue sustenta la cantidad, ubicacion y tipo de extintores
instalados en el Establecimiento Objeto de Inspeccion, la
cual incluye los protocolos de pruebas de operatividad
ylo mantenimiento de los extintores. Para |a slaboracién

de la memoria y protocolos se debe considerar o
sefialado en los articulos del 1683 al 185 de |a Norma
A 130 Requisitos de Seguridad del Reglamente Nacional
de Edificaciones — RNE y NTP 350.043-1

f.3) Protocolo de pruebas de operatividad yfo mantenimianto

ded sistema de rociadoras:

Su elaboracion segun el literal a) del Articule 102 de |a
Norma #A.130 Requisitos de Seguridad del Reglamento
Macional de Edificaciones — RNE; la inspeccién, prueba
y mantenimiento segin estandar NFPA 25 segln lo
establecido en el articulo 27.1 de la NFPA 13,

f.4) Protocolo de pruebas de operatividad yfo mantenimiento

dal sistema de rociadores especiales tipo spray:

Su elaboracion segun al fiteral b) del Articulo 102 de la
Norma A 130 Requisitos de Seguridad del Reglamento
Macional de Edificaciones — RNE; |a inspeccidn, prueba
y mantenimiento segun estandar NFPA 25 segin o
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establecido en el articulo 11.1.1 Capitulo 11 de la NFPA
15.

f.5) Protocolo de prusbas de operatividad y/o mantenimiento

del sistema de redes principales de proteccion contra
incendios enterradas (en caso de fibricas, almacenes,
otros):
Su elaboracion segon el literal ¢} del Arlculo 102 de la
Morma A 130 Requisitos de Seguridad del Reglamenta
Nacional de Edificaciones — RNE; la inspeccitn, prueba
y mantenimiente segdn estandar NFPA 25 segln lo
establecido en el articulo 14.1 da la NFPA 24,

£.6) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento
del sistema de montantes y gabinetes de agua contra
incendio:
Su elaboracion segon el fiteral h) del Articulo 102 de la
MNorma A.130 Reguisitos de Seguridad del Reglamento
MNacional de Edificaciones — RNE; la inspeccion, prueba
¥y mantenimianto segun estandar NFPA 25 segdn lo
establecido en el articulo 13.1 de la NFPA 14,

t.7) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento
da las bombas de egua contra incendios:
Su elaboracion segin el Articulo 152 de la Norma A.130
Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de
Edificaciones - RNE, la inspsccion, prueba vy
manterimientc segin estandar NMFPA 25 segin lo
establecido en el articulo 14.4 de la NFPA 20.
Los protocolos de operatividad y mantenimianto de los
sistemas de agua contra incendios incluyen las pruebas
de presion hidrostatica.

f.8) Protocole de pruebas de operatividad y/o mantenimiento
de las luces de emergencia:
Su elaboracién segin la Seccidn 010-010 (3) del Cédigo
Macional de Electricidad - MNormas de Utilizacidn.
Mantenimiento segdn manual del fabricante.

f.9) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento

de las puertas cortafusge y sus disposiives como
marcos, bisagras cierrapuertas, manija cerradura o barra
antipanico!
Su certificacion para uso cortafuego, seglin articulos 10
¥y 11 da la Norma A 130 Requisitos de Sequridad del
Reglamento Macional de Edificaciones — RMNE.
Mantenimiento segin manual del fabricanta.
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f.10) Protocolo de pruebas de operatividad y/e mantenimiento
del sistema de administracion de humos:
Su elaboracién segin el literal b) del Articulo 94 de |a
Narma A 130 Requisitos de Seguridad del Reglamento
MNacional de Edificaciones — RNE; la inspeccion, pruaba
y mantenimiento segln Capitulo 8 del estandar NFPA 92
segun lo establecido en la Guia NFPA 928.

£.11) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento
del sistema de presurizacion de escaleras de
Evacuacion:
Su elaboracion segun lo aplicado para la administracion
de humos. Sub Capitulo IV Requisitos de los Sistemas
de Presurizacion de Escaleras de la Nerma A 130 del
RNE. La inspeccion, prusba y mantenimiento segin
articulo 7.3 del Capitulo 4.6 y Capliule 8 de la NFPA 92

1.12) Protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento
del sistema mecanico de extraccion de mondxido de
carbono:

Su elaboracion seguin el Articulo 69 de la Norma A.010
Condiciones Generales de Disefic del Reglamento
Macianal de Edificaciones — RNE.

f.13) Protocolo de pruebas de operatividad yio mantenimiento
del teléfono de amergencia en ascensor;
Su elaboracién segdn los literales ¢) y d) del articulo 30
de la Nerma A 010 Condiciones Generales de Disefio del
RNE. Articulo 19 de la Norma A.130 Reguisitos de
Sequridad del Reglamanto Nacional de Edificaciones —
RNE

f.14) Protocolo de prusbas de operatividad y/o mantenimianto
del teléfono de Bomberos: Segun la NFPA 72,

Fara la elaboracién de las memorias o protocolos de
pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos
de seguridad vy proteccidn contra incendios, se debe

cumplir con los requermientos minimos establecidos en
P Iz normativa sefalada en los parrafos precedentes, en

lzs especificaciones técnicas de los fabricantes,
estandares y olras gue resulten aplicables, para tal efecto
s2 pusde hacer uso de los formatos sugeridos por las
normas NFPA u otros aplicables.

Con raspacto a la presentacion del croquis v planos a que se

refieren los literales a), b) y ¢) precedentes, no son exigibles
&n caso el Establecimiento Objeto de Inspeccién cuante con
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conformidad de obra y no haya sufride modificaciones
siempre y cuando se traten de documentos que fueron
presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) afos
anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en
el articulo 46 del Texto Unico Ordenado de |a Lay N® 27444,
Ley del Procedimiente Administrativo General. En caso los
planos de |a conformidad de obra no reflejen o coincidan con
la realidad inspeccionada del Establecimiento Objeto de
Inspeccién verificado durante la diligencia de ITSE, el grupo
inspector debe solicitar al administrade la actualizacion de los
mismos a través del Acta de Diligencia de ITSE.

2.2.1.4. Grupo inspeclor

a) Para la ITSE previa a la licencia de funcionamiento o la ITSE
previa al inicio de actividades con nivel de Riesgo Alto: Dos
(2} Inspeclores Técnicos de Seguridad en Edificacionas
Especializados, segin lo sefalado en el literal b) del numeral
1.2.13 del Manual.

b) Para la ITSE previa a la licencia de funcionamiento o la ITSE
previa al inicio de actividades con nivel de Riesgo Muy Alto:
Tres (3) Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones
Espacializados, segin lo sefialado en el literal ¢) numeral
1.2.13 del Manual.

2.2.2.CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA DILIGENCIA DE
ITSE
222 1Verificacion de las condiciones de seguridad del
Establecimiento Objeto de Inspeccidn
En la diligencia de inspeccion se verifica ocularmente el
eumplimiento de las condiciones de seguridad con que cuenta el
Establecimiento Objeto de inspeccion, de acuerdo a lo siguients:

a) La funcion, actividad econdmica, aforo, pisos y drea ocupada,

b) La implementacion del Establecimientoc Objeto de Inspeccion,

2] ¢) La correspondencia entre la actividad que se desarrolla o se

' va a desarrollar con la Funcion de la Matriz de Riesgos,

d) Que no exislan caracteristicas que puedan incrementar el
nivel de riesgo alto a riesgo muy alto, segin la Matriz de
Riesgos.

g} Verificacidn del cumplimiento de las condiciones de seguridad
en al establecimiento correspondientas al Rissgo de Incendio,

_F_ﬂt Riesgo de Colapso y otros riesgos vinculados a la actividad

gue se desarrolla, gque se encuentran sefialadas en los
Anexos 7 y 9 del Manual, asi como la evaluacion da la
documentacion presentada por el administrade al inicio yio
durante al procedimiento de la ITSE.

f) En caso de observaciones, al grupe inspactor reprograma la
diligencia a través del Acta de Diligencia de ITSE un plazo al




administrado para subsanarla; vencido el plaze, reterna para
verificar la subsanacion de las observaciones.

2.2.2.2S5ilencio Administrative Positivo

En caso el Organo Ejecutante no hubiese realizado la ITSE
o no hubiese emitido pronunciamiento al vencimiento de los
plazos establecidos en el Reglamento, opera el silencio
administrativo positive. Ello sin perjuicio de la subsistencia
de la obligacién a cargo del Organo Ejecutante de efectuar
la verificacién, a través de una VISE del cumplimiento de
condiciones de seguridad, bajo responsabilidad.

2.2.3.RENOVACION DEL CERTIFICADO DE ITSE

2.2.3.1 El Certificado de ITSE se renueva con la presentacién de una
solicitud, acompafiada del pago de la tasa correspondients y una
Declaracién Jurada segdn formato Anexo 5 def Manual en la que
elfla administrado/a manifiesta que mantiens las condiciones da
seguridad que sustentaron la emision del Certificads de ITSE.

2.2.3.2 En caso de que hublesen variado las condiciones de seguridad
segun lo sefialado en el numeral 1.2.10 dal Manual, en el
Establecimientoe Objeto de Inspaccion, el administrade debera
solicitar una nueva ITSE cuya clase de ITSE se determina en
funcidn al correspondients nivel de riesgo.

2.2.3.3 Son de aplicacion para la renovacion del Certificado de ITSE las
siguientes disposiciones:

a) La diligencia de ITSE debe ser programada y puesta en
conocimiento de ella administrado/a con la solicitud de
renovacion, la misma que debe ejecutarse en un plazo no
mayor de siete (7) dias habiles. El plazo maximo para la
finalizacion del procedimiento es de nueve (9) dias habiles
computados a parlir de la soficitud, sin perjuicic de una
eventual suspension conforme & lo sefislado en of
Raglamanto.

b) Para la diligencia de ITSE el Organo Ejecutants debe
entragar al grupo inspector el Expediente y/o decumentos con
los cuales ellla administrado/a obluvo el Certificado de ITSE.

¢} El grupo inspector debe encontrarse conformado por dos {2)
Inspectores Especializados para ejecutar la ITSE para
edificaciones clasificadas con riesgo alto; y, por tres (3)
-P- Inspectores para ejecutar la [TSE para edificaciones
clasificadas con riesgo muy alio, de conformidad con la Matriz
de Riesgos, segln lo sefialado en los literzles b) y c) dal
numearal 1.2.13 respeciivamente.
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d) La diligancia de ITSE s2 realiza segin lo sefislade en los
literales a), b), c) y d) del articulo 28 del Reglamento y los
numerales 2.2.1 y 2.2.2 del Manual, en lo que corresponda.

&) Durante |a diligencia de ITSE solo se debard constatar si sa
mantienan las condiciones de seguridad que se verificaron en
la ultima diligencia de ITSE realizada en e Establecimiento
Objeto de Inspececian. Solo en el caso de que existan nuevas
exigencias aprobadas por disposiciones normativas
posteriores  aplicables al Establecimiento Objeto  de
Inspeccion, también se podra verificar si el establecimiento se
ha adecuado a estas exigencias con la finalidad que se
mantanga al cumplimianto da |as condiciones de seguridad.

fi En el plazo maximo de un (1) dia habil de finalizada la
diigencia de [TSE o de reslizada la verficacion dol
levantamiento de observaciones segin el caso, el grupo
inspector debe entregar el informe de ITSE al Organo
Ejecutante adjuntando el panel fologréfico {(Anexc 18).
Asimismo, el Organo Ejecutante en un plazo méaximo de un
(1) dia habil de haber recibide dicho informe, emite la
resolucion y, de corresponder, el Certificado de ITSE (Anexo
14), dando por finalizado el procedimiento de renovacion.

2.1.ITSE PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION QUE NO
REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Aplica para los Establecimientos Objeto de Inspeccién que no reguieran
licencia de funcionamiento para el desarrolle de sus actividades, de
conformidad con el articulo 18 dei Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28876,
Ley Marco de la Licencia de Funcionamients, aprobade por Decreto Supremo
N* D46-2017-PCM.

2.3.1 OBLIGATORIEDAD
2.31.1 Se encuentran obligados a solicitar este lipo de ITSE los
administrados o responsables a cargo de:

a) Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos

regionales o |ocales, asi como institucionss de cualquier
credo religioso, respecto de establecimientos destinados a
templos.
Deben solicitar al Organo Ejecutants una ITSE, presentando
una Declaracion Jurada de Cumplimiento de Condiciones de
Seguridad en la Edificacién (Anexo 4) o documentacion
técnica establecida en &l numeral 2.2.13 del Manual, segin el
nivel de riesgo de la edificacion, con sujecidn a lo establecido
an |la Matriz de Riesgos, el Reglamento y el Manual.

b) Edificaciones de uso mixto y de mercados de abaslos,
galerias comerciales y centros comerciales, el ente colaciivo,
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rézon o denominacion social que los representa o junta de
propietarios, debe solicitar 1a ITSE respecto de sus dreas e
instalaciones de uso comin, acompanando |a documentacion
técnica establecida en el numeral 2.2.13 del Manual, con
sujecion a lo establecido en la Matriz de Riesgos, el
Reglamento y &l Manual, siempra que los administradores de
cada modulo, stand o puesto hubieran optacdo por tramitar
licencias de funcionamianto individuales.

2.3.1.2 No se encuentran obligados a solicitar una ITSE los titulares o
responsables de edificaciones estratégicas o reservadas por
seguridad y defensa nacional, embajadas y sedes de
arganismos internacionales por estar sujetos a lo dispuesto en
el articulo 31, literal a) del Reglamento.

2.3.2 PROCEDIMIENTOD DE ITSE

2.3.2.1 Solicitud y procedimiento para la ITSE posterior al inicio de
actividades
Para solicitar la ITSE posterior al inicio de actividades, ella
gdministradofa debe presentar una Declaracion Jurada de
Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la Edificacion
(Anexo 4 de! Manual), adjunta a la solicitud de ITSE (Anexo 1 del
Manual),
El procedimiento para la ITSE posterior al inicio de actividades
sa rige por lo sefialado en los numerales 2.1.1 y 2.1.2 del
Manual,

2.3.2.2 Solicitud y procedimientc para la ITSE previa al inicio de
actividades
La solicitud y el procedimiento para la ITSE previa al inicio de
actividades se rigen por lo sefalado en los numerales 2.2.1 y
2.2.2 del Manual.

2.3.3 RENOVACION DEL CERTIFICADO DE ITSE

La renovacion del Cerdificado de ITSE posterior y previa al inicio de

J aclividades de |os Establecimientos Objato de Inspeccién que no

F/ requieran licencia de funcicnamiento, se reguia segin lo establecido en
los numerales 2.1.3 v 2.2_3 del Manual raespectivaments

Ill. VISITA DE INSPECCION DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - VISE

+.1. GENERALIDADES
3.1.1 La VISE es una actividad de oficio que tiene por finalidad verificar lo

siguienie:
a) Que i Establecimiento Objeto de Inspeccidn cumpla o mantenga las

Condiciones de Seguridad qua sustentaron la emision del Certificado
de ITSE,
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b} Que se cuente con Certificado de ITSE vigente y/o informe favorable.
¢) El desempefio del’ de la Inspector/a o grupo inspector en &l marco de
la ejecucion de la ITSE.

3.1.2. El Acta de VISE es un documento en el gque se deja constancia de la
realizacién o suspension de la VISE y que es entregado en copia por ellla
inspector/a o grupo inspector al administrado al finalizar la misma.
Procede la suspension de la VISE cuando el inspector o grupo inspector
encuentre observaciones subsanables en el Establecimiento Objeto de
Inspeccion, otorgando al administrado un plazo maximo de dos (2) dias
habiles para su subsanacién, contadoes a partir de la fecha de suspensisn.
Transcurrido el plazo de suspension se reanuda la visita v se entrega alla
la administrado/a copia del Acta de VISE safialando el resultado favorable
o desfavorable segln corresponda.

3.1.3. En el plazo méximo de un (1) dia habil de culminada la diligencia de
VISE, elfla Inspecterfa o coordinador del grupo inspector debe entragar
al Organo Ejecutante el Acta de VISE, adjuntando el panel fotografico
segun formate Anexo 18 del Manual para las aceiones que correspondan.

3.1.4. 5o6lo en caso de encontrar en la VISE obsarvacionas subsanables en
cuanto al cumplimiento de condiciones de seqguridad no relevantas an
términos de riesgo, aplicable para la ITSE pesterior al etorgamiente de la
licencia de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de aclividades, ef
adminisirado podra levantar dichas observaciones segin lo dispuesto en
el hteral b.8 del numaral 2.1.1.1 del Manual, no siendo necesario que el
inspector retomme &l establecimiento, procediendo &8 evaluar la
documentacion sustentatoria presentada por el administrado, verificando
el levantamiento de las observaciones, consignando ! resultado de dicha
evaluacion en el Acta de VISE y procediendo a entregaria al Organo
Ejecutante, segin lo dispuesto en el numeral 3.1,2 precedente. En casa
el administrado no sustente el levantamiento de las observaciones, al
Organo Ejecutante programa la reanudacién de la VISE.

3.1.5. El Gobierno Local, como parte del control y fiscalizacién del cumplimiento
yio mantenimiento de las condiciones de seguridad de los
Establacimientos Objeto de Inspeccidn cuentan o no con Certificado de
ITSE, programa las VISE, sobre la base de un plan estratégico en el que
prioriza la fiscalizacion de los establecimientos que representan un mayor
riesgo, de acuerdo a los lineamientos que establece el MVCS.

an los Establecimientos Objeto de Inspeccidn en caso de denuncias
sobre eventuales siluaciones de riesgo para la vida de la poblacion,
realizando VISE y comunicando el resultado de ésta 8 la autoridad
miunicipal.

.[{J_ [7/ 3.1.6. El Organo Ejecutante podra intervenir de manera inopinada o preventiva
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3.1.7. En caso en el Establecimiento Objeto de Inspeccion se realicen
actividades simultaneas y adicionales segin lo establecido en el Decreto
Supremo N* 011-2017-PRODUCE, e Organo Ejecutante dabe realizar
una VISE, con la finalidad de verificar que estas actividades:

- No afecten las condiciones de seguridad iniciales.

- Mo medifiguen el nivel de riesgo del establecimiento a alto o muy alto,
al variar las caracleristicas del Establecimiento Objeto de Inspeccion
definidas en la Matriz de Riesgos,

3.1.8. En la realizacion de la diligencia de VISE segun el Plan Estratégico, para
la VISE de establecimientos gue cuentan con Certificado de ITSE vigente,
el Organo Ejecutante daba antragar al inspactor o grupo inspector los
documentos que forman parte del expedients con el cual obtuvo la
licencia de funcionamiento o el Cedificado de ITSE, (Declaracién Jurada
da Cumplimiento de Condiciones de Segurided en la Edificacién, el
informe de ITSE, olros documentos técnicos como planos, memorias,
etc.), con la finalidad que el inspactor o grupo inspector puedan verficar
que se mantienen las condiciones de seguridad iniciales,

3.2. COMPETENCIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EJECUTAR LAS
VISE ¥ FORMATOS A UTILIZAR

3.2.1.Los Gobiermos Locales son competentes para ejecutar las VISE a los
Establscimientos Objeto de Inspeceidn de acuarde & lo siguiente:;

a) Municipalidades Provinciales y Municipalidad Metropolitana de Lima,
en el ambito del Cercado.
b} Municipalidad Distrital, en &l ambito de su distrito.

3.2.2 Los tipos y formatos a ser utiizades en las VISE son los siguientes:

a) Formato de Acta de VISE para ITSE posterior al otorgamisnto de |a
licencia de funcionamiento o para ITSE posterior al inicio de
actividades.

b) Formato de Acta de VISE para ITSE previa al otorgamianta de g
licencia de funcionamiento o para la ITSE previa al inicio de
actividades.

P vy 3.3. CARACTERISTICAS

La VISE tiene las siguientes caracteristicas:
3.3.1. Etapas
a) Inicio:
De acuerdo a un plan estratégico en la cual se prorice la fiscalizacion

e los Establecimientos Objeto de Inspeccidn que representen un
mayor riesgo.

b) Desarrollo:
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b.1) El Organe Ejecutante convoca y designa al inspector o grupo
inspector, a través de correo electronico, u otro madio donde se
deje constancia de la comunicacién y designacin.

b.2) Ejecucién de la diligencia de VISE y entrega de copia del Acta
WISE al administrado al finalizar la visita,

b.3) En caso de existir observaciones subsanables, el inspector o
grupo inspector suspende |a VISE y otorga plazo al administrado
para la subsanacion.

b.4) Entrega al Organo Ejecutante del Acta de VISE y panel
fotografico.

b.5) Verificacion de subsanacidn de observaciones a cargo del
inspector o grupe inspector,

b.6) Entrega al Organo Ejecutante del Acts de VISE y panel
folografico resultado de la verificacion de subsanacion de
observaciones por parte del administrade

b.7) Culminacion de la diligencia de VISE con la entrega de la copia
del Acta de VISE al administrado

c) Finalizacion:

El o los inspectores hacen entrega al Organo Ejecutante del Acta de
VISE y panel fotogréfico, el misme gue debe poner en conocimiento
de la aulondad municipal @ incumplimiento de las condicionas de
seguridad verificadas en la VISE, a fin de aplicar las acciones que
correspondan segdn lo establecido en el articulo 49 de la Ley N*
27972, Lay Organica de Municipalidades.

En &l caso de la VISE para Establecimizntos Objeto de Inspecscion
que cuentan con ficencia de funcionamiente, el Organo Ejecutante
deriva el Acta de VISE, panel folografico e informe administrative al
area competente de la licencia de funcionamiento para las acciones
correspondientes o archiva,

3.4. DETERMINACION DEL TIPO Y CANTIDAD DE INSPECTORES Que
PARTICIPAN EN LA VISE
El tipo y cantidad de Inspecteres Técnicos de Seguridad en Edificaciones que

ejecutan [a VISE es la siguiente:

a) Un (1) Inspector Basico o Especislizado: Para Establacimientos Objeto de
P_ Inspaccion que requieren o no de licencia de funcionamiento clasificados
con nivel de riesgo bajo o medio.

b} Dos (2) Inspectores Especializados: Para Establecimientos Objeto de
Inspeccion que requieren o no de licencia de funcionamiento clasificados
con nivel de riesgo alto.

c} Tres (3) Inspectores Especializados: Para Establecimientos Objeto de
Inspeccion que requieren o no de licencia de funcionamiento clasificados
con nivel de riesgo muy alto.

El tipo de inspector Basico o Especializado que ejecuta la VISE se determina
segln lo sefialado en el numeral 1.2.13 del Manual.
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En la ejecucibn de la diligencia de VISE, & o los inspectores hacen uso de los
formatos de VISE que comespondan, los mismos que son proporcionados por
el Organo Ejecutants.

En los supusstos en que el Establecimiento Objeto de Inspeccién cuenta con
un Cedificado de ITSE y sea materia de modificacion o ampliacion segun lo
regulado en el numeral 1.2.10 del Manual, gque afecte las condicionas de
seguridad iniciales, verficadas a fravés de la VISE, el adminisirado debe
solicitar una nueva ITSE para la obltencion del correspondiante Certificado de
ITSE conforme &l procadimiento correspondiente a su nivel de riesgo.

IV. EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS
ESPECTACULOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS - ECSE

4.1. INSPECCION EN ESPECTACULOS
4.1.1.CONCEPTO DE ECSE

La ECSE esta referida a toda presentacion. funcion, acto, feria, exhibician
artistica, actividad deportiva y no deportiva, de caracter o naturaleza
publicos, con o sin fines de lucro, de esparcimiento, comerciales,
culturales y otros de similar naturaleza, que se realiza en edificaciones,
recintos o en la via pdblica para cuyo efecto hace uso de estructuras o
instalaciones temporales. No incluye celebracionas y eventos de cardcter
privado realizados en rasidencias, clubes y otros espacios privados en
los cuales la responsabilidad por las condiciones de seguridad es del
titular o conductor del inmueble o establacimianto.

4.1.2.NATURALEZA DE LA INSPECCION POR RIESGO

La ECSE es una inspeccion que s2 ejecuta con ocasion de la realizacion
de un Espectaculo Pablico Deportivo o No Deportive para verificar las
Condiciones de Seguridad del mismo, que considera principalments al
contral de multitudes ante &l nesgo de estampidas v aplastamientos por
aglomeracidn, asi como olfos riesgos relacionados a la realizacidn del
espactaculo. Constituye un requisito previo para la autorizacion dal
espectiacula.

En la ECSE se verifica el estado o sifuacion gue presentan las estructuras
o instalaciones temporakes a fin de que pueda brindar seguridad a los
usuarios, participantes y asistentes de los especticulos que en ellas se
realizan.

Esta evaluacidn enfoca fundamentalmente los riesgos relevantes en el
momento de maxima demanda del espectdculo, evento o actividades
pravistas. En tales situacionas, &l piblico asistante podria estar expuesto
a condiciones de riesgo vinculadas al espectaculo v a la situacidn misma
de aglomeracion o concantracion de personas.
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Me forman parte de la ECSE, la evaluacién de las condiciones de
seguridad del personal gue realiza la construccion, montaje y operacion
de instalaciones, que se ancuentran reguladas en la Narma G.050 de
Seguridad Durante |la Construccign del RNE y la Ley N® 29783, Lay de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamenta

El cumplimiento de las Condiciones de Seguridad en una ECSE tiene
coma  objetiva principal prevenir la ocurrencia de, estampidas o
aplastamiantos por aglomeracian, incendios, el colapso estructural de las
instalaciones temporales ulilizadas en el espectaculo, electrocuciones
por fallas en lag instalaciones eléctricas y accidentas por falla o mal
funcionamiento de eguipos mecanicos o electromecanicos cuando
corresponda, El marco tednco y concepiual de estos riesgos se encusntra
desarrollado en el Anexo 17 del Manual.

El enfoque de resgo para este tipo de inspecciones pricriza la ocurrencia
de siniestros en funcidn de la magnitud o severidad de los mismos y la
frecuencia con la que se producen, de acuerdo a las evidencias
estadisticas o informes que son registradoes en los archivos periodisticos
tanto & nivel nacional como internacional. Es importante mencionar que
an muchos casos las mayores peérdidas v dafics no se dan por hechos u
DCunencias especificas, sino sobre todo por la reaccion ante eslos gue
asumen los grupos humanos concentrados o aglomerados en los recintos
o espacios donde se realiza el evento o espectaculo piblico

For ofra parte, se raconoce qua los promolorés de los espactaculos, en
muchos casos en |a realizacion de la actividad utilizan instalacionas y'o
materiales que implican algun tipo de peligre, sobre los que deben tener
control en cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia. Se
excepiian ciemamente agquellas actividades con prohibicion expresa
dentro del ordenamiento juridico.

La ECSE se aplica a aguelios espectaculos realizados en recintos o
edificaciones que tengan o no como uso la realizacion este tipo de
aclividades y requieran el acondicionamiento o instalacidn de estructuras
temporales que incidan directamente en el nivel de riesgo con el cual
abtuvieron su Cerificado de ITSE. Asimismo, se aplica para aguellos
espectaculos realizados en la via pdblica en un area confinada con
limitaciones o restriccionss a la entrada y/o salida incrementando el
resgo.

4.2. COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCION
DE LA ECSE
Los Gobiemnos Locales son competentes para gjecutar la ECSE de acuerdo a
o siguients:

a) La Municipalidad Distrital, en al ambito de su jurisdiccidn:
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Ezpectaculos Pablicos Deportivos y No Deportives de hasta tres mil (3,000)
pErsonas

b} La Municipalidad Provincial y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
b.1) En el ambito del cercado:
Espactaculos Piblicos Deportivos y Mo Deportivos de hasta tres mil
(3,00 personas.

b.1) En el dmbito de la provincia, incluyendo los distritos que Ia conforman:
Espectaculos Pdblicos Deportivas y No Deportivos mayores a tres mil
(3,000) parsonas.

4.3. SUJETOS OBLIGADOS ¥ NO OBLIGADOS A SOLICITAR LA ECSE
4.3.1. Sujetos Obligados
Se encuentran comprendidos como sujetos obligados a la ECSE los
crganizadores o promotores da:

a) Espactaculos Plblicos Deportivos y No Deportives realizados en
recintos o edificaciones que tengan como uso la realizacion de este
tipe de actividades tales como los estadios, colisoos, teatros, contros
de convenciones, plaza de foros y similares, y requieran el
acondicionamiento o instalacion de estructuras temporales que
incidan directamenta en el nivel de nesgo con el cual cbtuvieron su
Certificado de ITSE. Por ejemplo: En la realizacién de un espectaculo
deportivo @an un estadio, se requiere |a instalacién de estructuras
temporales para las instalaciones de publicidad, de los medios de
comunicacion, para tribunas adicionales, entre otros.

b} Espectaculos Piblicos Deportives y No Deportives realizados en
adificaciones o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad para
Iz cual se otorgd el Certificado de ITSE, talas como |3 realizacion de
un concierto musical en un estadio, plaza de toros, en el patio de una
Institucidn Educativa y similares,

¢) Espectaculos Pablicos Deportivos vy No Deportivos realizados en |a
via publica en un area confinada con limitaciones o restricciones a la
entrada y/o s=alida que incrementan el riesgo, tales como la
realizacion de ferias gastronomicas que incluyen la instalacidn de
modulos, estructuras temporales para los equipos de sonido,
Huminacion, mobiliario temporal, publicidad, entre otros, vy que a
pesar de realizarse en la via plblica s2 encuentran confinados a
fraves de cercos, con entradas y salidas que limitan o restringen el

F ,%f acceso de las personas, incrementando el riesgo

4.3.2. Sujetos No Obligados
a2 encuentran comprendidos como sujetos no obligados a la ECSE los
organizadores o promotores de:

a) Espectaculos Publicos Deportivos y Mo Deportivos que se realicen
en una edificacion disefada para tal fin, tales como estadios,
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coliseos, plazas de toros, teatros o centros de convencion y similares,
vy cuenten con Cerificado de ITSE, siempre gue no acondicionsn o
instalen estructuras teamporales

b) Espectaculos Plublicos Deportivos y Mo Deportivos realizados en la
via publica en &reas no confinadas, tales como espactaculos
realizados en la via plblica donde no se resfringe con cercos u oiros
similares el acceso yio salida de las parsonas, correspondiendo a |a
municipalidad compsatente emitir un pronunciamiento scbre las
condicienes de seguridad para el espectaculo.

c) Celebraciones y eventos privados tales como matrimonios,
cumpleafios, celebracionas religiosas, celebraciones de socios del
Club, aniversario del Club y similares realizados en residencias,
clubes y olros espacios privados. En este caso el propietario, titular
o conductor del establecimients asume la responsabilidad por el
cumplimiento de las condiciones de seguridad. En caso de
celebraciones realizadas en los Clubas gue no tengan el caracter de
avento privade exclusivo de los socios, tales como la realizacion de
una fera gastronémica de caracter piblico y similares realizada en
las instalaciones del Club, estin obligados a solicitar una ECSE
sagqun ko sefalado en el numeral 4.2 del Manual.

4.4. SUSPENSION Y POSTERGACION DE LA ECSE
4.4.1. Suspension
En el caso de la suspension de la diligencia de ECSE por la ausencia
de elfia adminisiradofa o la persona designada por este, la
raprogramacion de la diligencia se realiza entre la diligencia suspendida
vy la subsiguiente, dentro de la programacion de actividades presentada
por & promotor, si la susencia se reitera, se da por finalizada la
diligencia de ECSE.

4.4.2. Postergacion
Si elfla administradofa comunica al Organo Ejecutante la postergacion
dal espactaculo con un plazo de anticipacidn de hasta dos (2) dias
habiles a fa fecha de la diligencia de ECSE, dicha diligencia se
reprograma siempre ¥ cuando la postergacion del espectaculo sea por
un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario, en este caso, el
adminisirado debe presentar la nueva programacion de actividades sin
reducir la cantidad de seslones que le corresponden; caso contrario, se
debe solicitar la finalizacidn del procedimiente v devolucikdn de los

!*_:! documeantos presentados,

Si la postergacion s2 genera una vez iniciada |a diligencia de ECSE, es
decir, habiéndose esjecutado la primera sesion, de ser el caso, ella
adminisirado’a, podra postergar las siguientes sesiones para lo cual
debera presentar una soficitud de postergacion con el cronegrama de
aclividades sefialando los nuevos plazos, sin reducir la cantidad de
sasiones que debe realizar ellla inspector/a.
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4.5. PROCEDIMIENTO

La ECSE se Inicia con la presentacion de la documentacidn prevista en el
articulo 48 del Reglamenta v el numeral 4.5.3 del Manual v comprende la
diligencia de inspeccidn, la verificacidn de la documentacion técnica del
proyecto de infraestructura para & evento, la  verficacidn  del
acondicionamiento, montaje o instalacion de estructuras o equipos, la
formulacidn de observaciones o acotaciones durante el proceso, la emisitn del
informe de ECSE y finaliza con la resolucian correspondiente.

La diligencia se puede ajecutar hasta en tres (3) sesiones segln lo siguienta:

a) Para espectaculos con una concurrencia de hasta tres mil (3,000) personas
el Organo Ejecutante programa dos (2) sesiones.

b) Para espectaculos con una concurrancia mayor a tres mil {3,000) personas
el Organo Ejecutante programa tres (3) sesiones.

La diligencia se suspende en cada sesidn con la suscripeion del Acta de
Difigencia de ECSE (Anexo 10 del Manual) y se reabre hasta completar tadas

las sesiones,
4.5.7. Etapas
a) Inicio:

Con la presentacion de la solicitud segin formato Anexo 1 y
requisitos establecidos en el numeral 453 del Manual ante el
Organo Ejecutante,

b) Desarrollo:
b.1) Al recibirse la solicitud de una ECSE, el Organo Ejecutante debe
pregramar la fecha de la diligencia de inspeccidn y sus sesiones
cormespondientes v comunicaria al administrado.

b.2) Designacidn por parte del Organo Ejecutante del Inspector
Basico o Especializado e inspector alterno, a ravés de correo
electrénico, u otro medic dondes se deje constancia de la
comunicacion ¥ designacidn al inspector.

b.3) El ﬂ-rgam: Ejecutante hace entraga al inspector de la solicitud de
ECSE y demas documentacion presentada por &l administrado.

b.4) Ejecucion de la diligencia de inspeccitn:

b.4.1) En caso la diligencia se gjecute en tres (3) sesiones se
F’_ _,,55’ desarrolla de la siguiente manara:

b.4.1.1) La primera sesion se realiza al inicio de las
actividades de instalacidn, montaje o
acondicionamiento,

Dwranta la primera sesion ealla Inspector’a
evalua la documentacién presentada y el estado
del avance programado, manifestando en un
sole acte y bajo responsabilidad, todas sus
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observaciones a la documentacién ¥ a la
memoria  descriptiva del proyecto  de
instalaciones temporalas. Sa levanta el Acta de
Diligencia de ECSE (Anexo 10 del Manual)
comaspondienta con las observaciones, de ser
el caso.

b.4.12) La segunda sesion segun programacion de
actividades

b.4.1.3) La tercera y dltima sesion se sjecuta el dia
anterior a la facha prevista para la realizacion del
espectaculo, seqin programacion de
aclividades establecida por el solicitante.

En la dolfima sesidn elfla inspector/a realiza una
varificacion final de la culminacian del! montaje o
acondicionamiento, con el fin de dar
conformidad o no, de que lo ejecutado
commesponde con la memaoria descriptiva vy
cbservaciones aprobadas en la primera sesidn,
con lo cual emite el informe de ECSE (Anexo 8
del Manual) que consigne el resultado de la
Inspeccion,

b.4.2) En caso la diligencia se ejecuta an dos (2) sesionas, se
desarrolla de la siguiente manera:

b.£.2.1) La primera sesidn se gecuta segln & numeral
b.4.1.1

b.4.2.2) La segunda y Ultima sesidn se ajacula sagin el
numeral b.4.1.3

b.4.3) Las observaciones deben ser subsanadas por el
administrado en la(zs) sesiénies) siguientais).

b.5) Elfla administrada/a recibe una copia del Acta de Diligencia de
ECSE después de cada sesidn, debidamente suscrita.

b.G) De mantenerse las observaciones sefialadas por el inspector a
fravés del Acta de Diligancia de ECSE, verificadas duranta las

sesiones siguientes, estas deben constar en el acta respectiva y
F_ ser subsanadas antes de la emision del Informe de ECSE.

b.7) La diligencia de ECSE culmina con la emision del Informa de
ECSE entregande una copia de este al administrado al finalizar
la diligencia.

c) Finalizacion:
El Organo Ejecutante emite la resolucién que pona  fin al
procedimiento, inmediatamente después de haber sido emitido i

SHINE 149



nforme por parte de ellla Inspector/a designade/a. El informe de
ECSE forma parte integrante de la resolucion gue finaliza el
procadimianta.

4.5.2, Plazos maximos

a) Presentacion de la solicitud de ECSE: Con una anticipacion ne menor

de siete (7) diaz habiles a |la fecha de realizacidn del Especticulo
Pablice Deportive o No Deportivo.
En caso el Espectaculo Pablico Deportivo o No Deportivo precise de
mas de siete (7} dias habiles para la sjecucion de las instalaciones,
montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser presentada
antes del inicio de estas aclividades.

b) Pregramacion y nofificacion de la fecha de la diligencia y sus
sesiones: En el momento de la recepcion de |a solicitud de ECSE
(Anexo 1 del Manual).

¢) Designacidn del Inspector Basico o Especializado & inspector
alterno: £l mismo dia de la recepcién de la solicitud de ECSE.

d) Ejecucion de la diligencia: Con la primera sesidn el dia previsto por
el administrado para el inicio de las actividades de montaje o
habilitacidn de las instalaciones temporales.

€) Emision del Acta de Diligencia de ECSE: Finalizada cada sesidn de
la diligencia de inspeccion seglin cronograma pravisto,

f) Finalizacién de la diligencia: Culmina con la emisidn del Informe de
ECSE por el inspector el dia anterior a la fecha pravista para la
realizacion dal espactaculo,

4.5.3. Requisitos
a) Solicitud de ECSE segdn formate (Anexo 1 del Manual).

b) Declaracion Jurada suscrita por &l solicitante; en el caso de persona
juridica o de persona natural gue actie mediante representacian, el
reprasantante legal o apoderado debe consignar los datos registrales
de su poder y sefialar que se ancuantra vigents.

c) Croquis de ubicacion del lugar o recinto donde se tiene previsto
realizar el Especticulo, consigndndose la zona, sector, grupo,
avenida, calle, Jirbn o pasaje, manzana, lote, numeracion, e indicar
eomo referencia  alguna avenida principal, edificacion o
establecimiento conocido que criente la ubicacion si fuese necesario.

P_ d) Copia simple da2l plano de la arquitectura indicando la distribucién del
escenario, mobiliario v otros, asi como el calculo del aforo, firmado
por arquitecto colegiado y habilitado.

d.1) En caso el caso del espectidculo se desarrolle en un recinto o
edificacién, el plano de arquitectura debe incluir la(s) planta(s)
fisica(s) del establecimiento ubicacidn del estrado, pantallas,
lorres de iluminacion y sonido, tableros eléctricos, casatas,
médulos, servicios, ubicacion de las zonas de concentracion de
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personas, de las areas de saguridad, sillas, butacas, mesas, y
otro fipo de instalacion o mobiliario utilizado para el espectaculo,
uso de ambientes, zonas o &dreas, indicacidn de nombres y
disposicién dal mobiliario, ancho y giro de puertas, pasajes,
corredores de circulacion, rampas y escaleras; con cotas y textos
legibles de los ambientes, area de temreno, techada y ocupada
por piso del establecimiento.

d.2) En caso el Espectaculo Pablico Deportive v Mo Deportive sa
realice en la via piblica en un area confinada, el plano de
arguiteciura debera ser elaborado segln lo descrito en & parrafo
precadenta an lo que correspoanda.

d.3) El plano debe ser elaborado a escala que permita su lectura y
facil interpretacion, recomendandose las escalas 150, 1100 o
172040,

d.4) Para &l calculo de aforo se debe considerar lo establecido an el
Reglamento Macional de Edificaciones y se puade tomar como
referencia el Anexo 15 del Manual.

g) Memaoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programacion de
actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las
esfructuras; instalaciones aléctricas, instalaciones de sequridad y
proteccion contra incendios y mobiliario.

g.1) Las memaorias descriptivas que deba presentar al promotor son
lag siguientes, segln corresponda:

e.1.1) Memora descrptiva del proceso de montaje o
acondicionamiento de las astructuras.
Debe indicar el material de la estructura: metalica, de
aluminio, de madera, otros, vy las caracteristicas de los
apovos, unicnes, anclajes, enfre obros. La memaoria debe
estar firnada por un ingenisro civil colegiado y habilitado.

e1.2) Memora descriptiva del proceso de monfaja o
acondicionamianto de las instalaciones eléciricas.
Debe indicar y describir el fipo de suministre (grupo
electrogenn), cableado, descripcidon de circuitos en
tableros eléctricos, sistemas de proleccidn  confra
cortocircuitos, sobrecargas, proteccién a través de
interruptores diferenciales, sistemas de proteccion con
puesta a tiera v otroz. La memoria debe estar firmada
por ingeniero eleciricista o mecanico electricista
colegiado vy habilitado.

e.1.3) Memona descriptiva de las instataciones de seguridad y
proteccion confra incendios.
Dabae indicar la cantidad y descripcion de los equipos,
instalaciones de seguridad y sistemas de proteccidn
contra incendios tales como: extinfores, luces de
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emargencia, sistema centralizado de deteccidn y alarma
de incendios, safializaciones de seguridad, entre otros,
firmada por empresa o profesional calificado.

e.1.4) Memoria descriptiva del mobiliario.
Debe indicar la cantidad y caracteristicas del tipo de
mobiliario a utilizar en el espectaculo, su ubicacién, entre
otros.

e.1.5) Memoria descriptiva de seguridad de la instalacion de las
estrucluras e instalaciones eléctricas en caso de uso de
juegos macanicos yio elactromeacanicos.

Debe indicar la seguridad de la instalacion de las
estructuras de los juegos, el material de la estruciura:
metélica, de aluminie, de madera, otros, y las
caracteristicas de los apoyos, uniones, anclajes, entre
otros. La mamona debe estar frmada por un ingeniara
civil colegiado y habilitado. Asi mismo, debe senalar la
seguridad de la instalacion de las instalacionas
meacanicas y eléctricas de los jueges, su conexidn al
sistema de puesta a tierra y ofros, firmado por ingeniero
electricista o0 mecanico alactricista colegiado y habilitado.

8.2) Resumen de programacion de actividades:
Elaborade por el promotor u crganizador, desarrolla todas las
actividades necesarias con plazos y fechas definidas para la
implementacion de las instalaciones temporales a utilizarse en
el espectaculo; su contanide incluye como minimo lo siguiente:

¥ Trazado in silu del lugar donde se dispondran |as
instalaciones temporales.

« Armado de estructuras: estrado, techos, torres, consolas,
graderias, fribunas, modulos, servicios, entre otros.

¥ Implementacion de las instalaciones eléctricas: cableados en
general, tableros eleclricos, instalacion de luminarizs vy
equipos electrénicos (equipes de sonido, pantallas gigantes,
vidao, etc ), instalacion del grupo electrogeno, del sistema de
puesta a tierra, entre olros.

« Implementacion de instalaciones sanilarias. servicios
higiénicos temporales y olros.

* Implementacion de los equipos de seguridad vy proteccion
contra incendios: extinfores, luces de emergencia,
senalizaciones de seguridad, entre otros.

¥ Instalacién de los acabades: toldos, pisos, pinturas,
barandas, entre otros.

¥ Instalacidn del mebiliario a utilizar tales como: sillas, butacas,
mesas, estantes, entre otros.

¥ Instalacion del sistema de gas licuado de petrélea (GLP}, en
caso cofmesponda.
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¥ Instalacién de juegos mecénicos y/o electromecanicos, en
Cas0 cormesponda.

f) Protocclo de medicion del sistema de puesta a fierra vigenta (la
medicidon de la resistencia del poro a tiera debe realizarse
anualmeante), an caso haga uso de instalaciones eléctricas, firmado
por ingenierc electricista o mecdnico electricista colegiado v
habilitadao,

g) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, segin lo
establecido en la Morma A 130 Reguisitos de Seguridad del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE y NTP 350.043-1;
firmado por la empresa responsable.

h) Plan de Seguridad para el Evento, que incluyan los planos de
sefializacion y rutas de evacuacion y ubicacion de zonas seguras
para los asistentes al evento, firmados por Arquitecto colegiado y
habiitado.

Los planos de sefalizacidn y rnutas de evacuacion contienen la
siguients informacion; rutas de escape e indicacién de salidas,
ubicacion de luces de emergencia, extintores, gabinetes contra
incendio y elementos de deteccién, seflalizacién y zonas de
seguridad.

El plan de seguridad debe esiar firmado por el organizador o
promotor y @l Jefe de Seguridad del Espectaculo en todas sus hojas.

i} Declaracién Jurada de la instalacion segura del sistema de gas
licuado de petrdlec GLP, en caso de su uso, sefalando el tipo de
cocina, doméstica, industrial, semi industrial, & tipo de valwala, de
manguera de uso exclusive para GLP y |a seguridad de instalacion
de las tuberias de cobre para balones de 45 Kg en caso comesponda

i} Certificade de ITSE, si se trata de un establecimianto o recinto, en
caso no lo haya expedido el misme Organo Ejecutante. En caso
contrario, se debe consignar la numeracidn del mismo en el formato
de solicitud

4.5.4. Inspector
El Organo Ejecutants designa un inspector para la ejecucion de la ECSE
segin lo sefalado en el literal d), numeral 1.2.13 del Manual.
El Organo Ejecutante designa un/a Inspector alterno/a con el mismao
perfil requerido para el principal, en la eventualidad de situaciones que
impidan la culminacidn de la ECSE por parte de ella Inspecior/a
designado/a.

4.6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
DILIGENCIA DE ECSE

ENNOF 140



4.6.1 El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipacion
no menor de siete (7) dias habiles a la fecha de realizacién del
Espectaculo Publico Daportive o Mo Daportive.

46.2 En el caso de un Espectaculo Plblico Deportive o Mo Deportive que
pracise de mas de siete (7) dias habiles para la ejecucidn de las
instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser
presantada antes del inicio de estas actividades,

483 En la ECSE opera el silencio administrative negatvo, cuando al
vencimiento de los plazos establecidos en el Reglamento no haya
habido pronunciamiento por parte del Organo Ejecutants.
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ANEXD 2
INFORMACION PROPORCIONADA POR EL SOLICITANTE PARA LA DETERMINACION DEL
NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION
|CRGAND EECUTANTE
DATOS DEL SOLICITANTE
CONDUCTOR [ ADMINESTRADOR | ) | REPRESENTANTE LEGAL( ) | PROPETARID| |
[RAZCM SOCIAL kb
JNOMBRES Y APELLIDOS: T ELEFONDS:
fon i CE MY
DATOS DEL ESTASLECHMIENTO OBJETO DE INSPECCION
{acTvinnD 0 GRO:
CIRECCION | UBICACIN:
L OGALIDAD ’mﬂm PROVINGIA: CEPARTAMENTL
CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION DECLARADAS POR EL SOLICITANTE
7 FUNCION I Marcar can uss (X) | Mo earmespands
1. SALUD

1.1 Primer Nivel de sfentian sin camas de internamizndo
08 1. PUBSID 0 poGia o Bad, consutionio de peokesional Oa |8 Salud (ho médico].
ot -2 Fugsio 0 posla e sai, consutiona medica.
2 Primer Nivel de s4etidn ain camas de inbernamaenin | B
. |Cateqeda 13 Cenlre de salud casira medico, cenln madoo especidizada, policknice,

rimer Mivel de afencian

1
|:f£.a|—'|-' Cento de saked o centre médico con camas de inemamienin, lsre ususaios no aulieulicienies.

.4IE

egende Nivel de Alencian e
b Tl e usuanos no aulosulicientes o cuenla Lon Cames de imemamiento ] [
oiiz [I: Hospilalkes y dinicas de slenciln ganers

.5 Tercer Hivel de Aencion

———=
Bne usEanos no aulosuficientes o cuentd con camas os Inkernamiania e T 5

| |Cateqora lIl; Hoepilaes y dincas da senciin espadalizada, neiule sspecakzadn.
|2 ENCUENTRD '

2 1 Edficasdn con cama 48 ooupantes hasts 50 personas.

2.3 Edficacion non casga e coupanies mayer & 5 personas

2.3 La actividad de enmuentm se realiza en el silong,

2.4 Edficacidn donda s desanndan kos siquienles uscs: discolecas, nasings, egamonedas, tealms. cings,
galas de concieria, anfleakos, aundiodos. cenlims de commncignas, chibes. estadios. plazas de inms. colisens,
hipddnamas, welddioms, auliinomoes, polidepoiivos. panues de decsin, mookioos v lempios
F 3. HOSFEDAIE
3.1 Establecimientns o Hospedaje de o hasta 3 estrellss v hasta & peod, ecolooge, slbemus o establecimianol
Jubkada en cushouiens de s custio (4) pleos, sin séleno.

3.2 Establacimienlos de Hospedaje de ¢ hasta 3 esirallas v Fasla 4 pisos, ecolodge, slbengus o establecimianc)
Jubkcado en cualoulan da s custno (4) pecs, con sdiang.

3.3 Hospaoaje con més de cuatm {4) pios, o esablecimienio vbizach an piso supsaor al cuann

3.4 Para iodo po de hoapedsie nue tenla ton stlano de eslaconamiania con 4ea mayor 8 S00mZ o 250m?)
|de dapésitcs o servdios pencraies

4. EDUCACION

4.1 Cenlie che adusscidn imcal pimas y secordaia, pars person as con discapacitad: hisla ves (1) plaos
4.2 Teda edificacidn educalve mayor a |3) pisss.

4.3 Cantre de Edicacion Supsion Universidades Insftulns, Cenlros y Escunfas Superiones.

1.4 Teda edficacitn remodelada o acondiconsda para Uso educsiive,

|5 WOUSTRIAL

5.1. Taller Arlez=nal, dosde e bamslomman manusimants o con ayufa de hemamissias menuaks, maiedakss 4
In&lanu‘ﬂm fueves pndoslos , Bl sutsblsimisnta poeds irckar un dnea desliiada a comestalzsesin,
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0.3, Almacén de producing explosivos, pimbimicos y relaciorados.
| FACTGRES ADICIOMALES GQUE CONTRIBUYEN AL INCREMENTO DEL NIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES
A, Elj esiablecivienlo coenla con tngue de Ges Licsady de Peirikes JGLP) yio liquite onbustibie y s

[5:2. Indhashia en General,

5.3, Fabncas de progucios e plosios o matgnakes relboonades. Tallems o Fatrcas de peodeckos probieicos,

. OFIGINAS ADMIMISTRATIVAS

|5.1. Exticaciin hsta cuatro (4} piscs o plarts lechad peor piso igual o mescr 2 500m2.

fi.2. Ediicecitn con conlemided de obrs da una andgisdad ro meyor 8 (3] ahos donde se desamoiia 1s]
aiviled o giro comespondients @ dizeflo o habkéndose reaizado remodeiacings, anplisconss o cambios da
git, & cuenla con confirmidaces de obras comaspondienies.

B.3. CEisblecimieniy LUDCEGD e CuSquer peo 68 SICatonS Cuyas Wi & FSlBCOnes de Leo commn|
usnkan pon Cenificadn de ITSE viganle.

6.4, Estatlecimenin ubicado en cushquier piso de ecificacianes cuyas dreas & Instalscines de uso comdn no
cuendan con Cerificada ds ITSE wigenle.

|6.5, Ecficacitn con ouslquier ndmen de PS5 con planis [Bchada por piso mawor 3 SEimZ

7. COMERCID

T.1. Edihcasion Basla e (1) pises who Sren Eekads (ol hasts 1502

1.2, Moaulkss, stands o puesios, cuyn mercada die abasias, galena comancal o entm comensal cuenten can
funa pencia de frcioramisnin an fors coeporaius

7.3, Ecificacion mayor a ms (1) plecs o dma techada nlal mayer 3 THim2,

I 4, Amas g insalacones de wso comun de s edifcaciones de uso mokn, mescados de abasios, gaenas
COTEGATS | mening mmenitls

4 Mercado minonisks, mescadn mapesla, supemematos, iendss por depadamentes, comping momemal,
CaniTos Comercialits ¥ galenias comencinies

1.6, Comasrtigizacion de producios eaplshvos, pimidcmicos y relecionados.

|8 ALMACEN

Iﬂ.1 . AlmadEn o sslaconamento fe [Behady: ueds noiir dreas sdminsTaivas ¥ de sericis jechedas

|H.2.ﬁ.|mnt=én o ashacionamEnio kechad:

. en carfidades superiores a 0.45m3 [116.18g1) y oo (264,17, respectiamenis
Eﬂmﬁﬂmuum i

Hombre y Apelidos: |Firma dal Sclickanie:

IpraicE: Facha:
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ANEXO 3
REPORTE DE NIVEL DE RIESGO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION
[Brean0 ExECUTANTE:

DATOS DEL SOUCTTANTE

[conpucToR T AnemsTRADOR | ) [REPRESENTANTE LEGAL| | [PROPETARID] |
[rain oL (R
[rovesEs v aFELLDOS TELEFONDS:
foin i G.E b
I BATOE OEL ESTABLECIMEENTO GBJETD DOF IMSPECCION
[ACTRADAD O GIRO
pnscmrm
JLOCALICDx |ms'mm:t PROGMCLA: CEFAHTAMENTD:
CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESG0 DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCION
FURCHIN l #lascar con usa (X)) |Mnm|ﬂim|nmnﬂ“
1. SALUD

1.1 Frimar Nawed S0 3IEN000 SN CAmEE OR N@mamiant

F1: Pumsho o posla de sabid, coneuliono dy paoiecionad de 13 ssbhid (no mdice)
i3 & Pumsio o podls i gahid, consudionn meden.
1. Primer Miesl de Slencil $0 cames ds nkmaimshin
atngniia X Coabn de saked, ton e mdafics, oaning mibdco esjmdialesls, pocin.
-+ Primer bl da aigncin
atpgniis B Cemiey @0 falud o cantm mdden o camas de islemamienic, bere ususings no)
Al
13 Begundo Mievd di: Alencion
MMMWGMMWHW
Cabsgoeis B Hospilaked y clinicss du ginsin genersl
5 Tercar heael det AlEactn
[Thene wmarios no aulnssfdentes o ooesla ton camas de indoramanin
Catvgnoria B Hospiaies v oinicas de afesckon aspaciiizsds, nelinno aepecializado
2 ERCUENTRO

s . 2.1 Edifcacie con conga o scupantis hasta 50 paroaa.
Ecacie com canga de ccupanios. mapor 3 B2 parsonas
Triia activead de encuenim sa realia en of stfann
Ehcaey Eonda fo dasamclan 156 ERgoedevied piod! dEcolscad, cakno, rafamonedie, g
£s, Flas de congiers, mileams, audioncs, menbis de comenciones, clubes, e5adks, pEras de
|oios, sl Iephdrnns, valiionm slddiomos, polideportivas, parques de drersitn, mooligicos v

31 Esubiecmemoz de Fospedap de o hasta 3 estelas y hast & psos, erolodpe, abempun o
establisimisni shitsdn an cuskjvisna de b cualbe () msos, H1 sdnn.

biegrriermios de Hospedae de o hasta § eskelas § hasia & psos, codipdge, ahergue o
igiha ahicadn an cuslquiens di ke ciaree 1) peos, 8 sdtasn,

3.3 Humpadaps con mis o ceaie 4} pacs, o exlablecininsio ubcads on pies supenisr ol st

3.4 Para lodp Bpo de hoespedaje gue ozesla con salane de esiackmanleanio con dmoas mayor a M0m of
ZE0mE i 0epiaiios b EErTinE guearles
4. EDUCACEON

4 1 Cenos: e educacin okl pimara v secandaia, (e parsnas oon Sscapacaat nasta mes [

07 s
L2 Teda edficacien ofucaliva mayar 2 [3) psos.
.3 Cenbo de Educacion Supenor: Unsersdades, inskiubes, Canims y Escoslas Sepenorns.
44 Tiods edifcicidn enodelads & seendidomada pam uso efucative.
|5.IH'D1JETFHA'I.
51, Taler Aresanal, donde 5@ Dansiomma masusiTanme o con S 08 Nemamianes sanuaies,

malerales 0 suslanoas en norsos producios . Bl eslabocimianio puede nchuir ua drea destinada
AN

[5.2. Induswia e Generat

B.1. Edificacidn hecta castro (1] ples pis planla lachads por piss igued omenor a Siin. |
fi.2. Edificacion oo comormidad fe obea de ona antigliadad no mayor 2 {B) afos donde se desamolala
Boivalad o gD COmEEpondisnia A deodo O Fabidndise sedlicado refodelbaones, ampEAGMES O
cambics de g, st ouenla con combrmidadis de ok comas ez,
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1 Establacimicnis ubicadn en malguie phao de officacivwl ayse Sl & nilEidons de |
1 oueniEn oon Cerificadn de [T5E wgenie.

. Eslpblcamienky uRicado an (mlaue piee de edficeciones cuyes oeds e nolalaciones de s
mmmm&m&ﬂﬁqﬂ

h.immmmantMMﬁmmpﬂmmaﬁmﬂ

7. COMERCIO

1.1, Edificonon harsta res (1) pisos wio dnea lechada ol kasta T50m2,

& Misduloss, Slands 0 pussios, Cuys mercado o s, gk omeisl b paoy Gomeci] usnln
sl licancia de Emcmamienda £n foma

Lﬁﬁmhmammmp'ummwmahum

A, Arais 8 islalacionss 80 e comdn de s eificaciones de wo miln, mercados de abasios,
COMAITLING Y Cenms st

T3, Mamady minerst, mocadd mayiisld, Supanmertadoe. BEndal pid 0SpENETMenhEE, mpep
nomerciyl, cenios comercizkes y galenias comenciales.

T 5, Comeniakaacon 5 prodecing aeplisie, [Hniscnicos ¢ islicionedas.

IB-. AL MACEW

Iﬂ.k.mu:mﬁmﬁmnmmm:mwmmmyumm

8.2, le=asin o selnonmmionis wchade

L I ey o

|B].Hu=ﬂ1d:pududmnmmr%

iy ;ﬂ_"g:p
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FACTORES ADICHONALES QUE CUNTRIBUTEN AL INCREMENTO DEL WIVEL DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES

En &l taso |3 edficacin o of estabienimiani clssbendn oon tieel de ieens Bao o mass s b ssisblecdn anleioments. presenis os dquientes faciones adcnsales, ol skl |
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ANEXO 4
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN LA EDIFICACION

|- Daips del Esighlecimienta Objeto da nspeccian.

I.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento [ | No requiena Licencia de Funconamienta —]
1.2.- Funcicin

ALMACEN [ COMERCIO ] EMCUENTROL | EDUCACION [ 1 HOSPEDAJEL |
INDUSTRIA [ ] OFICINAS ADMINISTRATIVAS  [] SALUD ]

1.3.- Giro J Actindad:
|4 - La capacidad del estehlecmientoesder _ persanas (aforo). cumplienda con lo sefalado en el Reglamento Nacional
de Edificaciones RNE
1.5, La edificecion fue constrsda hace ____ afos. Bl givg o aclividad que se desaroka en ka edificaciin Bene una anbglhedad de
anes.
|.6.~ Declaro gue mi Establecimiento Objelo de Inspeccidn, lene las siquienles reas:
Area de tarrena | mid
Area techeda por piso
i =1)] m?
2do m2
dang m2
din m2
Otros Pisos; m
| Area techada total m2
| Area ocupada total m2

Pisn: Eapacin bahtasie Imiads por uma superice imenor Fansilabie y una cobertrs qué 18 Woha La sacoon de I cobertura foma gare de la atura de piso
(A icuin nica de b Noma G 040 del Reglamene Nacional de Edificacionss - RNE) Mo indupe cuaro de bombas o miquings &0 si6anc b a2, cuando eslas
__1,_.;[,_5;1 no caspa B lodakiad dal nissl,
- . rea Ocopada: El dieabolal del pex comespondieste, queinchiye amas lechadas v itves. Supericie yio 2rea Iechada y sin techar de denini props, de propidad
o pomin de s nmuebis w wided insobladk, delidlsda por los indama de una poigonsl razada en b cam ederior de o muses del pesimedn o
o ajg el mune divsona en @ss de colindandia can olra usidad inmehBada. e cure ks ducka varicakes de fumbaciin y wenblacian. (Adizuko dnio
,,'I {40 ANE). Bl draa ecupada iotal se caloul de la siguieals manera: 3 orakds del des de e mis e lechatas 3 partir del sequnds piso, inchyandn
d&mﬁcﬂnhﬂmEnmmamwmmeNMiiﬂmmm
- .i_mﬂ.dhdi Supailiie Wi Bhea qish 58 caleda mmanto i3 proyenciim de los imies de fa poliqonal del Seeha qus endieera caila ped. Mo nman para del asa
mrhada: ks ducies de iemineciin y vensllecian, lenguss cEiema y 08 agua. cuann de maqeinas, alems pam prodecein de fuvis, taines [Aedicuis dnia
.040 ANE)

:-I-'L

Il.- Daclan que mi Establecimients Objeto de Inspeccion cumple ks caracleristicas que han delerminado & nivel de nesgo bao
0 riesgn medio segin clasificarion da [a Malriz de Riesgos, a5 mismas que se encuentran consignadas en el formato de
“nfarmacian proporconada par & solicitante parz la detarminacicn del nivel de resgo del Estabiecimiento Objeto de Inapecciin”
en &l formatn de *Reporte de Nivel de Riesgo del Estabiecimientn Objeto de inspeccion” (Anexos 2 y 3 del Manual da Ejecucion
inspeccidn Técnica de Seguridad en Edificaciones respacivamenta).

[f.- Declaro que mi Establecimiento Objeta de Inspaccion se ancuenira implamentado para o lipo de aclvidad a desaroilar

cumplienda con las siquientes condicienes basicas (marear eon “X'):

N* | LAEDIFICACION ) &i | Mo Comesponda

. o 58 encuUeEnlra en proceso de conslruccian seqim o eslablecdo en o arlicuke dnko de
|a Norma G.040 Definiciones def Reglamento Macional de Edificaciones

Cuania con senvicios de agua, eleciicidad, ¥ los que resulien esenciales para el

| desamolo de sus aclividades, debidamanta instalados ¢ mplementados.

Cisnta con mobiliaro bdsico e instelado para e desarrolio de |a aclividad,

Tiene los & equipos o artefactos debidamente mstalados o ubicadas, respechaments, en

loss lugares de uso habilual o permanante

= thﬂl

I - Declaro que mi Estableciméanio Dbjato da Inspeccion cumpls con las condiciones de sequnided sefialades a continuacion, las
mismas qua me compromets a mankenerias ehigaiorizmente (mancar con "X

L CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Ll Ha
. Cumple | Cosresponde
RIESGO DE INCENDIO
PARA mmm;ummuzs

e e e

1| Los medios de evacuacion (pasadioos, escakes, ameses ¥ seidas) del establecimiento presentan
w acho mindmo die 1200 m yho gua peemilan & evacuachn de b pefsonas de Menans Sagura
RHE A010.
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Los medics da evecuacin [pasadizes, escalenss, acomics v saidas) s2 encueniran libres de
absiicaos. BNE A.130 A 13; A0 Al 25

El estabiecimieni cuenta oon sefalizacian oe ssouidad (dieccondes do salida, =alida, zons
SEUTE BN D380 06 SiEmO, iesgo elaciico, axiniores, olrs], RKE A 130, A, 30; NTP 3010 -1

Cuenia co luces 48 emergencla operaivas. REE- A-130 Ar. 40

Ligs perles que se dlizan como medos da evecusckin sbmen en el senfido def fuo de ks
pvacuamies 0 permanecen ahierta en horarg de abencidn, sin absiuir la libre cnoulackn y
eyaCUAcion. RNE A130 Af. 5y 6

En caso de condar con wn ambiente con laro mayar 3 100 pemonas, en cusluier caso, iz peara
de sebda cuenta con berma antipénico. RHE A130 AL B

Wi cuenta con materal combustible o inflamable deban da las escalerss gue sinan comro medias
i evacuindn (camanas, muebles, pisticos oloe !-iTﬂB.I'lEﬂ.l RME A0N0 AL 36 W16

INSTALACKINES ELECTRICAS

El gabinete &5 de malenal metaico o de rasing famapiastica y se endueninan en bues eslado de
ponseracin, GHE-U 0300, i Q06 &

Cuenla con leberuplores Iermomagnéticos y comesponden 8 fa capacdad de comenle de log
conducionis silicns que peoiege. Mo ulliza Faves 1ipo cuchil 3. CHE-U 0B2.010, 060100, D30 A0

Coassila oan un creiio eitclicg por cada inlerupiar termomagnatico. El ablam tiene un inlerupls:
genarel an su inleror o adyacente & mism, CHE-Y G80.015, 080,104, 80,000

s o L

Mo uiliza confucienss Nidbles {lips mellizg) en nstalacines peemanenies da shumiteado wo
h:l'l'laul:l'nEI'H:El CHE-U 030.010.3

memmmmmmwmm exlensknzs o adapladores. CNEA
(83 803 a

MEDIOE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Cuenta con eetintoess operafves ¥ en cantidad adamuada de acmrdo A fesgo exishene en &
establecimients. NTP 350043011 .
Tipn Cantidad

Pkt Curitreet Sesa - POE
Gas Carsdnie - GOR
Acefals de Pofasia

Agua Presurizaill
A

Los exfiniores cuantan con laneta de conlrol y manienimenty 3dualizada, 2 una s no mayor
de 1.50m, numerados, ubicadas en los lugares accesbles. Los exfisdanes lienen conslantsa da
aperafividad y manfermienlo. ANE & 130 ART 163, 165, NTP 350 0431

Los exdinlones ubicados o |a inlempania ealén n:lt-:ai:ﬂdmlr-:-dagahm-a coberfaies, ANE A
130 ART 163, 165 NTF 3801431

Cuerka con plan de seguidad para hacer frante a los fesgos de incendia ¥ ofnis vinkadisdios & 13
aclidag, para oslablecmienics de dos amis pisos. DS N° 0022018 POM

Les alindres nalonss) de Gas Liowads da Petrblen (GLP) tipe 10 (manos a 25kq) qua coantan can
manguaras dal lipo ferible, 56 encoeniran en buen eslado Je conservacion (sn rajaduras, lioes
e orasa, impias, con sujecion finma con abraraderas. DS N™ 02754 EM.

Las Instalaciones da GLP que ufifizan clindros fipo 45 (mayares a 25Kg), Henen wberias da cobre
ol savanizado. DS N 00704 EM.

Les wlindros de (GLP estan Sejados de infermuplares 2 una distanca mayor & 0,30, y mayor &
D50 de fomacomienles, $2 ubizan en lusares venliladas v akgados da cualguier fuente do calar,
DS N* 0704 EML.

Lo cilirwdroe b GLF o & pcuenivan ubicaons en nivel de semisddana, sttanos, caas de escakng,
| pesilios, pasadzos de usoe comin y via piblica. 05 B7 02734 EM

PARA LA FUNCION COMERCIO

e

1

Cuenla con un sistema de detecciin y alarma da intend s cenfralizado aparstiva, S6 encuetian
excephradas: Restavranies con drea constnida mencr a 300 m2, mercado minorista sin techo
cormin {pusstos independientas) soio pulsador da alama, fienda di drea techada menor a 250mz,
ANE A1 A 23,

Cuenta con exfintores aperalves en canltidad adecusda de acelabo da polasio pars ambientes gue
cusaian con freidora, producen humas ¥ vapoies do grasa. NTP 180 5430071, ANE A-130 Ad. 165

PARA LA FUHCION ENCUENTRD

1

Cuenta con un sitema do deleccidn y alamma de incendios cealralizado operatve. Estan
ks Inesles menores a 100m2 de Area fachada. RME A130 At 53

2

Cuenta con calinlores cperalivas en caniidad Boecuada o2 ecelaln de polasi (Tipo K) par
embientes qua cuenian con freidora, producen hamos y vipones de gresa. NTP 35RMA:3N 1, RNE
A-130 &d, 165

PARA LA FUNCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Cuanta con un sisama de deleccitn ¥ alama de incendios Cenbializado operafivo. (Eslan
espaplirades 108 locales mencees a 280 m2 de plania techada por pise y hasla & pisos, requirands
e eshe casn stlo pulsador de alamna). BNE A 130 At 09

Para edificaciones con confarmadad de obra de una antigledad no mayor @ (3] afos
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“ﬂﬁmmmdﬂdalemwmdalnmmmnpﬁm can red hismeda de
aqud conlra incendnos v gabingles de manguenas v con sislema aulomaiico de mciadones par
clicinas de mas de cinca (5] niveles, RNE A-130 A 99

Cuamta con das escaleras de avacuacion a ptuabadﬂ fusge ¥ humo y =& ancuanirzn cperativas.
RHE A-130 A 28

e S TR TR

Cuenia con una escalera de evacuactin & prueba de fusgo y humo y 58 encuenlre aperaiva, ¥a
que & edificio Bane una alluc v mayar 3 (30} reista metras, 13 planta complela de peo i supesa
& area maxima da 850m2. |3 cama maxima de evacuantes por plantz [piso) no supera fas 100
personas, toda |3 edificacién cuenda conun sislemade deleccitn ¥ alanma deincendios cenlrakzado
y cumple tanhisn on b demis eigencias esfabiecidas en ¢l RNE. AME A-130 A4 2§ b}

PARA LA FUNCION SALUD

1

En s b conlar eon un s&iema de delecoon v alarma daincandio cantralizade, aste e encsanin
operathin; esto &= obligatono para centios da s3ied d dos 0 mas plaos. RHE A1 30 A 53

2

En caso de contar con escalera de evaciaciin presirada, tsla se enduaeis aperaliva ¥ cuenii
pan onskandia de cpardlividad v manlenimianio, RME- A 040 -A26-h

1

En czao de conlar con un sslemas di prataccion sl incandios 3 base de agua, (gabinebes canira
mcedio wa rociadures), estos 58 enosaniran aperaives ¥ cuenta con constanda de operatividad
y maniznimisro. Para cantros de salud de tres o més riveles es obiigsanio. RNE &30 Ak 10D, 158,
1E0, 105, 153

PARA LA FUNCKON HOSPEDAJE

1

Cuesfa con axintores oparativos en canlkdsd adecuads, de acefalo de potask (Tipo K} pars

ambienles qus cuanlan oo Irsidora, prodacen humos ¥ vapares de grasa, NTP 2500432011, ANE
A-130 & %65

1

Cuesla con un sistema de deleccin ¥ alaema de noendios cenleaizado y se encugnira sperafin

FNE A1 AL T

RIESGO DE COLAPSO

FARA TODAS LAS FUNCEINES

]

L&ﬁ'ﬁ'ﬂ:’lﬂiﬁlﬁpﬂﬂﬁﬂanummﬁwpumiﬂmﬁﬁhmﬁmmd&MM
consacuencia oe filleciones de sgua, amsidn, socavamiento, olns. RNE E 050,

Estrucharas de concreto

Lits ssstruchutis de corereln no presentan § fsuras, grstas, rajaduras, delledones, pandeos, murgs
ndinados, varilas de acem expuestas & la intampania sin recubrimiento en: columnas, vigas, losas
de lechos, elc., §) detenon por humedad peodicida por firacdones, de lanoues § slemas de
amacenamiznie de agua, de Gguidas, baias rolas, Tuvias, o, olras [slks esvuciiaios, ANE
E.D&l

Las esiiciuras de L edifcacin (osas y vigas de eches, ambess olosas an nivales inlenmeios),
np presentan isuas, grielas, mjaduras, pandaos, deflexiones, humedad, olros; Coma consecuencia
de sobrecangas exislenles produddas por langue elevedn, equios, anfenas, el publican,
flres. RHE E D68, E DA

Los marps de contenckin en stlanos, en ceepos y oS, na presentan lsuras, gristis, rajatiras,
delewiones, pandess, indinaciones. varilas do acero expuesis 2l intemparie sin meubimienio,
dalerory por humedad producido por fillraciones de tengees y cslemas de dmacenamiento da
aqua, de Bguides, luberag rolas, Tuviss, sie y ciras. ANE E.080

Estructuras o aibanileria jiadrio)

La ediicacicn da albanilena cuenta con slementos de concrele armado da conlinamesnta, amama
yia amoalramients [aes bam: affienlos, coluifngs, vigas, kss, RNE EOTD

Los murcs de elbafileda no presantan davos homedad, rgaduras, gietas, indinasiones, olras.
RME E0TD

Estrachurss de adobe

Lo moorns ch o no presendan fallas ni dafios ocssionadces par el deterion plo humedad (Teuras,
grietas, incinacianes|, Mo gs uliizads como mun de contencidn de suekos, matedalas u olios ous
hagam que menda su estandidad, Sobie s murs e Ao m exisen consinmcones de alaienis
opaneln, Los mume de adabg eslan prolegidos de la luvia en zonas [uviosas. RNE E08], E.021

| _Estracturas de madora f bambi

Las estruciuras de madera, bambid, o presentan rajaduras, deflexionss. pendecs, celesiom por
gpolilemiznio, humedad, olrps, FXE E.010

Las esruciuras (postes, columnss, viges, vipwetas, techos entatiados, Hierales o cerchas, elic.), mo
preserian raadoras, pandess, delledionss, comd conseoubnca dé solvecaiges exisbenies
prochcifas por [anus elevadd, equipos, antanas, pane pelictano, como consecuencia di oings
U505 que Maliguen camas mayores 3 1a que pueds sopartar 1a estuclura, ANE E010, E0&

1

Lavesinachera de madera se encuenira alejada o sisfada da fuantes de calor que podrian dafara, o
en a0 de encontrarse prémima @ fuentes de calor, e encientra protecida con materal
incombusible yio Imiads con suslancias relardanies o ignifugds. RRE E070 Mumars! 1138

Eslrucluras de acery

11

12

| {Benen pamee y sokdaduras en buan estado de consanvackon). RNE E D2, R

Las pdificacionss o lechos de estruclura de acein no presenlan delomaciones o pandeos
oncegivag y vishles que pequdguen su astabiidad Les apayas, uniongs y anclajas san sequas

Fio presenlan detericr por ouido yo cormsion y 5o ancaanira da Cconlra e59. FNE £.090.
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OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD
PARA TODAS LAS FUNCIONES

o O Edectrocucicn

1| Elablem eléciico de material metaico esld coneclade a ferm CHE-LNDS0A0L.1

2 | Elfablery cuenta con placs de peoleceiin fmandil}, CHE- 090,202 1

31| Las aberturas no usadas o ios Lableras slécincos |espacios da fisenva) 2 encueniran cemadas
con tapas. CNEL 07002

4 | Todos los circuilos efécincos fieman protecoin de nierupiores diesenciaies, CRE-U 0200132 (AW
Hu.l]‘SiI]'[l-HEMl

5 | Cuanla con cerfficads de madicion de msistencia dal paro de Gara, limado por un sgenen
glaciicislia o mésdnco eleciidsta rokegado y hablilada, siendo |8 medida menor o Igual 3 25
chrics, Dicho cediicada debe lere un peviodo de vigencia anual. CHE-U (0712

§ | Sicuenla con equipes vi arelacios eléclricos, (hormes micreondss, congeladoras, refigeradoras,
lavadoras, calentadores § simiares] los enchules Benen espiga de pledla & Gema ¥ lod
Iomacorientes cuentan con conexidn &l sislema e puesia & liara. CHE-L 060 512.¢

7 | Las carcasas de los molores ebicliricos estaconanios, grupos decirdgenas v equipas de i
acondicionads esién caneclados & slslema de possia & iama. CHE.L $60 400, 060402

& | La= estuchres melalicss de techos, snuncios publicitanics, nanahlaﬂ]'m}s qua hanan nstaan
EipaTieno echico v 38 emcuenlian 3l Bcance de ung persona perada scbre e piso, deben
Eslar coneciados al sislama da puesta a forra, CHE-U 060.002, (60400

¥ | Lo conductones ekcincos uflizados s encueniran probegicos con b o ceslels de PVC, CNE-
U arn.za2

1% | Las cajas de paso de conduciorss @édnces deben bener lapa, CHE-U 3003002, (50 350+

Fiesgo de caidas

Las rampas fenen una pendienle ro mayoe al 12% pemiliendn la evacuscdn, Benen pisos
anfcesliranias ¥ lienen barandas. RNE 5130, Al 16

Las abaruras al exlenor ubicadas a ung Slura mier & 1.00 m sobie & sisdn, e liagalucey,
eacalaras y 8z0lea cuentan con peoleccydn al vacio da alura minima da 1.06m, paraavits cailas,

RME NTE 050 rt 11 RME A0R0 A0 30
_| Riesgo de colapso en eslructuras de soports y otros

Las esinacturas que soporian ks anbenas yio panstes publicilanas son segwas, eslpbles, (Enen
anclajes y e encueniran an buen estadn da comsanecion, no peesanlan Guido o conosian,

prow= oy Sy

Las estnuchwas meddicas de sopohe de producics de almecenamiento [racks) eslan §jas,
asegarando su eslabiidad, s& encuknlran en buen estado de conservaditn, no presentsn diido o
COmosian, incinadones que podrian desastablicardas y ocasmrsr Su colapsn. RNE £ 090, GE MO
A, 11§12

15 Lﬁﬁhﬂmdﬂmﬁhmhmmﬂmﬂmmmrm apeyrados an
I paved wio bacha, ssidn edecuzdamens fijadas v an buan esiade de conserecion, no prasanian
\\ i o coemsidn, Log eouspos insfalados sobre eslas estucluras se encuenden debidamants

aseguiEdos. RNE 050, GE.MD AL 11512

16 | En caso de conlar con siskema of sidema de edraccian de manbiads di carana en 46tan, Bsle
s EnCAETE operalivo ¥ cuents con conslancia da aperatividad y mantenimianka, RNE ADI0 A ks
349

Lh) Lm}ungmttaﬂﬂdamwnmﬂina e meadara o plasdico, son establas, saquras, eslan
B irs LG v &0 buen estado de consenacidn. RME E 0N E000, GE00 A4 11 y 12

18 | Las peertas, senlanas, mempanss, lechos; enchapes de murds con espejas, uhicados an Areas |
dande exishe of iesgo de impacis accidental o dé expasicidn de ks personas anle rolurad, que son

segunidad en lodo & palls de vdno u ol sistema de protecciin en caso de rolura, RMEE E.M0 A
iy GE D49 A 17 y 12,

F-{Z da widrio, son de vidrio famplade o laminade. En ¢aso da e de vidics pimanios, fesoen Leninss di

Bliios) tablain{s) elaciicols) cueniaing com icensficacion. CHE-U 0200900, 020, 100.2.1

Tieme dinedonn de o arodios, indicando de maners visible ¥ clars la inglalacion que coningia,
CNE-L 020.800.1, 029.100.3.1

Endgle papacio Abre no mencr 8 un medo frente a los iebderns abéciicos, CHE-L 00,308

oo wm| o2

Exisie duminacian ganeral y de smesgencia en la 2ona de ubhicacin da log lalkeres eBcincos, CHE-
U 120014

Fecha;

Firma del Adminisirado
Mombre:
DME

MDE 12



ANEXO 5

DECLARACION JURADA
PARA RENOVACION DEL CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

propietario [ ), conductor / administrador{ ), representante legal [ ) de la empresa

{;;!:.:.é-'rTTﬂ;\\ 4 e e g e s el bt identificado con DNI N
M

comnenns DECLARD BAJD JURAMENTO que 2n el Establecimients Objeto de

[ LIDEEMES B o i rarmt gt e it s e an .
distrite de e e A A s e EPOOINERS 8 e e sy departamento de
...................................................... .. perteneciente 3 13 FUmCion . ey
R AR B L e o L A e

clasificado con nivel de Riesgo Bajo [ 1, Riesgo Medio | |, Riesgo Alto [ ), Riesgo Muy Alta [ )
segun la Matriz de Riesgos, s& mantienen las condiciones de seguridad que sustentaron la

emisidn del Cartificada de ITSE.

1:4{ R s S

Firma del Administrado
Mombre:

]y | H

Fecha:
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MFORME DE VERIFICACION DE BLIIFI..I[EH".::IE:E gﬂmICIDHEE DE SEGURIDAD DECLARADAS
PARA LA ITSE POSTERIDOR AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIDNAMIENTO O LA ITSE
POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES
L WFORMACION GERERAL
BEL bt EAECUTANTE L1 FI0 DE IT5E
M52 POSTESICR & L& LICERD BEFUNCOMAENTD | 1 ITSE POSTESIR AL D0 DE ACTMINOES | |
1.2 FUNCICH
O T NG | | IVUENTRD| ) | SOSDAR || ML | | et | 3R
DSCAND EJECUTANTE
preiresee
FECHA DE INGPECCOH HOEA 10K bR
1L+ DATOS DEL SOLUGTANTE
FROSETAD] | FEMRESENTANTE LEGAL L | EEMEUETEN | ADUHETRAON | |
fasvemes vareL008 ora-C2
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ANEXO 6a
VERIFICACION DE LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE
SEGURIDAD

CINPLE
lizn EVALUACIIN DEL RIESGO ¥ COMDICIONES DE SEGURIDAD EN LA EDIFICACIIN A

5l | w0

RIESGO DE INCENDID

|PARA TODAS LAS FUKCIONES

|MEDIOS DE EVACUACION, SERALIZACION Y OTROS

Los medigs de evacieciin (pasadins, esmbns, acmesos y salldas) del establecmienio preseatan un ancho minime de 1.20 m yo que pemidan

U |is wemeuacitn de fag personas de manar ssqum. ANE A LE0

Em caso de coniar con en ambiente: oom 2foeo mayer a 160 permonas, en cualgeier @so, @ pueda de salida moenta con bama ankpanico. RME

£ Lu1a0 A

Mo et oon matenal combusibie o inflamatle detrajp de les escleras gen Snan mme medos de Ecuacon (carones, moebies, pisims

¥ |otses simitares). ANE A010 An, 16, 536

|METALACIDNES ELECTRICAS

1 |Elgabinete g2 de materdal melslos o de resna bennoplésiica ¥ se encuentran &n buen estado de consenagion, CHE- 1200024, 030.024 &

Cuenla con islemuplens lemmomagnéicos v tormesponden a [y capacidad de comenis de los cendudones eéchicos que probege. No wliia Baves
bpo cuchila. CHE-L DE0u010, 830,100, 230400

Cuenis cof on cruid eddico por cade intemipler Enmomagnélico. El tbiem fene un inlemiplor general en e inteior o sdyadene al mismo.
CRE. L8000, S30.100, 490 400

(o utliza condueciones Basisles (Epo malin| &0 nSalicones paanansnies de dunbmde yo omackmienie. CHEL 0300103

4% JLes ciriles de lomacariemes no Stan sobmecaiadis oon exensiones o adapladiies CHE-L CA0.100 &

EDIOS DE PROTECEION CONTRA INCENDIOS

Guenta con plan de sequiidar pas hacer frenie a los riesgos de incendio § okos vieladns a ladiidas, gam estabiecmientns de dos a mis
pises. D5 N° 002-2013 FOM

-

L clindros |bainnes) de Gas Licusdn o Peingken (GLP] tipo 10 (menns a 28] que cuenlan con mangue s del Spo Aeshie, 52 encuenian en
b @st300 die coneeneRcitn {3 rajaduss, Ebres & graga, Bmgees, con sapcie fma con abmzadenas. 05 N° 037-04 EW

Let]

Los cindms de GLP esian akfados do intemupions 2 wma. distanda mayer a (U%m, y mayor a 0.50m de lomacomenies. se ublcan on lgams

T}" ¥ fLas instalaciones de GLP que vIBzan cingdrs Hpe 4% (maposs @ 25%g), Benan luberas oe cobm o lem galiasizadn, D5 K 02024 EM,
T vani@ados v aleados e cusiguier uena &8 calon, DF N° 0754 EM

Lios dindros de GLP no 52 pncusniran ubicadss an nlel de spemisiilann, slasos, cajas de escalom, pasilos, pasadizos de uss comde § Wi

: pblica. DG W° Q2T-04 B

|PARA LA FUNCION COMERCED

Cimnla oo uﬂﬂﬁﬁﬂ'ﬂmrlﬂmﬂ da iurﬁm-:ﬂratud:npuim Se pruEnlEn eteiuadcs Risliuranmas oo &rea oivistida)
1 menar a 100 m2, mermdo minorisia 5n lecho mmin |pussios inde pesdienies| solo polsador de alama, tienda de &nma |schada menor 3 250md
RHE A 150 & 80,

Cuvenla con Edinines opersivos en cantdad adecusda de aceists de polasio patm ambiesies que cusnian con befdora, produtan humas |

:: vapores de gresa. NTP 350 032011, REE A-130 & 165

[PARA LA FUNCEON ENCUENTRO

Ul.llﬂllD:ﬂ‘lﬂHﬂﬂﬂ!ﬂ‘m?ﬂmiﬂi'mNﬂﬂmumﬂ-ﬁmmihﬁmmaﬂmﬂﬁd

1 lechsdn. ANE A 130 A4 53

Cuenla con exiimhongs opamEives en (anllad aleceada da acelalo de polasi (Tipo B} para anhiaiss Qs ciaran con M, produean inos)

2 y vaporss de gress. NTP I500043:2011; RKE A-13D Ad. 165

[PaRA LA FUNCION DE OFICINAS ATMINISTRATIVAS

Cuenia con un SEEME 0 CRIBCCION ¥ BBms d8 Incendios cenirakrado Jparmn, (EFAN Becapuanios (08 cales menomes 8 230 mé da plant

1 Ieschiad par pisc v hisla 4 piegs, regquinendo en etle G50 silo puisador d& alammal. RNE A.130 Al B
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P

l""ﬂl sdllcaciones con confommidad de obem s una srligbedad ne mayar a (3) afos

2

Cueria con sslesa de delecckin y alerma de incerdios coniralyado opeathe, con rad himeda de Bguea conies meendics ¥ gabinele: &e
margueras y ton sslema scinmdtios de ooado s para obsian de mia 8 cings (5] sides. BME 4130 A B

Cuerld con dos escalred e evasuscion a pruska de keepgo y hume y oo encuesimn cpeativas, BNE &130 At 25

Cussls ozn und sstses de evacuacion a proeba de fuego y bumo y se enouonra opesatia, ya gue o adilicio Fang ena &llum an mayar a 20
ireinla metos, & plané completa de piso oo sem B 3ma madms da B50mY. 8 ams manima de eseceanies por planda [piEs) Ao sopera
Wi personas, lofa f eifmacin ouenda con un RElema O2 deleceiin y leTa de incendios cenveliado § cumple lasbien con s da
angancies exlablackias an &l ANE RHE A-130 Ad. 28 &)

[FARA LA FURCION SALUD

Em caso de contar com un ssiema de deferson v alama e ingengo cenireizadn, S50 58 encuenira oparaivg; u&na;mumhumﬂm&l
salad de dos o mis pigng, ANE 4,130 A 53

En caso de cosfar con escalem de evacuactn prsuizada, 45l se encuentra opeeslivs ¢ cienda cen conclanca de opembvided ¥
manigrimienio, AME- A& 10, -A4306-h

3

(oparaliens ¥ cuenla mn consiAnch. oo cpemAiviasd ¥ masenimiams. Pam canies de skl @0 e o mds nivels &5 pbiigaleda

Erv cams de confar ton en sisiema de peotencitn contm incendlos 3 base de agua (abending sonla Aiando W mobdins), saos pa
RNE A<l
A B0, 153, 150, 168, 153,

|PARA LA FUNCION HOSPEDAJE

=m

Cusnla con aslislons cperafos an califad adecusda, de acetato de potasio (Tig ﬂjpmmmmmlmima.mmuml
humos y vapores de grasa. NTP 350.043:201F; ANE A130 A 158

Coomla gon un slema de defensin y alarma de intendios centmilzado v 52 enounnia opemlve, FNE A.120 &t 71

E.‘:TDJJAE LAS FUMCIOMES

I

La cimentacion o parte de ela no se encuzalm expuesla, ingstabie an pedigny da celspss como consecuercia de firscones de agus, emsion,
socminminnky, cins. RNE E 043

|[Enlieciuras de concreta

Las eziucluss de concmlo e presanias B Bsums, ghetas, rjsduas, delecones, pandens, murs indinades, wacllas de aom orpuesias ;raF
inlemperie & retubimianio an! columeas, vigas, bsas de iechos, efe, i deledoe por humadad producidn por Mimchnes. d6 lagues ¥
cEEmas de aimaceremeno e agua, de lquidns, iuberias rotas, leias, siv., clras (88 aeinciwslza, RMNE E.060

Las esincamas de i edifcicon (losas § vigas cn Iechos, arcinas 0 insas en Nhsdes nleadDs), no fedenis owras, grieles, eejsdums,
pandens, defiexones, umedad, clims; como [ONSECUSNGE de S0loecan B3 ausieales pioducides por langee elevaln, squipos, antenss, panel
pubdicitark, olms. RNE E.060, E520

Log muns da conleacin & abtands, i cémos v ofros, o prisentan fsurzs, gristas, rjadures, defledones, pandeos, indinaciones, vaslag da
B0EM ERpUSSTEs 3 18 inlempens Sif recubrimienia, detedons porbemedad pmducido por Emcooes de @ngques ¥ cstemas da aimaeenamenin de
agua, te ligadoes, luberias mias, luras, gic, y cims. RHE E.05)

|[Esdnncheras de albafileria ([zdrillo}

La pdifcacian de abbafiena cusrda con alementne de consmds amadd de conbnammens, amame yio smoshaniscln ke coma Gmislos,
columnas, Wigas, lopas FRE S0M0

Lo meros de alhadienia no prasantan daflos: hmedad, isjzdures, griaiss, ndneeicned obios. RNE E 070

Esfruchises d# adobe

1

Los mungs de adabe no presenisn [l o dados ocasionados por el deleniooo wo humedad {Tsuras, griglas, incénacones). Mo as eliizada como
mur de condenciin de suelos, malenales w alms que hagan que plarda su egtablidad Soba ke swros do sdebe no sadska conelnicsisnes da
aibanieria 0 comomedo, Los muos d ainhe astan proleg idos de Ia luva en 2onas Jvioaas. RNE E.080, E020

|Esfug s dg madera ! Bambi

|

Las esiruciusss de mades, hambi, no presantan mpdoses, defeviones, pandreos, delenosn por apofilamin o, fomedad. olos. RNE E.070

Las enbuchkess (posied, columngs, vigas, sigueiss, lschos entzblados, ljsreles o cenchzs, i), no pesenion mpdaras, pandens, definones,
CHMD consstusntia de sobiecigas exslenies poducidas por lanqun elevado, equipos, anlenas, pand publicitann, como consatuencia de ofnos
USOS qUE iSpiguen cagas mayons 2 la que pusde snporar B esinciera, RNE E.0M0, E220

3

Lo ssiruclkra de maderm 38 encoenis alsjada o mstada de fuentes de calor que podiian dafiada, o en caso de cononimse prosima a Lenke da
th.rzmmlndufdamnmm ircombusthin pio mlada con ssancas mladanss o gnfgas. RNE 010 Bemeal 11368 I

|Estructurss de acaro

Lo edificaciorse o lechos de estnodur de acem no presentan deformaciones o pandeos excesives v vsibles que perdadiquen su estahiidad Les
apoyss, uniones ¥ andijes son segums {lienen permes y soldadums en buen astads de consenacking. BNE E060,
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z

Mo presenian delerono por cdo o comsian j se encuenin prolsgica conta este, RNE E80.

|OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD

|P.l.|i.'.l.Tmn.5uﬁ FUNCIONES

Riesgo

e Eleclrocuciin

B labiono aléctricn de malersal metakon sid consciado a Sema. CHE-U BE0A05.1 B

B oo coria con pacs di groleccin jmandl). GHE-L e g,

Todoe fee CirTirins secirioos Henen proleccion de nisTuginmes dierenciales. CHE-L 020132 (RE Mo, 17 5-2006-RER)

Las rarasas dn ios manies akeincns: RElacnnanG, grpos Eecimlants y aqupos do an mmdcionadd aehn conecladng @ sElama o
puésia a Famd, GHE-L DE0uED0, DS 4

Las eatrucioas metalicas oe Inchos, anancizs publizdanns, canaldas y olma, que Henan insfalado &upamianis dacingd § 53 ancuanyan o
BICENLH 02 UN3 PREONG pareda sobes al pie, deben eslnr conacindos Bl sizipena d& puesia & lema CHE-L 060002 De0.400

de cafas

Lars rampas enen ona pendie rte no mayor al 12 % permitento b evacuaciin, benes plos anddesiizanies y Geren bamedas. ANE &.130, A 18

7

L abarturas Al exdencr shicadas a weo alum meayor 3 100 m sobm ol suel, en imgauces, psmiens y anolea coenian mn proieooon al o
{Hmmnrnaﬂ 1.00im, pas pwiar caidas al vacn, ANE NTE 060 A, 19; ANE A0 At 33

jrrden -II:HHN

i colagsn an eslucluras da sopia ¥ chms

o e
|
|
|

_.‘,,
e !

Lo aciuchiras o 30DoMan 158 ankenas Wb persies publacilanog o0 iegurss emlsnles, [Enen anclses ¥ 55 aacuaniran e bueh esisds o
NsEVanan, no presentan dzido o comesidn, indinacares que podrian dessstabitizaras v coasonar su colagss, RNE 890, GEMO A 11 ¢
12

Lo sgbmciuras mebikeas fo copode 0 prodecioe de aimacesamienta [rackd) sstin e, ssaquindo oe eisbided, 18 entuislran an boay
di cormasBciin, M presentan dxido o coreoailn, insinacanes que pedrian desesiabiicadas v chasionar su colapso. RNE EXB0, GE MO
1113

|

Las esimanturas 02 S0poMma 02 SAD0s 08 516 condiapnaon, condaniadene v ores, apovases ef by pamd who fecho. e3lan 2dacusdamenia
fiadas y gn been eslsdo de conservacin, no esenisn sk & comasion. Lot equipss insleiados sob eslas asliuclings & encsmisan
debidamenie asequradcs. RHE 0180, GEMMI AL 11 y 12

11

™,

Em £3e0 do conlar pon sksiama ol asama da cdraccion 43 mondeiin oz cafono en e0lan, #0803 B9 BAORani O[eralivg ¥ s con (nrsansis
de opemividad y mamanimienic. RME AT Afcilk 68

12

Los jegos infandlas de campiniana maldica de medam o plasfoo, aon eslathed, sequea, AetAn bian instalados ¥ en buen aslads da
miarvacite, RME E.090, ED10. GE0SD A W1 ¢ 12

11

Lag puspiias, vemianas, mampanas, m.iﬁmu&mmmﬂmhﬂ.Hﬂiﬁl}ﬂlﬂmﬁmiﬂtﬂm“mmrﬂﬂﬂ
porsiiti) g 8 aronas anle oirms, gue 00 de o, 260 58 v lempads o rinada Bn caso de sar de vilrios pemenos, Seran |Smirs
de sequridad en lodi & paia de vidrio u obn sislerma de polecein en caso de sctur, ANE E040 A 23 ¢ GEOI0 AL 115 12

CUNFLE | MO
DESERVACIONES MO RELEVANTES EN TERMINGS DE RIESGO PARA TODAS LAS FUNCIONES AL

VERFIC IE
LEVANT. DE
OBSERY.

i
S ND

Liaa rredins dia grepcuscaln | sesd inos, ascalerss, ancesta v 1idas] 5o encuaniran fvea de platiculos. AINE A 130 A0 13, ADT0 A
125

B eslabdecmianio cusnla con sefiskracda de segueded Mieccionales de cabda, aslida, tona mgues en 850 OF SBMD. fesped
elidrico, edinoned, obros]. RME A.130, &d. 30; NTP 18800 -1

Cusnln cof loia da emergdnds opeeaival, RNE-A-130 A 40

Las guarizs que ta wiizan comd medios de evaceacidn sbran en ol senkdo el Nugo 08 08 eVGOUAMES 0 permanaoan abéeras an
horan de alences, gin obatbur |s Fbra creelaciin y evacuaciin, ANE A130AL Sy &

Cusala con axicdores (garaives v an canidad adecuada da pousndo o esgo exdistanie an ol slablecmionio. TP 350 432011

Lo estinloes coentan con Iesgls de ool v manienimans scuaizads, a una alurd no mayor 0@ 1.50m, emeraoo, ebicados an
los lugares accesilies. Lok ealistoes Senen constancs de opeatvidad y manenimienio. REE & 130 ART 163, 165 NTP 350.043-11

Lo exchrriones uhicsdas 8 |3 imflamperie esiin colocsios deslm de pabinsles o cobefores. RME A 130 ART 163, 165 NTP 350,04 34
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i "'--?%:ﬁm:mn ORJETO DE MSPECCCION{ ) CUNPLE | ) NO CUMPLE CON LAS CONDICIOMES DE SEGURIDAD RELEVANTES SEGON LD
{LL

B |Lasabedums no utadas en lid tabie s eeckicns [eepacios de resena) 56 encueninn cemades con Sapas. CHEL DT0.2000

Cuenin con cerficadn d& medichn da msshancia dil poso de e, Smmado por un ingeness eRCNcEls o MaCEncD secirdsla
i |eolegiado y habiliadn, sendo fa sedids menor o gl 3 25 ohmics. Dichs caticado debe lenatun pencdo 3= vigenci sfusl CHE-U
Oa0LT1E

5i pennia con eqeipos yo sefackos shchicog, (homos micmondas, congeladoras, refigeradoras, Bvadoess, calenladires ¥ simiass]
10 |ios enchifss lenes espiga de peesta a bera y Ins mmscerestes cusntan con conedn al sEtema de punsla @ fera. CHE-U 060
5i2e

11 |Los condusonss nkorzos iizados se enoueninan prolegides oo fubod o casakles da PYE ONE-LLOT0H2

12 |Las cajss & pass de conduciones picinicos deben lsner tipa. CHE-L 070L3003, 070, 3004

13 |ERkE) Abian|s) ekoirions) menta(n| con identficioon, CHEA D20.100.1, 0200 105.3.1

Los lalms elecinoos jienen diecionn de oS ciudos, isdicaedn de manem vl § dam @ nshibcon que mnle. CHE

L 0%, G200

15 |Exiefg espacio Nbne no menor 2 on melo frende a los tshienos eb oo, THE-U 020308

16  |Esists uminacon geraral y de ememenca & b mona de ubicasion de los (stens akicincos. CHE- 000314

VERIFICAGION DE LA DECLARACICON JURADA DE CUMPLIMIENTO OE CONDICIONES DE SEGURIDAD

{ERIFICADO POR EL INSPECTOR
T HOWERE DEL INSPEGTOR BASKD O ESPECIALIZADD

ERE:

ONI;
FECHA T HORA:

CARGO OE RECEPCI0N DEL ADMINISTRADD

En #sfe macusdre o adminisirade pusde expresar su conformidad & disconformided con las chsonacionas que haya Rmulads # fapecler ea L sacacion da la
ITEE:

VERIFICACION DEL LEVANT AMIENT D DE OSSERVACIINES NO RELEVANTES EM TERMINGE DE RIESGO

ALUACION DE LA DOCUMENTACIKN SUSTENTATORIA PRESENTADA POR EL ADMINISTRADD PARA LA SUBSANACION DE OESERVACIONES HD
LEVANTES EN TERMINDS DE RIESGD FECHA (ddimmédaal;

DOCUMENTO PRESENTADD POR EL ADMINISTRADC:
EXP N* B, DEFECHA 1|

DESCRIPCIOR DE LOS DOCUNENTOE PRESENTADOS POR EL ADMMISTRADD

EL ESTABLECINENRTO OBJETO DE INSPECCCION | JCUMPLE | ) MO CUMPLE COM LAS CORDICIDNES DE SEGUREAD SEQUN LO VERIFICADD FOR EL
SPECTOR

NONBHE OEL BISPEC TOR BASICO O ESPECIALEADD

OB RE:

[
FECHA { HORA
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ANEXD 0T
INFORME DE ITSE PREVIA AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONARMIENTD O LA ITSE PREVIA
AL INICIOD DE ACTIVIDADES
L- INFORMATION GENERAL
L1~ TI™3 DE ITEE
LOO TR TSE MREVLA & LA VCERCILDE FURCIDRAWENTO [ | IFE PEEVIS AL INTIDOE ACTIVIDADES [
DEL DRGAKD EJECUTANTE
L2« FUKCION
L i a1 L
MNUMEM] | COMERCIDY | ERUCAZON| & ERCLEWTED] | IH:B’EJ.'.EI | }lﬂﬂml ] DARETRATIVES [ | BaiLnyg |
DEGGARK) EJECLITANTE
|* EXPECIENTE:
TECHA O NG CTITN: HOAA ML HORA AN
- BATOS DEL SOLICITANTE
PFROPETIRID | i REPRESEMTBMTE LECAL { H DOMDUCTOR | ATWMKETREDDA[ |
I.HDII’EH'E Y AP DS - CoF
II.H}HE-‘IJD:
TELEFONDS: LOMREQELEC TRONCT
I8~ DATCES DEL DELETO DE INSPECCION:
RLC:
TELEFOMCE
REFEREMCA DE DIRECCTN
[HET 141 PHIOATHCW: : CEPLRTAMENTx
0y ACTTIWIDAD RE REALTTA: HORAR KD DE ATEMCIOR: RUBERD DE FI20E DE LA FE0 COHOE PUMCIORS EL LOCAL
ELF AN

e

I.- VERIFICACION DE CUMPLIMIENTD DE LAS CONMCIDNES DE SECLURDAD

iru}, EN CASD DE HO E0STIR ORSEAVACIONES SUBSAMABLES:

i| | EL ESTABLECMIENTD DBJETO CE IMEFECCION | | CUMPLE CON LAS COMDICIGRES DE SEQURIAD SEGUN LO VERFPCADD POR EL GRUPD INSPECTON

1. i porrar 3] s iniorme @ AMLNL) T, dasde o quie nspacior dep ofeolancly ool corpimienis de Lys oo iones de myuadad del Eslabiecmesio Dojeia oe Inspeccion.

BGPECTOR EEFECIAL AL

EOMHETRADD

[E mte recwmde o adnkisirede peede eapad S
combamikdad & dscovismided con ey oBdervicizasd gua
bina dormelado o apeclar o grops specie an s
fejcacion de la ITGE:

[Fifds

[EH
[FECHN ) HUFAC

i

JFECHL J HDRAC

[CARGD D RECESTHIR:

FIM,
DR :

L

FECHA {2
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ANEXO 7a
OBSERVACIONES SUBSANABLES A SER LEVANTADAS POR EL ADMINISTRADO

[RIESGO DE INCENDIO
|MEDHOS DE EVACUALIGH, SERALIZAGIGN Y GTROS

EVALUACK DEL RESGD ¥ CORMCIINES DE SEQURIAD BN LA
ECIFCACION

DESERVACHIH EUBSAMRELE

E

i

i
&

Licy rreafied o dwateaeiln - (pnackens, wecdein, coecs 7 ossides| el
pslablimionin prsentan n archo TErmo oo 120 W o g plieee
CNRCLERE i (0 Paranan e maner spaa ANE A G

-4 Arpia lon medkod 9 dubcasciin [posakiod. ecsan, aocks y sad)
gl cslabbssmianis g reraa o cormpli con ol grede g 4 1A mop ges
Thmuumnwmﬂ BAE A BTG

Lim: rreeion de eveciicin (pakadipon. mapiesss, acrnens v sobdoe] o prcuDYiEn
s o Db B 41X 10 A 0108 35

2= b P ok olrdicale: de s medos de seacaacion (paadieos, ook,
At y iskdan] BN A K AA TR ADID A 35
Efic

E eshatferimissi cuents ooe sfislvacen da ceguedar freocionales o saida)
[3aide, st Segwta S G de s, nesg0 sbdrcn, edirione. oios). ARE A3
Ui 3 RTP-200010-1

-] | lrplemesi | compleior b seilicaaos o seguaded (dreceonaies dey
Belidy, salda Poam BESUTR BN CEI de Emaw risigg alchice. sdinkona plo,
segin i eslaierin en il BRE 4 130 Ayl WP IR0

ER:

A Plperinod [seei 04 aeeTincd (i it BRE- 111 A 0

da] | Dar manermien o 4 TS laozs d0F EMEREnCid T FNE- A- 10 A
L |

R
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ANEXD B
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ANEXD 10a
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ANEXO 11
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ANEXO 11a
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LOGO DEL
GOBIERNO
LOCAL

ANEXO 13

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCION CLASIFICADOS CON
NIVEL DE RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO SEGUN LA MATRIZ DE RIESGOS

N =20

El Organo Ejecutante de la Municipalidad
cumplimiznic de lo establecido en el D5, N? 002-2018-PCM, ha realizado la Inspeccicn thnh:a
de Sequridad en Edificaciones al Establecimbants Objeto da Inspaccicn:

irombme Comanoal)
Libicado en _
{Calle, Ay, Jr., Lobe, Mz, vk}
Distrito
Provincla , Deparfamento
Solicifado por

(Homiane del propietario, epresentanse legal, apoderado, condurior o admanisiragor)

LAy El gue suscriba CERTIFICA que el Establecimiento Objeto de Inspeccion antes sefalado
fe /%) CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Maxima de la Edificaciin; { } personas

{En ndmeras) [En [etras)

Giro o actividad:

Expadiente MN": Resclucidn N
VIGENCIA: 2 ANOS®
LUGAR;
FECHA DE EXPEDICION
b (DM SAAA T
F FECHA DE SOLICITUD DE REMOVACION:
(Treinta dias hdbiles anieromes (DN A8 )
A fa lecha de caducidad)
FECHA GE CADUCIDAD
(DDA AR A
(FIRMA Y SELLD)
'El prements Conficads de TS no conetiuye sucdasckin slguna pera ol fanci dal Disjrin o g b o paea o nkalo
duols sciiwidad
KT

- OE ACUERDHD i LD ESTABLECICD) EM EL REGLAMENTD OF INGPECCIENES TECHICAS DE SECLNMAD EM EDNIC REE APICHIANG FOR
DECAETD BUFREND N 002.20 18 PCM, EL PFRESENTE CERTIACAOD DEBERA, SER FIRMADO POR EL REEPORSAELE DEL ONCARD EECUTATE
- EETE CERTIFEZADD DEBERA COLOCAREE EM LM LMAR WEIBLE DENTRD DEL EETABLECILENTO EUETD BE INSPECCKNL
CLALDAUER TACHA O EHMENONDLIAA INVALIDA EL PREEENTE CERTEF IZAD0
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LOGOD DEL
GOBIERNO
LOCAL

ANEXO 14

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE [H5PEﬂﬂjﬂ'H CLASIFICADOS CON
NIVEL DE RIESGO ALTO O RIESGO MUY ALTO SEGUN LA MATRIZ DE RIESGOS

N® -20

El Organo Ejecutante de la Municipalidad . &M
cumplimianio de lo establecido en o D.8. N° 002-2018-PCM, ha reakzado la Inspeccion Técnica
de Seguridad en Edificacionas al Establacimiento Objeto de Inspeccion:

iMombiee Comercial)
Ubicado en
{Calle, Aw., Jr., Lobe, Mz., Lb.)
Cistrito
Provincia , Daparfamento
Solicitado por

(Nomang del propletano, epresenianie legal, apoderade, conducior o sdmanisiradon)
El que suscribe CERTIFICA que el Establecimianto Objeto de Inspeccion antes sedalado

7"\ CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

Capacidad Maxima de la Edificacidn: { } personas
[En nimeros) {En lelras)
Gira o actividad:
Expediants N® Resolucidn M®
VIGENCIA: 2 ANOS* i
FECHA DE EXPEDICION

[ CROUARALA AR
FECHA DE SOLCITUD DE RENCNVACION:

[Treinta dias habies priariores (DM AAARY
a la tacha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD

(DOMBIAALA)

(FIRMA Y SELLO}

'El prementy Carificsds de [TSE no gt saboi tesedn algeni para el fencisnameaks del Exteblocimianks Dbjein e Snaraidn @ pira o micio
du la activided

BOTR
- OE AGUERDHD /A LO ESTAELECIDD 8 B REGLAMENTD OF INSFECCIDNES TECKMCAS DE SEQURDILD BN EMIFIGACIONES MPADSADG POR
CECAETO BUPRERMD M* OL-MILE LM FL FRESENTE CERTFICADD DEHERA 557 FIRMARD PO EL RESPOKSABLE DEL GHGAMO EIRCUTANTE

«ESTE CERTIFCADD DESERA 00 BEARSE K LM LUGAR VISELE DEKTRO DEL ESTABLECPAENTO CRIETS BE MEPECEKIN
+ CUMLGLEER TAGHS O Enild EROMOUARS 1L IO EL PRESENTE CERTIFICADRD

itk [ L85



CALCULO DE AFORQ - ANEXOQ 15
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ANEXO 16

Actividades CllU asociadas a cada funcion de la Matriz de Riesgos

Actividades CHU esociadas o lo Funcidn Solud

@ ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA ¥ DE ASISTENCIA
Actividades de hespitales
Actividacles de médicos ¥ odonlologos
Oitras actividades de atencién de la salud baumana
Actividades de atencism e enfermeris en institucicoes

enbermod mentales v iooocomanos

Actividades de atencidn en instltuckanes para pessonus de edad v personas con
dliscapacidad

Otras actividades de alenceom en insifuiones

Actividados di asistencia social sin alojamienta par Fﬂmﬂd‘#ﬂld ¥
persanas com discapacidad

Olras actividades de asislencia secial sin aloamiento

Actividades de atencidn on instifuciones para personas oo mlrass menlal, - D

g Actividades O psociodas o o Funcidn Encuaning

R ACTIVIDADES ARTISTICAS, DE ENTRETENIMIENTO ¥ RECHEATIVAS
Actividades creslivaz, artigticas y de entretenimicnio

Actividadies de librerias v archivas

Actividades de missees y conmrvackin de lugares y edificios histdricos
Aclividades de ardioes botinkcos v zoaldgicns v do meervas nalisakes

Actividades de jucgos de azar v apuesias
Gedidn de mstalstones deportivas

Actividades de clubes deportivos

CHras actividades deporiivas

Actividades de parques de atracclones ¥ parues wmalioos

Otras ackividades di ssparcimsenbs ¢ neceealivas no considerados principales

5 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICTOS

Actividades de asocisciones u-n;n;sﬁz;m yda erup]é.uﬁum.
Actividades de asociaciones 'Pmiﬁ:lmlu

Actividades de sindicalas

Atividades de organizacionss religiosas

Adividades de arfanm e Pul.in.:.

Adtividades de olras psociacone no considecadas principales
PFompas fitncbres ¥ actividades conexas

] Adh-ld.adﬂ.a di Hﬂm.\'].ltu.lldu.-lllnm-pn’h berresine
Adtividades de servickos vinculadas al h:l'ulpuw;n.lil:lm
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Actividades de servicias vinoubadas-al transposin Blre
Ciras actlvldados de apoyo &l transporbe

Actividades O osociodas o io Funchdn Haspedeje

TACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS
Actividades de alajamienio para esiancias cortas
Actividades de campamentos, panques de vehicules recreativas ¥ parques di

maravanas
Oteas actividades de alojamients
Actividodes CIU orociodos o lo Fumcidn Educecidn
P ENSERNANTA

Ensefianes preescolar y primaria

En=efianea serundana de formaclia mnl
Ensefianes secundacia kéenica ¥ vocacanal
Emsefianza superior

Engedanza degoriva ¥ meceealiva

Enssnanza culbural

Criress Hipas de ensefanys no considerados poincipales
Actividaden de spoya a la enaviianza

Actividodes CIIU asociodas a la Funcldn Industrial

A ACRICULTURA, CANADERIA, SILVICULTURA Y FESCA
Cultive de corpales {excepte arnog), leguminosas v semillas aleaginasas
Cullivo de armax
Cultivo de hortalizas y melones, mices ¥ fubdeculos
Cullivo de caia de azdcar
Cuiltive de tabaco
Culiive de plantss para libras tostiles
Cullive de ginss prsducios agricolas no perennes
Cubllve deuva
Cuiltlvo di friatas tropicales ¥ sobiropicales
Cultivi de citricos

: Cultlve do fridag de pepita v de boesa
F Cnmmdrdmhd:ujnmdtm:fm
Cualtive do fneios nim@hm
Cultive de plantas can las que se preparan bebidas
Cultive de cspedias v de plantas ammedlicas, medicinales ¥ lormacéuficas
Cultlve de oheas planias pesennes
Fropagacitn de plantas
Cria dnpmdnhﬁumq_:.l Bailalos
Cria de caballos v olmos equidaos
Cria de camllos y ot camdlidas
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Cris do ovojas y cabras
Cria de cerdas
Crla do avess iy corenl
Cria de ofros animales
Cultiva de productos agricales en combinacion con la crin de animales
l;uplnhd-ﬁn milxda)
Teatamlomlo die demillas para peopagacian
Eatraccicm de hMadera
Acuiculiura maring
Acigicultura de agua dulbce
- mabum:hh. rw:lm Ii.l li;il'ﬂi

Elabaracicn y conservacie di pescido, erislasen ¢ mobisoo
Elabaracidn y conservaciin d frutas, begumibene v horializas
Elaboracicn de acailos ¥ grasas di srigen wegotal v animal
Elabaracidn de prod eoics ldeiess
Elabracion de producios de malbenda
Elabaracidn de almidones v proclucios derivades del almidén
Elaboracién de producics de panaderia
Elabsiracida de isicar
Elaboracidn de cacso y checelale y de productos de confiteria
Elaboracion de macamanss, Hidens, alouzcis y produicios farinsecd similanes
Elaboracién de comidas y platos preparados
Elaboracidn de otres productos slimenticios no considerados principales
Elabaracian de alimenlos preparades para animales
Deestilacian, rectificacion v meecka de bebidas aleolsiicas
Elabaracian de vinos

— Elaloraciio de malia v lioores de malta

* Elsboracidn de bebidas na alossalicas; produccian de aguas minerales ¥ ol
apuas embotelladas
Elpbaraciin de productos de tabaco

Freparacidn o hilatura de fibras loxtibes
Tafedicrn da paod et festibe

Acabado de productos lextiles

l!?n Fabrracién de tejsdos de punia v ganchille

Fabricacion de articulos confeccionados de materiales fextiles, cucepho F'gpud..lq
i weslir

Fabncacian de tapices v allombras

Fabrizacidn de uerdas, cordeles, bramanies v redes

Pabricacitn de ctres prodscios leiiles ao considerados. prineipalis
Fabeicacidn de prondas de vestin, exceplo prendas de piel
Fabricacidn de articulos de piel

Fabriacion de articulos de punba vy ganchiflo

Curtida § adaba de cuores; sdobn v efido de pisles

Fabricocion de maletas, bolsos de mano y arliculos similares, ¥ de aniculos de

talabarieris y guarnichomeria
Fabeicaciin de calzada

Aserrado y acepilladura de madera
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Fabricacidn de hojas de maders para enchapado y tableros 2 base de madera
Fabiricatitn de paries ¥ piesas de carpinteda pam edificios v constnecciones
Fabricacidn de recipienbes de madem

Fabricacidin de olms peoducios di maders; fsbricacion de ariioulos de concho,
paa ¥ materiales irenzabies

Fabricackbn dy pasta de maders, paped ¥ cartdn

Fabricstian de papel y canidn ondulade y de envases de papel v cartia
Fabricscidn de otros anticulos de papel ¥ cartdn

Impeesion

Adtividades de servicios relacionadas con la impresidn
Repriduccion de grabaciones

Fabricacidn de productas do harmas die cogiee

Fabricacidn de productos de la refimackin dol petndlos

Falericacidn di sustancias quimicas basicas

Fabricacidn de abonos v o PSS de rﬂl.‘:l'lljiﬂﬂlj

Fabericacidn do plagticos y caiacho sinbético en formas primarias
Fabericacidn de plageicidas y otros produstas quimecos de use agropecuario

Fabricaciin de pintuses, bamices y producics de revestimienbo similares, tintas
de imprenta v miasillas

\ Fabricacian de jabones y delergenias, preparadios para limpiar v pulir, perfumes
i y preparados de tacadar

Fabricacion de ctros prodocios quimicss no considerados petncipales
Fabricacion do fibeas artificiales

Fabicacion de produchos Earmacéutions, sustancias quimecas medcimales v
producios bolinioos de wso farmacéwiico

Fabrizaciom de lantas y tubos de bule. reconstnaceicn y revitalizado de Bankas de
hisla

Fabricacidn de ofros Pmdllﬂ-ﬁd-]:l,‘luﬂlﬁ

Fahebcacidn de produciod de plastica

Fabricacion de producios refractarios

Fabricacidn de materiales de construccidn de arilla

Fabrizacion de otros productos de porcelana v de coramica

Fabricacion de cemento, cal v yeso

Fabricaciin de articulos de hommigdn, cemienio ¥ yesa

Corte, talla y acabada da la piaden

[;.7 Fabricacién de otros productos minerales no metikicos no considerados

principalos
Indusieas bdaless di hioeeo y acors

Fatiricacion de metales precosos bisicos y de oiros mckales o ferrosos
Fundicitm de hiermo ¥ acem

Fundicidn de metales ro Ferrosos

Fabricacidn de produectos metilicss para use estraciaral
Fabricacién de tanques, depdaitos y recipienbes de metal

Fabricaciin de gepersdons de vapor, excepto calderas de agua calienle pam
calefaccidn central

Fabricacién de armas ¥ munkses
Forfe. prensado, cstampado ¥ lominado de metales; pulvimetalurgia
Tralamiendn y reveshimiento de metabes: maquinade
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Fabricarcidn de ariioulos de cuchilleria, herramientas de manos ¥ aribeulos de
ferreloria

Fabricaciin de atros productas claboredas di matal no considerades principales
Fatricacion de companenibes v fablonss ot rdanions

Fabricacidn de ordepadores (computadoras) v equipo perifénc
Fabricaratn de egiripe de comunicaciones

Fabricacidn de aparatos elecirdnicos de conmumdg

Fabricarein de equipe de medicidn, proeba, navegacion y control
Fabricarkhn de selajos

Fabricacdan de equipoe de irrad lackin v equipe elecirdnice de wso medico y
tesaguticn

Fabricacidn de instimenlas dplicos v equipo fobogrifico

Fabricaidn de soportes magnétices y opticos

Fabricacidn de motores, generadores v iransfpemadores eléeicos v aparalos de
dlistribuscidin ¥ contmol de la energis eléctrica

Falericagion de piles, baterias y acumuladones:

Fabricacidn de cables de fibea dptica

Falericacidn do cdro hilos y cables eléctricas

Fabricacion de dispasilivos de cablrado

Fabricactén do aquipa slédden de fluminacsn

Fabricacion de aparatos de uso domedsticn

Tabricacidm de ctees Hpos de agulpo eldécirico

Falsrigacitn do medores y turbinas, excepto molores para asronaves, vehicules
automolones i maloccdatos
Fabnicacicn de equipo de propulsibe de Tuidos

Fabsicacidn da otrag boenbas, compresores, grifos y vilvulas

Fabsecacidn de cojipeles, engranajes, lnenes de engranages y piezas de
Erarsm s ldan

Fabricacion de harmos, hogaras v quemadares

Fabebracidn de equipe de elevaciin v manipulscihin

Fabricacion de magquinania y equipo de aficing [exceplo ardenad o

(oomputadoras) ¥ equipo periférico]
Fabricacién de hemramientas de mano motorizadas

Fabricacion de atros lipas de maguinaria do wso genenal
Fabricacion kn.lqulrl.u.ruagmpnnm ¥ foeestal
F Fabrlcacitn de maguinacis para la conformacion de mefales y de maquinas

heerramiemla
Fabricaciin de maquinaria Mﬂﬁl‘jﬂ!

Fabricaciin de maguinaris para la explotacion de mimas y canleras y para chras
e construccidn
Fabricacin de maquinaris para la clabogacidn de alimentos, bebidas y tabaco

Fabricacsin de maquinaria para la slabegacion de prediscios textibes, prendas de
weslic y cusros

Fabricacion de otmos tipes de maguinaria de wso especial
Fabricacon de vehicubos suiomabores

Fabricackin de carroresias para vihiculos aulpenolons; labicscdn de emolques
v semirremokpues

Fabricackdn de paries, paas ¥ aocesodios para vehiculos automobons
Canstruccidn de bugues ¥ esiruciurss flotanin

Condtruccion de embaraciones de recree ¥ de deporie
Fabricatian de locomoioras y material rodanie
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Fabricacidn de acronaves, naves tqn:hlu- ¥ nuqu]rhnh UM
Fabricacian de matocxcletas

Fabrivacidn de biciclelas v de sillones de ruedas para invilidosdiscapacidad
fisica
Pabricacidn de otaos tipes de equipo de ransporte ae consilerada principal

Fabeicacidn de s akles
Fabricacian de jovas v articulas conevos
Fabricacidm do blsuboria y artioulos comenos
Fabsicacidn de mstrumenios de misica
Fabsicacidn de articules de deposie
Fabascacion de jueges § jupietes
Fabricacién de instrumentos ¥ materiales médicos y edentoldgicns
Mras industrias manuisciureras no consideradas principabes
Reparacion de productas elaborados de metal
Repamacidn de maguinaria
Reparation de equipo elecirdnico v Gptico
Repamacidn de equipo eléciico
Reparacion de equips de ransporie, excepio vehiculos autlomotooes
Reparacidn de ciros tipos d= equipo
Instalacian de maquinana ¥ equipo industriales
E SLIMINISTIO DE AGUA; | wa:unmﬁum’muu nmm:uum_ ::m'r[i.'mm
ﬂgmm!mmﬂw
Tratemiendo y eliminscdn de desachas no peligrosos
Tratamiento y eliminzcsin de desechos peliprasos
Recuperacidn de makeriabea
5 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Reparacién de cedenadores [computadaras) ¥ equips perifdrice
Reparacion de equipo de comunicacdons
Fepamacion de aparatos electoinicas de corsamic
Reparacidn do aparalos do wen domdstios § iguips domestion v de jardmeria

Baparaciin do caleado v ce anicilo da oo
FReparacitn de muchles v accesorios domesticos
IPI Reparsciin do otbres elecios perschabes i ensime damdstions

Jmmmmﬁﬂ;mmmmum , eI E M
Edicicn de Hbros . - o
Edicidn de directerion v listas de corren
Eelbeidin die periddions, revistas ¢ abras publicacianes pernadices
Oitras actividades de edicidn
Edicidin de programses informdlioos
Actividades de produccidn de peliculas cremaiog ificas, videos y programas de
Relevisiin

Actividades de posiproduccién de peliculas cinemeslografices, videos v
programas de lebevision
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Aoctividades do disirbucdn de peliculas cinematogrificas, videos y programas
di belevizidn
Actividades de evhihicicn do peliculas clremstogrificss ¥ cinkbes de video
Aclividad a3 da grobacian de sanido ¥ edicidn de misica
Traramistanes de mdie
Pregramacion y iransmisiones de belevisidn
Actividades de telecomunitaciones aldmbacas
Actvidades de tolecomunicaciones inalimbricas
Actividades de telecomunscaciones por satélite
Otras actvidades de lolecomunicaciones
Programacion informatics
Consultoria de informitica y gestiin do estalaciones infommdticns
Diras actividades de teenclogia de la infarmacion ¥ de servicios informéticas
Froresamisnto de datos, bospedaje v actividades conogis
Partalos wd
Actividades de agencias de noticias
: Obras actividades de sorviciog du informacion ne consideradas -|:ll'|.r|.-r|.pa|:ﬂ
K ACTIVIDADES FINANCIERAS ¥ DE SEGUROS I

Qi Ko de inlennediacian maonetaria

Actividades di sociedades de carlera

Fondas y socindedes de inversion y entidades Bnancieras similares
Arrendamienio fenanciero

Oiras actividadas de concesidn de cnbdito

m‘wﬂdﬂdﬂmﬁmﬂm untplql.udlplum fh{lﬂpd;
poalanes, no candideradas principales

Soguros di vida
Seruros generales
Reaseguros
Fomslos die pensiones
Adminsstracion da wartados fnanciens
P_7 Cormetajin do valares ¥ de contratos de producios bdsicos
Crras actividades anxiliares de las actividades de servicios financieres
Evaluscidn do riosgos v daios
Actividades de agentes y carredores de seguros
Citras activldades auziliares de s actividades de ssgims y kndos de pensiones

e g .'_:“Td“

) ey . B ' »
i Al e AT I .-'.:.'c.:'." 3 v T T

.#miwmﬂla realizadns mbtmﬂ#upmumﬂﬂﬂ[m
Actividades inmobilistias realizadns & cambio de una reirbueciin o par comiraio

e ——

FE

Actvbdades de contabilldod, leneduria do [Bred y suditeois; consulioria fiscal
Activiclaces de oficinas principales
Actneidades da coneulorda deﬁmﬁn
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Adtividades di anguiilectura ¢ ingenienia v adtividades conexas de consulloria
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Vanta do vahiculog automolores
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Wenta al par mayar de productos teetibes, prendas de vestin v cateado
Yanda al par mayar die otros enseres domisticos

Yenia al por mayor de ocdenadares (rompuindores). equipo perilérice y
programas de informitica

Venta al por mayor de equips, partes ¥ peeras electndnacos y de
telecamyenicaciones

Venta al por mayor de maquinaria, equips § maleriales agropecuarios
Venta al por magor de olees ibpos e maquinaria y equipo

Venta al por mayor de combustibles sdlidos, Houikdas v gassoses v producios
oI

Vinta al por mayor de metales v minerales metaliferas

Venta al por mayar de materiales de consiruccion. acticulos de feroeleria v
equipn ¥ materiales de fontanernia v celefacoion

Venta al por mayor de desperdicios, dosechos ¥ chabirrs y obms producios no
Venta al poe mayor no especializada

Venta al por menor en comercics no especializados con predominio de la vents
de alimentos, bebidas o tabaco

Qtras actividades de venta al par menor en comencios ne especializado
WVonta al por meoes de alimemod en comercios especializados

Venta al por menor de bebidas en comercios especializados

Wenta al por moemer do peoducias de bibaca en comercios especializados

Wenla al por menor die combustibles para vebicules autcenalors an comercios
enpecializados

Yanta al por menor die ofdenadones {tompatadoras], equipo periférioo, -
programas de infamudtica y equipo de lelecomunicsciones en comercios
expecializados

Venda al por menor de equipo de sonido y de video en comaecins espicializados

Yenda al por menor de preductos sxifles on oomenios especialsdos
Vﬂnﬂﬁrmdegr&dmdefumtdl_phq“fpmdmtﬂdﬂﬂﬁh-
compecion sspecializados

Venta al por manar die tapieos, alfambeas ¢ culsimisalios parm patedes v pisos én

Venda al por mesor de aparatos eleciricos de usa daméstion, muebles, squipe de
temileacsdn v olras enseres domdstions en coimercios edpecializados
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Wenta 2l por menae dip [secs, poridim v arteulos de papelenia en comercios
especializados

Veerhs al prmrﬂegbu&md:mﬁm rﬂ:vklmmmb;u
eapeializados

Yente ol por menor de equipe de depotte en comercios especializados

Venita al par menar de juegoes ¥ |uguetes on comarcios especializados

Yenla al por mendr de prendas de vestir, calzado y articubos de cucrm en
coengacics. pepocialicados

Warita al par menor de productos farmacéuticos y médicos, casméticos y
arliculos di iocador en comercios especializados

Yenta al por menar de otros prod scios nuavos on comercios dspecializados
Vanda al par menar de articulos de s=zunda mano

Yenita al por menor de alimentos, bebidas v tabace on pussios da vania ¥
meTcacks

Venta al por menor de producios lextibes, prendas de vastie y calzado sa pussios
die venba y mercsdos

Venta al por neenor de otres productos en pussbos de vents v mercados
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Actividades pastales

Actividades de mensageris
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[ rag actividades de servicio de comidas

Actividades de servicia de bebidas

Lawado y Nimpleza, inclisida la limpieza e seca, de productos textiles y de piel

Pelugquieria v otros tratamientos de belleza
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ANEXO 17

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL PARA LA EJECUCION DE LAS ITSE Y
ECSE

.- MARCO TEORICO ¥ CONCEPTUAL DE LAS ITSE
I.1.- RIESGO DE INCENDIO
Es |a probabilidad que ocurra un incendio en una edificacién, el cual
puede ocasionar pérdida de vidas humanas, dafio a la integridad de
las personas yio la destruccion de los bienes que se encuentran en la
edificacidn.

Se denomina incendio a la manifestacion de fuego en grandes
dimensiones que, fuera de control, destruye todo a su paso. Los
incendios puaden suscitarse an espacios cemados, como recintos o
edificacionas y también en campos abiertos, como los incendios
forestales.

En ambos casos se puede generalizar que los incendios tienen
origen en la actividad humana, ya sea como consecuencia de los
procesos o aciividades que desarrolla el hombre, o por omisidn, v an
casos de nagligencia en la administracion de estas actividades. No
cbstante, excepcionalments pueden suscitarse incendios en campos
ablertos por causas de ongen natural, como la caida de un rayo.

Los incendios tienen siempre una connotacién negativa puas sus
consacuencias son perdidas no previstas, ya sea de recursos
materiales, tecnoldgicos y, en el caso mas exiremo, de vidas
fumanas.

El presente documento sa refiere exclusivamente a los incandios que
pudieran presentarse en recintos o edificaciones, en tanto las ITSE
esldn asociadas a recintos, astablecimientos o edificacionss an
general.

Los incendios ocurren cuando coinciden un producto inflamable
f" (combustible), un producto que favorace la combustion {comburante)
y una fuente de energia suficiente para el desencadenamiento (calor,
chispa, fuego). La [iteratura técnica los refiere coma el “triangulo de
fuego”,
El comburente mas comun ez al oxigeno que esta presente an el
aire, practicamente en todo recinto utifizado por la actividad humana;
con lo cual, todo espacio, ventilado © no, es propanso & iniciar un
incendio hasta consumir el oxigeno presente. Es entendible que,
mieniras lenga relacion con el ambiente, &l incendio puede nutrirse
del oxigeno presente en &l aire. Es importante mancionar que en
casos de recinteos cerrados en los que. aparentemente se pudiera
acabar el oxigeno, aste puade provenir de ofras sustancias que lo
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contienan, coma los nitratos, cloratos, perdxidos u ozono, gue actian
como comburantes frente a productos combustibles y se liberan
producio de la reaccién guimica.

flustemeidn 1: Representacion grdfico del "Triangule de fuege®

Fuenls Flaboraodn propla com infarmaodn de MFRA

Los combustibles son elementos o sustancias que tienen la
posibilidad de arder, es decir, son materiales capaces de [liberar
enargia de manera viclenfa con desprendimiento de calor. En
general, los combustibles son fabricados, preparados o acopiados
para ser quemados o producir enargia calorifica.

Las fuentes de energia, calor o ignicion pueden estar relacionadas a
la actividad gue =& desamolla en el recinto o establecimienio o
provenir de fuente externa, como visitantes, o eguipamiento lales
como el fuego abiero, superficies calientes, chispas eléctricas,
brasas, cigamillos u otros similares.

La reaccién de combustion genera unos productes de combustién
(humos, gases, residuos sdlidos) vy mas energia caldrica que la
inicial. Esta reaccion se produce en cadena y seguira en incremento
mientras no se elimine alguno de los tres factores del denominado

F._ riangulo del fuego. Otfras explicaciones ufilizan la figura del
“tetraedro de fuego” en la cual la cuarta cara o superficie e5 esta
‘reaccion en cadena’.

En materia de Incendios, una entidad reconocida a nivel
internacional, la "Mational Fire Proteclion Association” — NFPA, de
cardcter emineniemente tecnico, ha venido produciendo literatura
cientifica y documentos técnicos que son referantas mundiakes y gue
incluso han sido adoptados de forma oficial por muchos estados.

La NFPA propone principlos para la proleccidn contra incendics. Se
enfoca en que los mismos pueden prevenirse, ser confrolados vy,
aveniualmeanta, minimizarse sus efectos. Estos principios onentan el
desarrclio de la ingeniera de proteccidn contra incendios y tambign
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los procedimientos lécnicos de verificacidn e inspeccion como son
las Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificacionas (ITSE), v
sa transcriben a continuacion:

a) Un agente oxidante, un malerial combuslible, y una fuenle ds
igniicicn son esenciales para la combustidn. (Con excapcidn de fa
combustidn  esponlanea, que no requiere  una fuente
independiente de ignicidn.

by El matenal combostible debe calentarse hasta su femperaturs de
ignicidn mediante fuente de ignicidn (de calor) anles de que puedsa
prenderse o sosiener la propagacian de las famas.

c) La quema subsecuwente def malerfal combushible estd gobernada
por la refroalimentacion de calor de las lamas al combusfible &n
pirolisis o vaponizacion.

d} La combustion confinuard hasta que suceda uno de los siguientes
Supuesios:

d.1) Se haya consumido el matenal combustibie.

d.2) La concaenfracidn dal agente oxidanta disminuya por debajo
de la concentracion necesana para sostener la combustidn.

d.3) Se haya eiiminado suficiente calor o prevenido que alcance al
maternal combustible, evitando asl la pirolisis ulferior del
combustible,

d.4) Las llamas sean inhibidas guimicamente o enfriadas lo
suficiente para evitar reacciones postenores.

Los incendios urbanos ocasionan dafios materales importantes,
lesiones corporales y en algunos casos la muers, Los dafos
materiales estan relacionados con la temperatura alcanzada an el
incendio que depende del poder calorifico del combustible, mientras
que los dafios sobre las personas puedan ser producidos por al calor
o por la accién directa de las lamas produciendo quemaduras. E|
efecto inmediate mas comun es |a intoxicackon o asfixia debido a la
inhalacion de gases loxicos de |la combushion, principalments
mondxide de carbono, o a la falla de oxigeno,

Las causas que onginan incendios en los negocios pueden ser:
F' acumulacidn inapropiada de material combustible, mala instalacion
glectrica, manipulacion inadecuada de materiales combustibles,
gasas, yfo explosivos, fallas en equipos como calderos, homos,
ofros, laz gue son desarrcliadas posteriormenta en los Formatos de

la ITSE, donde = objeto es verificar que estes causas estén
controladas.

I.2. RIESGO DE COLAPSO ESTRUCTURAL
Es la probabilidad de que ocurra dafio en los elementos estruciurales
de la edificacion ¢ establecimiento debido a su severo deterioro yio
debilitamiento gue afecten su resistencia y estabilidad, lo que
ocasiona pérdida de vidas humanas, dafo a la integridad de las
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personas yio la destruccidn de les bienes gque se encuentran en la
edificacion. Se excluye el riesgo de colapso en edificacidn causado
por incendio y/o evento sismico,

El colapso de una estructura es |a situacidn en la que una
conslruccion se rompe en pedazos y se desploma al suelo. Sin
embargo, en la amplitud de usos que parmite el término, podemos
axtenderlo a aquellas situaciones que, sin llegar a la fragmentacidn y
desmoronamianto, constituyen severos dafios a una edificacion al
punto de quedar inutilizable an condiciones de seguridad.

El principio zobre el cual reposa el disefio y construccidn de
edificaciones se concibe con la finalidad de que estas no colapsan ni
sa derumben abruptamente, permitiendo la evacuacidn de las
personas y, con eflo, la salvaguarda de la vida vy, en lo posible,
tambien del patrimonio que se encuentre an allas.

vl El colapso estructural al que se refieren las ITSE, se entiende
asimismo como aquellas condiciones en que la estructura o la
adificacion se ven limitadas o no pueden desempefiarse de acuerdo

a lo proyeciado inicialments.

Otra forma de expresar el colapso estructural, es aquella situacién en
la que la estructura o pare de ella cesa de desempenar su funcion
satisfactoriamente, Es importante considerar que la estructura o los
elementos estructurales son el componente que permite que la
edificacion se mantanga an pie.

La situacidn de colapso estructural puede tener diferentas y maltiples
Causas:

a) Por fallas o deficiencias en el disefio, al asumir hipotesis de disefio
inadecuadas o considerar valores y parametros diferentes a las
condiciones de uso proyectadas, al momento de la formulacién dal
proyecio el disefador tiene la potestad de asumir ciertas
condiciones y valores que tengan como consacuancia dafios y

v 4{ fallas al estar en uso la edificacion.

b) Por mala calidad de la construccion, la ejecucion de las obras de
construccion reguiere de pericia de los constructores, adecuada
celidad de los materiales y supervision permanente; errores o
deficiencias en estos factores pueden ocasionar defectos no
visibles pero de consecuencias muy graves.

¢} Por uso inedecuado de la edificacion, el disefio de la edificacion
agume parametros o valores para usos determinados, &l cambio
en las condiciones de uso puedea significar variaciones en cargas o
en aquipamientos mecanicos no pravistos que generen esfuerzos
en la estructura gue no hayan sido considerados en el disenio,
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d) Por alleraciones o modificaciones inadecuadas de la edificacion,
las remodefaciones, acondicionamientos y refacciones en una
edificacion deben considerar las variaciones que impondran a las
condiciones de disefo original, no se pueden pasar por alto los
refuerzos que sean necesanios para las nuevas condiciones de
LS,

&) Por la vida (fil del disefo y la faliga de los materiales, con el
tiempo las estrucluras son sometidas & procesos de carga v
descarga segun la intensidad de uso que tengan, adicionalmente
los proceses naturales de varacion térmica, sumados a los de
intemperismo, provocan dafios minimos que se van acumulando
en ol empo al punto que la estructura puede ir debilitindese
paulatinamenta.

f) Por presencia de fisuras y/o agristamientos en las esfructuras de
la edificacion, pandeos y daflaxionas an esirucluras de madera,
edificaciones detenoradas por la intemperie, humedad, otros.

g) Por haberse construido sin tener en cuenta el tipo de suelo que
puede ocasionar el colapso de la edificacion tales como: susios
arcillosos, suslos colapsables o arenozos, rellenos sanitarios,
otros.

Las consecuencias del colapso estructural son materiaimente muy
graves, cuando una estructura o edificacidn colapsa o astd a punto
da colapsar |a pérdida es total, @n muchos casos las reparaciones o
reforzamientos son considerablementa onerosos al punto que una
edificacion nueva 5 mas economica incluyendo los costos de
demaolicidn.

Mo obstante, estos costos no son comparables a la pérdida de wdas

que puede acarear el colapso abrupto o repenting de una

edificacidn. La literatura cientifica v publicaciones periodisticas dan

_ cuenta de tragedias suscitadas en diferentes partes del mundo donde

F 7’ el colapso o desplome de edificaciones lleva consigo una carga de
fatalidades siempre numerosa.

L.3. OTROS RIESGOS VICULADOS A LA ACTIVIDAD
La seguridad de las personas puede ser afectada por peligros gue
S0n propios o estan asociados intrinsecamente a la infrasstructura,
ya sea por sus condiciones de disefio o en casos por el equipamianto
gue contengan.

Su mencién se hace en funcidn a la frecuencia con la que se
presantan incidentes o siniestros y con la severidad en términos de
dafios. Es imporante mencionar gue en este caso al crilerio
adoptado s2 enfoca exclusivamente en el riesgo para la vida e
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integridad de las personas, en tanto estos peligros no afectan el
patrimonio que pueda albergar una determinada edificacion.

I.3.1. Riesgo de Electrocucidn
La generalidad de edificaciones o instalaciones cuenta con
energia eléctrica, imprescindibla para el desarrollo de casi
todas las actividades humanas, al punto que la misma ha sido
catalogada como uno de los servicios basicos.

El uso de la electricidad conlleva al riesgo de electrocucion,
definido como: "al dafio que pusde generar en &l cuerpo
humano el paso o circulacidn de la corriente aléctrica®.

Para gue exista el riesgo de electrocucion necesariamente
debe haber por lo menos un clrcuilo eléctrico instalado an la
edificacion,

La posibilidad de circulacidn de comente elécirica por el cusrpo
humano esta asociada a su composicidn muy alta en fluidos; al
antrar an contacto con un circuite eléctrico &l cusrpo humano
puede pasar a formar parte de &l si no estd aislado. El
alslamiento del cuerpo humano hace que no existan puntos de
entrada y salida de la corriante eléclrica.

Los siniestros o incidentes de electrocucién pueden ser
directos, si es gue la corriente elécirica circula por el cusrpo
humano, ocasicnande dafios como; firilacidn ventricular y paro
cardiaco subsecuente, asfikia y paro  respiratonio,
agarrtamiento  muscular y gquemaduras superficiales vy
profundas. Los siniestros indirecios pueden ocurmr por
deficiencias o mal funcionamiento del sistema aléctrico, ya que
al entrar &n contacto con un circwito eléctrico y no formar parte
de &, el cuerpo humano puede zer repelido ocasionando
caidas ¥ golpes en algunos casos de mucha severidad.

En este caso también cabe la posibilidad de efectos indirectos
por la ocurrencia de arcos  eléctricozs que ocasionan
gquemaduras en 1as personas cercanas.

El riesgo eléctrico en una edificacidn estd en funcidén a la
dimensidn y caracteristicas de su sistema eléctrico. A mayor
equipamientc eléctrico serdan mayores las posibiidades de
contacto de |as personas que utilicen la edificacion. Por otro
lado, a menor calidad v cumplimiento de normas técnicas del
sistema electrico, sera mayor el riesgo de incidentes vy
siniestros.

FJ?

Ofras causas que originan el riesgo de electrocucidn son: |la
inadecuada conexion eléctrica, falta de un sistema de puesta a
tierra, deficiencias en sistemas de proteccidn de conlactos
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directos (interruplores  diferenciales), cables expuestos,
inadecuado mantenimianto de las instalacionas y maguinarias,
inadecuados empalmes, pérdida de aislamiento de cable, otros.
Estas causas deben estar minimizadas y controladas con la
finalidad de reducir el riesgo.

Riesgo de caidas

El riesgo de caidas estd referide a la posibilidad de que las
personas o usuanos de una instalacion puedan precipitarse o
desplomarse en desniveles, espacios vacios o superficies a
diferente altura, debido a gue la infraestructura no cuenta con
los medios de proteccitn gue ewxige la respectiva norma de
construccidn.

La frecuencia de estas ocurrencias es muy alta y aun cuando ia
severidad de los daflos, en muchos casos no es de gran
magnitud, 3 importante considerar esta posibilidad, ya que
puede ponerse en rigsgo la vida de las personas y gensrarse
secuelas que afecten |a calidad de vida lusgo de esta tipo de
siniestros.

Las condiciones de seguridad de la edificacién consideran la
colecacion de barandas a determinado desnivel como medio da
proteccion. No obstante, suceden casos en los que
adecuaciones o carencias de mantenimiento vy control pusden
genarar puntos criticos de peligro en las edificaciones.

I.3.3 Riesgo de falla en equipos y estructuras de soporte

El rnesgo de falla en los equipos y estructuras de una
edificacion se relaciona a la posibilidad de ocasionar dafios 3 la
integridad de las personas, ya sea por aplastamientos,
mutilacicnes o atrapamiento, entre otros.

Existen diversos ftipos de  equipos mecanicos Y
electromecanicos (escaleras mecanicas, AECENSHES,
maontacargas, enire otros), cada uno de elios con
aspocificaciones técnicas tanto de instalacion como de
uiilizacion. La segurided de las mizsmas estd en funcidn al
cumplimiento de las exigencias minimas de operatividad,
mantenimiento y uso.

También se consideran las fallas de las estructuras gue
soportan [as antanas y/o paneles publicitarios, las estructuras
metalicas de soporte de productos de almacenamiento [racks),
los elementos de soporte de los eguipos de aire acondicionado
y montantes de instalaciones de agua, desagie, otros, v la falla
en las estructuras de los juegos infantiles.

|.3.4. Otros riesgos vinculados a la actividad
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Otros riesgos relevantes considerades en la ITSE estdn
relacionados al fipo de instalaciones o eguipamientos gue
cuenta el Establecimiento Objete de Inspaccibn, tales como &l
uso de los cilindros de gas licuado de petrdlec en cocinas,
calderos, entre oiros, que incrementan el riesgo  del
Establecimiento Objeto de Inspeccidn. La verificacion del
cumpiimiento de las condiciones de seguridad de este tipo de
instalaciones o equipamientos se realiza en los formatos de
actas e informes de la ECSE.

L4. ASPECTOS A VERIFICAR EN LA INSPECCION TECNICA DE
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
En la diligencia de ITSE se evalian los factores que originan los
nesgos de incandio, colapso y otros riesgos vinculados a la actividad
que se desamolla; asi como las Condiciones de Seguridad,
verificando la implementacion de las medidas de seguridad con que
cuenta el Establecimiento Objeto de Inspeccidn con la finalidad de
tener control sobre estos riesgos.

En los formatos de actas & informas de ITSE y VISE, se indican las
referencias técnicas establecidasz en el Reglamento Macional de
Construcciones, Reglamento Macional de Edificaciones, Cadigo
Macional de Electricidad, Mormas Técnicas Peruanas, Normas
Secloriales y ofras relacionadas a la seguridad en edificaciones, las
mismas que permiten la wverficacidn dal cumplimiento de I=s
condiciones de seguridad en los Establecimientos Objeto de
Inspeccion ante los riesgos de incendio, colapso v ofros relacionados
a la actividad que se desamolla.

I.4.1. RIESGO DE INCENDIO
1.4.1.1. IDENTIFICACION DE FUENTES DE IGNICION
Corresponde al factor temperatura o calor, el cual as
preciso para que se origine combushon.

Las fuentes de ignicion son aquellos elementos que por
sU naturaleza o su forma de funcionamiento provocan

FJ( calor o el incremento notable de temperatura, ya sea en
forma visible (llama o chispa) o invisible con slementos
YV accesorios (resistencias o disipadores) que irradien
caler o gases o humos.

Les ocasiones mas comunas én las que se prasentan
fuentes de ignicion pueden ser:

a) Instalacicnes eléctricas, considerando el
recalentamiento de cables por sobrecarga eléctrica,
pérdida de aislamiento, conexiones defectuosss o
que generen chispa eléctrica.
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b) Equipamiento mecanico, incluse de uso eventual,
indistintamente de su fuenle de energia, en lanlo
puede ocasionar friccion, impacto, dilatacidn de
materiales, elc., tales como los ascensorss,
escaleras mecanicas, elevadores, montacargas,
grupos electrogencs, otros.

z) Eguipos de combustion como calefactoras, caldaras,
homillas, quemadores, cocinas, ya sean de uso
permanente o eventual en los procesos de
produccion o actividades que se desamollen an el
Establacimiante Objato de Inspaccidn,

d) Procesos industriales o de produccidén mecanizada o
automatizada,

Las condiciones de saguridad de estos elementos que
son parie del Establecimiento Objeto de Inspeccidn
deben ser verificadas en la totalidad del recinto
considerando su uso aun cuando ssa de caracter
esporadico o eventual.

e
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1.4.1.2. IDENTIFICACION DE MATERIALES COMBUSTIBLES
Comesponde al factor combustible para la generacidn
de fuego, es preciso indicar que el factor comburente
(oxigeno) esta presante an la generalidad de los casos

Existen innumerables tipos de material combustible,
entre los mas comunes tenemos la madera, caron,
papel, plasticos, pinturas, solventes, gas licuado de
petrélao, gas natural, gasolina, con diferentes
caracterisficas tanto de inflamacidn @ como de
combustion. Para su estandarizacion, los  usos
convencionalmente aceptados han previsla la
convarsion en la denominada “Carga de fuego
aquivalenta”.

Es importante mencionar el caso de los denominados
materiales peligrosos, Para este fin es preciso
considerar referencias técnicas estandar como el

f]f Sistema de Clasificacion de Naciones Unidas o NFPA
{704}, de forma especial aquellos gue podrian amplificar
y complejizar los efectos de un siniestro o incendia
comnvencional.

l.4.1.3. IDENTIFIGACION ¥ CARACTERIZACION DE LOS
MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

a) Medios de proteccion pasiva
Se denomina asi a aquelics elementos constitutivos
de la edificacion o dal Establecimiento Objeto de
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Inspeccion que no actian directamente sobre el
fuego, pero que al estar presentes permiten la
contencién del fuego v con ello la proteccion de las
personas y el patiimonio albergado.

Estos ienen que ver con la comparfimentacian de la
edificacién, la disponibilidad de espacios protegidos o
rutas de evacuacion, asi como |3 disponibilidad de
elementos de proteccidén de la propia estruclura que
eviten su destruccion.

b} Medios de proteccién activa
Son los que implican una accién directa contra ol

{h fuego, es decir aquellos que permitiran & los equipos

1)z humanos hacer frente al incendio para poner a buen

¥, racaudo & las personas y proleger e patrimonio
albergado.

Se clasifican en medios de deteccion, alera vy
extincitn.

b.1) Medios de deteccidn:
Tienen la finalidad de detectar el inicio de un
fuego ya sea por la identificacion de pases o
vapores de combustién o por el registro del
incremento de temperaturas inadecuadas para
un determinado sector o situacion.

Existen mdltiples tipos de delectores desde los
mas sencilos hasta oz mas sofisticados,
correspondiendo sU utilizacion ul
aprovisionamiente de acuerdo al fipo de
aclividades que establecen las nomas
especializadas en la maleria.

b.2) Medios de alarma:

Su utilidad radica en la posibilidad de comunicar
inmedistamente &l inicio de un incendio, tante a
los habitantes o usuarios de una edificacion o
i instalacion, asi como a log eguipos de respussta
P' y proteccion de modo que se puedan llevar a
/ cabo la evacuacion de las personas y las

acciones de control y exdincion del incendio.

Los medios mas usuales son los audibles yio
visuales y deben tener el alcance necesario para
asegurar la comunicacidn @ a todos los
involucrados con el Establecimiento Objeto de
Inspeccion.

b.3) Medios de extinclon:
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Estan refendos a aguellos agentes de extincién
utilizados para controfar y posteriormente apagar
un incendio, estan fundamentadoz en la
disminucion o eliminacidn de los factores que
provocan @l incendio como la temperatura, el
agente comburente que es el oxigeno.

Los agentes extinlores mas comunes son: Agua,
FPalvo Quimico Seco (POS u otros especificos),
espumas, gas carbonico, entre ofros.

La dizposicidn de los mismosz a5 de acuerdo al
tipo de operacion y los peligros que entraia,
pueden lratarse de medios poriablas como los
exfintores en botellas metalicas presurizadas, o
medios fijos como las redes contra incendios y
sus respectivos gabinetes contra incendios, las
mismas pueden ser llenas o del tipo “montante
saca’, asl mismo los sistemas con rociadores (de
agua u olros agenfes) sean estos mecanicos o
automatizados.

1.4.2. RIESGO DE COLAPSO
.4.2.1. IDENTIFICACION DE DANOS ESTRUCTURALES EN
LA EDIFICACION
La evaluacion del riesgo de colapse estructural es una
inferencia que debe basarse en evidencias, en lo
posible visibles, de aspectos que sean fundamentales
para el sostenimiento de la edificacidn.

Para ello es importante considerar espectos o criterios
esiructurales como continuidad y esbaltaz de los
elementos estructurales, simetria de la estructura y
dafos o defectos estructurales.

Los dafios estructurales puedan bener origen en

diferenles causas, enfre ellas los efectos de un

movimiento sismico, sobrecargas no previstas an al

disefio del edificio, impactos accidentales de cuerpos o

vehiculos que tengan consecuancias significativas en la
IF}. _?’ esbructura, entre ofros.

Por otra parte, estan los dafos estruclurales por
acciones deliberadas de modificacidén o alteracién da las
estructuras, como son la interrupcion, mutilacion o©
eliminacién de elementos estructurales, la apertura de
vanos gque reducen significativamente la densidad de
murcs original, la adicidén de pisos o niveles sobre
esbructuras que criginalmente no consideraron dichas
ampliacionas, etc.
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1.4.2.2. IDENTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DE LA
EDIFICACION Y LOS MATERIALES
PREDOMINANTES
La tipologia esta referida a las caracteristicas generales
que marcan una edificacion, los materiales que la
conforrnan, asli como la estructuracion y configuracion
con la que se haya disefado y construido.

e debe idenfificar fundamentaimente el uso
predominante que marcd el disafio de la edificacion y
las normas técnicas que sirvieron como referencia; cada
uso especifico presupone condiciones de disefio y
factores gue establece la norma.

Al identificar los materiales predominantes se puede
inferr sus propiedades de resistencia ante eventos
destructives gue pudieran generar su  colapso
(scbrecargas o sismos no necesaramenta  muy
severos), en genergl este aspecio ez determinante an
casos de antigledad de la edificacion o con deterioros
evidentes que fa hacen mas vulnerable.

Dl mismao modo, las adecuacionss vy
acondicionamientos que se hayan realizado para su
utilizacidn, como es &l caso de instalaciones eléctricas,
sanitariaz u otras, implican la alteracidén de la edificacién
ariginal y  eventualmente de sus elementos
estructurales.

Il.- MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LAS ECSE

1. RIESGO DE ESTAMPIDAS O APLASTAMIENTOS POR
AGLOMERACION
Los eventos o espactaculos tienen como caracteristica principal la
concenfracion o agrupacidn de personas en el lugar donde se
desarrolla, ya sea para tener una participacién en los mismos o
evenfualmente como  espectadores. Esta aglomeracion
generalmente implica ocupaciones del suelo o srea disponible,
que son excepcionalas por su alta densidad y no se prasentan en

P f( atro tipo de actividades.

La investigacidn sobre conducias en masa o multitudes revela que
aglomeraciones con densidades superiores a 4 parsonas pof
metro cuadrado son extremadamente peligrosas y no pueden ser
manejadas o controladas’; en movimiento pueden mantener flujos
inerciales siempre y cuando las velocidades en el frente y
posterior sean similares y no sa presanten angostamienios o
distorsiones en la ruta del desplazamiento.

Hintroduction to Crowd Science, G Keith Still, CRC Press, Taylor and Francis, UK 2014
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La condicion tedrica descrita referida al desplazamiento, dista
mucho de la realidad en concentraciones como e caso de
espectaculos o eventos, por lo que la practica intermacional
considera aceptables densidades del orden de 2 personas por
metro cuadrado.

Sin embargo, la condicidn mas critica que se asume s la
ccurrencia de alguna alieracion de la normalidad que acarree
confusién y caos en & grupo humano aglomerado, ante lo cual
puade producirse una evacuacion forzada o estampida.

La ocurrencia de estampidas o el desplazamiento de gran
cantidad de personas ante un hecho u ocurrencia inesperada, es
una siluacion gue pusde ocasionar victimas o dafios por
aplastamiento; este tipo de drcunstancias son generalmente
subsecuantes a la ocurrencia de siniestros focalizados, que
pueden escalar generando caos y descontrol, propios de un
contexto de aglomeracion.

Con estas consideraciones, el disefic de lss instalaciones
temporales, su compartimentacion y la disponibilidad de rutas de
evacuacibn debe ser favorable para la evacuacion de las
personas; del mismo modo, la implemantacidn de planes,
protocolos o mecanismos de organizecidon deben permitir al
control y manejo adecuado del grupe humano albergado en e
recinto o instalacion,

El resgo de estampidas se da en instalaciones a cielo abierlo pero
también es posible en recintos techados o edificaciones, en este
caso aun cuando e nimeros de personas pusde ser
significativamente menor, la posibilidad de elementos o factores
adicionales como gases, humos u otros perfurbadores puede
agravar la situacién y tormarla critica.

? I.2. RIESGD DE INCENDIO

Los eventos o espectidculos plblicos son de natursleza muy
varlada, el stractivo que estos despiertan tiene relacién con
actividades o hechos singulares o no habituales, muchos de los
cuales utilizan materiales peligrosos o incluso fuego abierto;
también as posible la acumulacion, montaje o adecuacion de las
instalaciones temporales con materiales combustibles o
susceptibles de ser consumidos por el fuego.

Por otra parte, es importanta &l equipamiento mecanico o eléctrico
del que se dispone para la realizacion del evento o espectaculo,
elementos que se constituyen en fuentes de calor y como tal
podrian en  circunstancias determinadas  iniciar amagos o
incandios, s es que no se toman las medidas de control que
correspondan a la naturaleza de los mismos,
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La ocurrencia de amagos, incendios o similares, puaden ocasionar
quemaduras, asfixias o dafios por inhalacién o contaclo con gases
producto de combustian, situacion que puede darse en eventos o
actividades que suponen la utilizacidn de fuego ya sea como parte
de la actividad principal o complementaria.

El riezgo de incendio resulta relevante por &l nivel de pérdidas que
puade acarrear directamente, tanto en las personas como en el
patrimonio instalado; sin embargo su importancia trasciende a la
ocurrencia del siniestro por fuego en si mismo.

En la mayoria de los casos, los incendios o simples amagos
resultan ser el elemento defonante para el desplazamiento de las
persaonas en busca de proteccion del fuego y pases de
combustion, es asi que ocurren estampidas o aplastamientos de
PEFSONES COMO CONSBCUENCIa, incluso mas grave que el propio
incandio 0 amago.

Es importante mencionar gque en & caso de evenios o
espactaculos que se realicen al interior de un recinto, cuando
estos precisan del scondicionamiento o incorporacion de
elementos que configuren peligro de incendio, las condicionas de
dizafio puaden ser rebasadas, requirnéndose medidas de control
adicionales,

I.3. RIESGO DE COLAPSO ESTRUCTURAL

En muchos cazos los eventos o especlaculos precisan del
montaje o instalacion de estructuras especiales tales como
escenarios, Iribunas, plataformas, pasarelas, pérgolas, tomres,
estruciuras de publicidad, paneies, cabinas, entre otros; las
mismas gque aun cuando su utilizacion sea temporal, deben
brindar la garantia de no desplomarse y con ello ocasionar dafos
a las personas que participen o asistan a los eventos
mencionados.

Aun cuando no exista en 2 regulacidn nacional normativa expresa
para este lipo de instalacionas, tanto el disado estructural, como la
calided de los materiales o elementos de montaje y su posterior
instalacién puaden ser abordados con &l conocimiento técnico que

F {( la ingenieria puede aportar.

La naturaleza de los eventos o espectaculos presupone
condiciones de vibracidn y densidad superior a las camgas
habituales de disefio convencional, por lo que todos los alementos
¥ sus respectivas uniones o empalmes gue componen la
Instalacion deben ser calculados bajo iales consideraciones
iniciales.

Del mismo modo es preciso recalcar que aun cuande las
estruciuras puedan soportar dafos visibles o incluso  fallar
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.4,

.5,

IL.6.

gradualmente de forma no explosiva, sin ocasionar dafios
direclos, es posible que tal situacion pueda desencadenar
ziluaciones de panico & inseguridad an las personas gue asisten a
los eventos o espectéculos, desencadenando estampidas vy
situaciones da caos con las consacusncias correspondientes. En
coensecuencia, los factores de seguridad en el diseno deberian ser
suficienternante holgados para evitar estas situaciones criticas.

RIESGO DE ELECTROCUCION

El equipamiento elécirico o electromecanico constituye parte de
las instalaciones que se utilizaran en eventos o espectaculos y en
casos resulta imprescindible para las instalaciones el solo hecho
de iluminarles o de dotarlos de puntos de energia ya implica la
existencia de circuitos y sistemas electrizados, los mismos que
deben contar con sus elementos de proteccion.

La existencia de elementos de materales conductores de (&
electricidad como es el caso de los metales o el simple hecho de
aexislir zonas o supeficies humedecidas, las convierta en
polenciales peligros para la electrocucion de las personas por
contacto, es por ello que todas las instalaciones eléctricas deben
tener conduccién v puesia a tierra como un mecanismo intrinseco
de proleccion, son también necesarios segin sea el caso
AaCCESOrios y equipos de proteccidon como interruptores de corte,
del tipo termomagnético y diferenciales entre otros.

RIESGO DE FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
MECANICOS O ELECTROMECANICOS

En ocasiones las instalaciones temporales para eventos o
espectaculos plblicos requieren la  instalacion de  equipos
meacanicos o electromecanicos, los mismos gue por su propia
constitucidn pueden lener fallas o deficiencias en su operacion y
con ello ser un peligro petencial para la vida e integridad de los
usuarnos,

wiendo de naturaleza y formas diversas, cada caso debiera
parmitir la trazabilidad de su fabrica, garantias, mantenimientos y
condiciones de operacidn, de modo que su puesta en
funcionamiento otorgue garantias sus UsSUEros.

ASPECTOS A VERIFICAR EN LA ECSE

La evaluacidon se realiza fundamentalmente enfocada en los
riesgos relevantes a los que se encuentran expuestos los eventos
o espectaculos publicos.

IL6.1. RIESGO DE ESTAMPIDAS O APLASTAMIENTOS POR
AGLOMERACION

a) CAPACIDAD MAXIMA DE OCUPACION
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Dabe determinarse la ocupacidén maxima permisible de
acuerdo al planteamiento  arquitecténico de la
instalacion o acondicionamisnto.

Son criterios validos e mobiliario por instalar siempre
que zea fijo ¥ la maxima densidad aceptable en los
espacios previstos para la concentracion de personas,
loz cuales se obfienen descontando los espacios
destinados a los medios de circulacion y evacuacion.

b) SUFICIENCIA DE MEDIOS DE EVACUACION
Los medios de evacuacién son los aspectos mas
importantes a efectos de reducir el rissgo de dafios por
estampidas o aplastamientos.

La suficiencia de los medios de evacuacion ssta en
funcidn da los anchos disponibles para el traslado da las
personas a una velocidad horizontal de 1 miseq. y en &l
caso de desplazamienios verlicales o da escaleras a
razon de 1 peldafio por segundo.

Del mismo modo es importante el nimero de rutas o
allernativas de evacuacion siendo recomandable evitar
gue estas se concentren an un mismo sentido o frente
de evacuacion, en tanto elio genera espacios o seclores
criticos con dificutades o desventajas en una eventual
situacion de emergencia.

c) DISTRIBUCION Y DENSIDAD DE LA OCUPACION
La disposicion o distribucion en sectores debe favorscer
la circulacion al interior de las instalaciones, de modo
que en |a eventualidad de emergencias puedan ingresar
equipos de auwlio o atencién y desplazarse con
facilidad.

Los criterios de distribucion y densidad son validos en
los cazos en que se tenga mobiliano fijo o cuando este
no exista.

F d) SENALIZACION ¥ ZONAS SEGURAS INTERNAS Y
EXTERNAS
La sefalizacion es imprescindible a efectos de brindar
condiciones de seguridad, tanic las sefales de
informacion, advertencia o precaucion, prohibicion,
incluso las sefiales de obligatoriedad amsociadas a las
aclividades del personal que labora o forma parte de |2
organizacion de los eventos o espectaculos.

Las zonas seguras tienen directa relacion con los
procedimientos de evacuacion a efectos de tener

HEDE 148



efeclivamente acotzdo el mismo, en ftiempos y
distancias.

Es imporante identificar la disponibilidad de zonas
sequras internas, pensadas en casos en los que la
evacuacion inmediala no es posible o recomendable, ya
sea por la naturaleza del peligro (p.e. sismo) o por las
distancias de evacuacion total.

En el caso de zonas externas se debe identificar la
disponibilidad de espacios suficientes para albergar a
las personas segdn el plan de seguridad, en estos
casos estes zonas deben servir para la organizacion de
la evacuacion o proteccion temporal de las personas
evacuadas.

De sar necesano estas zonas externas deben contar
con elementos de ayuda come primeros auxilios y
COMmMuUnicacionss.

e) PLANES ¥ PROTOCOLOS DE EVACUACION
Dependiendo de la fenomenclogla local, se debe
verificar la disponibilidad de planes y protocolos
especificos, en la eventualidad que estos se manifiesten
durante &l desamollo del evento o espectaculo.

ldentificacion de las contingencias probables, asociadas
al ipo de actividad o procedimientos que se ejecuten
como parte del evento o espectaculo piblico, en todos
estos casos se debe contar con planes o protocolos
aspacificos,

f) SISTEMAS DE ALERTA Y COMUNICACION DE
EMERGENCIAS
f £ Equipamiente o disponibllidad de medios para conocer
con antelacion la ccwrencia de fendmencs o eventos
que puedan ser predecibles y afectar el evenio o
espectacule pablico.

Equipos para la comunicacion efectiva en situacionas de
EmMergencia, que parmitan su mansjo adecuado y
eficients.

Equipos de comunicacién y medios para el
requerimiento de ayuda especializada de ser reguerida.

I1.6.2. OTROS RIESGOS RELEVANTES RELACIONADOS A LA
ECSE
Otros riesgos relevantes considerades en la ECSE son el
de colapso de las estriecturas lemporales dal estrado,
torres, Wribunas y ofros, debide a una inadecuada
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inslalacion; la electrocucién de las personas por
inadecuadas instalaciones eléclicas, entre ofros que
figuran en los formatos de actas e informes de la ECSE,

.- REFERENCIAS TECNICAS PARA LA EVALUACION DE LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTACULOS
En las Actas y formatos utilizados para la ejecucion de la ECSE se
indican las referencias técnicas establecidas en el Reglamento Nacional
de Edificaciones, Codigo Macional de Electricidad. Mormas Técnicas
Peruanas, Normas Sectoriales y otras relacionadas a la seguridad en
este tipo de actividad, las cuales permiten verificar ef cumplimienta de
las condiciones de seguridad en la ECSE.
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ANEXO 18

PANEL FOTOGRAFICO PARA ITSE, ECSE Y VISE

1 | Municipalidad de:
2 | Organo Ejecutante:
3 | ITSE Posterior a licencia () / ITSE Previa 3 licencia () J ITSE Posterior al inicio de la
actividad [ |/ ITSE Previa al inicio de |a actividad |} fECSE{ ) /VISE([ )
4 | Exp. N ™ Giro [ Actividad;
Nombre { Razdn Social:
5 | Nambre del Inspector(al:
& | Fecha de la diligencia de IT5E:
L] ohsana
cumplimienta
Breve descripcion de condickones
PANEL FOTOGRAFICO di seguridad
Si No
FOTO LEGIBLE
-‘--"‘-n_
FOTO LEGIBLE
FOTO LEGIBLE
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